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ABSTRAKT

Tato práce je zamě̌rena na problematiku adaptivńıch systémů typu PSC a metody jejich

testováńı. Jej́ım obsahem je model adaptivńıho regulátoru typu PSC, který dovoluje

uživateli navrhnout si vlastńı adaptivńı regulátor a poté i otestovat na uživatelem zadané

soustavě s v́ıce stavy. Výstupem modelu je p̌rechodová charakteristika, podle které si

uživatel zhodnot́ı sv̊uj návrh adaptivńıho regulátoru a poté má možnost sv̊uj návrh změnit

a opět otestovat.
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ABSTRACT

This work is focused on problems of adaptive control systems PSC and their testing

methods. Content of this work is a model of adaptive control system PSC that allows

user to design his adaptive regulator and tests on user engaged system with more states.

Output of the model is the step response which allows user to judge own adaptive control

system. After that user can change his suggestion and test it again.
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”
Program pro testováńı adaptivńıch
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2.3.4 Velikost žádané hodnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.3.5 Nastavenı́ poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
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ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY
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2.2 Grafické uživatelské rozhranı́ programu PSC testovacı́ SW . . . . . . . . 23
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ÚVOD

Při řı́zenı́ reálných regulačnı́ch systémů se můžeme setkat se systémy, které během pro-

vozu mohou změnit svoje vlastnosti. Tato změna způsobı́, že použitý regulátor se stane

neoptimálnı́ a řı́zený proces ztratı́ původnı́ kvalitu. V určitých přı́padech může dojı́t k ne-

stabilitě systému, která může způsobit i různé druhy škod. Z tohoto důvodu je potřeba za-

reagovat na změnu tohoto systému a přizpůsobit parametry regulátoru. Regulátory, které

se těmto změnám přizpůsobujı́, se nazývajı́ adaptivnı́ regulátory.

Nejznámějšı́ adaptivnı́ regulátory jsou regulátory typu Model Reference Adaptive

Control (MRAC), které se adaptujı́ na základě referenčnı́ho modelu. Dále typu Self Tun-

ning Regulators (STURE), které obsahujı́ identifikačnı́ jednotku a jednotku pro návrh pa-

rametrů a poté se samočinně nastavujı́ podle zvolené metody. Nebo regulátory typu Para-

metr Scheduling Control (PSC) v některých literaturách uváděných také jako ”Gain Sche-

duling”, které vyhodnocujı́ v jakém pracovnı́m bodě se nacházejı́ a podle toho přizpůsobujı́

svoje parametry, které jsou pro jednotlivé pracovnı́ body předem stanoveny. Tato práce se

zabývá právě těmito posledně jmenovanými regulátory a možnostı́ jejich testovánı́.
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1 TEORETICKÝ ÚVOD

1.1 Parametr Scheduling Control

1.1.1 Princip

V některých přı́padech můžeme najı́t pomocné proměnné, které dobře popisujı́ změny

v dynamice procesu. V takovémto přı́padě je možné minimalizovat efekt změny para-

metrů procesu jednoduchou změnou parametrů regulátoru jako funkci pomocných proměn-

ných viz. obr. 1.1. Hlavnı́m problémem v návrhu PSC systému je výběr vhodných řı́dicı́ch

proměnných, pomocı́ kterých se budou měnit parametry regulátoru. K nalezenı́ těchto

proměnných, ale musı́me dobře znát fyzikálnı́ vlastnosti daného procesu a vše, co s nimi

souvisı́.[1]

Obrázek 1.1: Blokový diagram PSC systému[2]

1.1.2 Zvolenı́ vhodných řı́dicı́ch proměnných

Ke zvolenı́ vhodných řı́dicı́ch proměnných nelze použı́t všeobecné pravidlo. Klı́čovou

otázkou je určenı́ některé proměnné nebo proměnných, které můžou být použity jako

řı́dicı́ proměnné pro změnu parametrů regulátoru. Pomocı́ těchto proměnných musı́me

být schopni jednoznačně rozpoznat jednotlivé stavy procesu.
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Jednou z možnostı́ je přı́mé měřenı́ některé pomocné proměnné. Touto proměnnou

může být napřı́klad v řı́zenı́ letu letadla rychlost letu, výška nebo hmotnost zátěže. Při

řı́zenı́ pH lze využı́t právě hodnotu pH a napřı́klad při řı́zenı́ vstřikovánı́ v motoru u auta

lze využı́t tok vzduchu a rychlost otáček motoru.

Dalšı́ možnostı́ je rozdělenı́ nelineárnı́ho procesu do vı́ce lineárnı́ch částı́. Na obr. 1.2

je zachycena nelinearita nelineárnı́ho ventilu, která je rozdělena na dvě části. Nelinearita

ventilu je popsána vztahem

v = f (u) = u4 pro u≥ 0

kde v je výstupnı́ veličina z nelinearity a u je vstupnı́ veličina do nelinearity, která je

v tomto přı́padě akčnı́ zásah z regulátoru.

Za těchto okolnostı́ můžeme zvolit jako řı́dicı́ proměnnou, která bude řı́dit změnu

parametrů regulátoru, akčnı́ zásah z regulátoru.[1, 2]

Obrázek 1.2: Nelineárnı́ charakteristika s aproximacı́ na dvě části[1]

1.1.3 Shrnutı́

Výhodou PSC systému je, že parametry regulátoru mohou být změněny velice rychle

po změně vlastnostı́ procesu. Jediným limitujı́cı́m faktorem je rychlost odezvy řı́dicı́ch

proměnných na změnu vlastnostı́ procesu. Naopak nevýhodou PSC systému je, že adap-

tace probı́há v otevřené smyčce bez jakéhokoli učenı́ nebo inteligence, a tak tyto systémy

nemajı́ žádnou možnost kompenzovat nevhodně zvolené parametry.
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Testovacı́ software, který popisuje tato práce nepoužı́vá jako řı́zený proces nelineárnı́

soustavu, ale jejı́ linearizované části, kde každá tato část má svoji vlastnı́ přenosovou

funkci. Ke změně z jedné přenosové funkce do druhé docházı́ v předem nastaveném

okamžiku, který je volitelný uživatelem tohoto softwaru. Jako řı́dicı́ proměnná je zde

výstup z identifikace, která nabývá hodnot jedna až čtyři podle toho, v jaké linearizované

části se systém zrovna nacházı́.

1.2 Diskrétnı́ systémy

1.2.1 Vzorkovacı́ teorém

V našem okolı́ se nacházejı́ většinou spojité signály, které ale chceme v některých přı́padech

zpracovávat pomocı́ počı́tače. Zpracovávat přı́mo spojitý signál počı́tačem nenı́ možné,

protože počı́tače pracujı́ s diskrétnı́m časem. Proto se musı́ tento spojitý signál převést

na posloupnost čı́sel, reprezentujı́cı́ch původnı́ spojitý signál. Tento převod se provádı́

pomocı́ vzorkovánı́. Vzorkovánı́ znamená odebránı́ vzorku ze spojitého signálu v pra-

videlných časových okamžicı́ch. Tyto pravidelné časové okamžiky se značı́ Ts. Průběh

vzorkovánı́ je zobrazen na obr. 1.3.

Obrázek 1.3: Vzorkovánı́ signálu[8]

Spı́nač spı́ná v pravidelných časových okamžicı́ch kTs pro k = ...,−2,−1,0,1,2, ...

na velmi krátkou dobu a na jeho výstupu se zı́ská pro každý časový okamžik hodnota

f (kTs). Tato hodnota se může uložit do paměti počı́tače a následně zpracovávat podle

potřeby. Nabı́zı́ se ale otázka, za jakých podmı́nek lze zpětně ze zı́skaných vzorků zrekon-

struovat původnı́ spojitý signál. Tuto otázku řešı́ vzorkovacı́ teorém vztah 1.1 nebo také

Shannon-Kotelnı́kův teorém pojmenovaný po americkém matematikovi Claudu Elwoodu
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Shannonovi (1916-2001) a po ruském matematikovi Vladimiru Alexandroviči Kotelni-

kovi (1908-2005). Vzorkovacı́ teorém je vyjádřen vztahem

ωT =
2π

Ts
≥ 2ωmax (1.1)

kde ωT je vzorkovacı́ frekvence, Ts je perioda vzorkovánı́ a ωmax je maximálnı́ frek-

vence vyskytujı́cı́ se v signálu.

Tato podmı́nka řı́ká, že pokud je spojitý signál vzorkován alespoň dvakrát rychleji než

je nejvyššı́ frekvence vyskytujı́cı́ se v tomto signálu, potom nedocházı́ při vzorkovánı́ ke

ztrátě informace.[3, 8]

1.2.2 Použitı́ diskrétnı́ soustavy

V prvnı́ verzi programu byla použita spojitá verze soustavy, ale ta se ukázala být ne-

vhodná pro potřeby simulace. V programu Simulink lze použı́t v simulačnı́m schématu

dva základnı́ bloky, které zastupujı́ přenosovou funkci soustavy. Jsou jimi Transfer function

a LTI system. Oba dva bloky ale nelze použı́t, protože nedovolujı́ změnit svoje para-

metry během simulace, což je důležitá podmı́nka pro simulaci soustavy s parametry,

které lze během simulace měnit. Dalšı́ možnostı́ je použitı́ stavového diagramu. Sta-

vový diagram propojuje základnı́ stavebnı́ prvky tak, aby popisovaly chovánı́ nějakého

systému. Základnı́ stavebnı́ prvky jsou integrátor, sumátor a proporcionálnı́ člen. Prvnı́

použitou metodou pro stavový diagram bylo sériové programovánı́. Použitı́ sériového pro-

gramovánı́ je vhodné, pokud je přenosová funkce ve tvaru součinu kořenových činitelů.

F(p) =
b0(p+b1)(p+b2)...(p+bm)

(p+a1)(p+a2)...(p+an)
(1.2)

Stavový diagram, který odpovı́dá přenosu 1.2, je zobrazen na obrázku 1.4. Tvořı́

jej kaskádnı́ spojenı́ elementárnı́ch bloků, které odpovı́dajı́ jednotlivým pólům a nulám

přenosu.

Při použitı́ sériového programovánı́ už lze měnit jednotlivé parametry během simu-

lace. Jednı́m takovým způsobem je použitı́ s-funkce mı́sto proporcionálnı́ho zesı́lenı́ ve

zpětné vazbě, která se chová jako proporcionálnı́ zesı́lenı́, ale v určité chvı́li nebo za

určitých podmı́nek lze velikost tohoto zesı́lenı́ změnit. Problém ale nastává, když přenos

obsahuje ve jmenovateli komplexnı́ kořeny. Potom se musı́ použı́t přı́mé programovánı́.
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Obrázek 1.4: Stavový diagram sériového programovánı́[6]

Přı́mé programovánı́ je vhodné, jestliže přenosová funkce je ve tvaru dvou polynomů.

Pomocı́ přı́mého programovánı́ již lze pracovat i s komplexnı́mi kořeny.

F(p) =
bm pm +bm−1 pm−1 + ...+b1 p+b0

an pn +an−1 pn−1 + ...+a1 p+a0
(1.3)

V rovnici 1.3 musı́ být řád čitatele menšı́ nebo roven řádu jmenovatele m ≤ n. Sta-

vový diagram, který odpovı́dá tomuto přenosu 1.3 je na obrázku 1.5. Hodnota koefici-

entu an je rovna jedné kvůli realizaci. Použitı́ přı́mého programovánı́ se změnou para-

metrů během simulace se ukázalo být nevhodné, protože při změně parametrů se výsledný

systém chová nepřirozeně. Toto chovánı́ je způsobeno okamžitou změnou parametru b0,

na kterou nedokáže integrátor na výstupu stavového diagramu přı́mého programovánı́ do-

statečně rychle zareagovat.

Obrázek 1.5: Stavový diagram přı́mého programovánı́[6]
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Z výše uvedených důvodů je při simulaci použit diskrétnı́ model soustavy, který je

zı́skán pomocı́ diskretizace spojitého přenosu, kterou zadá uživatel do vyznačených polı́.

Vı́ce je uvedeno v části 2.3.1.[6]

1.2.3 Diskretizace

Diskretizovaný spojitý systém se zı́ská, pokud na výstup spojitého systému se zařadı́ vzor-

kovač a tı́m se zı́ská ze spojitého signálu diskrétnı́ signál. Na vstup spojitého systému se

zařadı́ tvarovač (rekonstruktor signálu) a tı́m se zı́ská z diskrétnı́ho signálu signál se spo-

jitým časem. Tato situace je zachycena na obr. 1.6.

Obrázek 1.6: Diskretizace spojitého systému[8]

Na obrázku je vidět, že do diskretizovaného spojitého systému vstupuje diskrétnı́

signál u(k) a vystupuje z něj diskrétnı́ signál y(k). Tyto signály lze označit jako Z-obrazy

U(z), Y (z). Z toho je zřejmé, že lze zavést pojem ekvivalentnı́ Z-přenos diskretizovaného

spojitého systému jako

Fe(z) =
Y (z)
U(z)

. (1.4)

Předpokládejme, že spojitý systém je stabilnı́, řádu n a má operátorový přenos

F(p) =
Bm(p)
An(p)

. (1.5)

Z daného přenosu se vypočte časový průběh přechodové charakteristiky podle vztahu

1.6 a spojitý signál se ovzorkuje s periodou Ts a tı́m se zı́ská posloupnost y(k).

h(t) = L −1{H(p)}= L −1
{

1
p

F(p)
}

(1.6)
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Nakonec se najde Z-obraz této posloupnosti Y (z) dle vztahu 1.7 a pro ekvivalentnı́

Z-přenos platı́ vztah 1.8.

Y (z) = Z {y(kT )} (1.7)

Fe(z) = (1− z−1)Y (z) =
z−1

z
Y (z) (1.8)

Uvedený postup platı́ jen pro tvarovač nultého řádu (Č/A převodnı́k) s přenosem dle

vztahu 1.9. Ukázka signálu rekonstruovaného pomocı́ tvarovače nultého řádu je na obr.

1.7, kde čárkovaně je původnı́ signál a plnou čarou signál rekonstruovaný pomocı́ tva-

rovače nultého řádu. Pro jiný typ tvarovače by se musel použı́t jiný postup.

FT v(p) =
1− eTs p

p
(1.9)

Obrázek 1.7: Porovnánı́ původnı́ho signálu s rekonstruovaným signálem

V programu, kterým se zabývá tato práce je soustava diskretizována pomocı́ funkce

c2d. Jejı́ použı́tı́ je ukázáno na přı́kladu 1.1.

Přı́klad 1.1: Ukázka použitı́ funkce c2d
F1=c2d(tf(num1,den1),Tss);

V přı́kladě 1.1 je vidět, že ve funkci c2d jsou použity dva vstupnı́ parametry. Prvnı́m

vstupnı́m parametrem je přenos soustavy, kterou chceme diskretizovat. V tomto přı́kladě

je přenos soustavy vytvořen funkcı́ tf, která má dva vstupnı́ parametry, kterými jsou

koeficienty polynomu čitatele num1 a koeficienty polynomu jmenovatele den1. Druhým

vstupnı́m parametrem je velikost vzorkovacı́ periody, jakou má být soustava vzorkována.

Lze použı́t i třetı́ parametr, kterým je zvolenı́ typu tvarovače pro rekonstrukci signálu. Ve
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výchozı́m nastavenı́ je ale zvolen tvarovač nultého řádu, a proto nenı́ nutné tento parametr

použı́vat.

Po zı́skánı́ ekvivalentnı́ho Z-přenosu pomocı́ diskretizace můžeme vypočı́tat dife-

renčnı́ rovnici, která je použita pro výpočet aktuálnı́ hodnoty soustavy v simulačnı́m mo-

delu. Předpokládejme, že máme diskrétnı́ přenos ve tvaru

F(z) =
Qm(z)
Pn(z)

=
Y (z)
U(z)

=
bnz0 +bn−1z−1 + ...+b0z−n

anz0 +an−1z−1 + ...+a0z−n . (1.10)

Rovnice ze vztahu 1.10 se upravı́ do tvaru

Qm(z)U(z) = Pn(z)Y (z) (1.11)

a poté se na obě strany rovnice 1.11 aplikuje zpětná Z-transformace

Z −1{Qm(z)U(z)}= Z −1{Pn(z)Y (z)}. (1.12)

Z rovnice 1.12 se zı́ská diferenčnı́ rovnice ve tvaru

any(k)+an−1y(k−1)+ ...+a0yk−n= bnu(k)+bn−1u(k−1)+ ...+b0uk−n(1.13)

a ta je následně upravena pro výpočet hodnoty y(k) do tvaru

y(k)=
bnu(k)+bn−1u(k−1)+ ...+b0uk−n−an−1y(k−1)− ...−a0yk−n

an
.(1.14)

Při použitı́ funkce c2d je diskretizovaný přenos upraven do tvaru, ve kterém je koefi-

cient an = 1.[6, 8]

1.2.4 PSD regulátor

Většina dnes vyráběných průmyslových regulátorů je diskrétnı́ho typu. PSD (Propor-

cionálně Sumačně Diferenčnı́) regulátor je diskrétnı́ verzı́ PID (Proporcionálně Integračně

Derivačnı́ho) regulátoru. Protože PSD regulátor vycházı́ z PID regulátoru, tak je snaha se

mu co nejvı́ce přiblı́žit. Podmı́nkou nutnou, ale nikoliv postačujı́cı́, je dodrženı́ vzorko-

vacı́ho teorému, který je popsán v části Vzorkovacı́ teorém 1.2.1. Dalšı́ podmı́nkou je, aby

byly rovněž spojitým filtrem dostatečně potlačeny všechny rušivé signály vyššı́, než od-

povı́dajı́cı́ frekvence vzorkovánı́. Tedy perioda vzorkovánı́ byla dostatečně krátká vzhle-

dem k dynamice reálného nebo modelovaného systému a derivačnı́ složka PSD regulátoru

byla dostatečně vyfiltrována.
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Základnı́ tvar spojitého PID regulátoru je uveden vztahem

u(t) = K
(

e(t)+
1
TI

∫ t

0
e(t)dt +TD

de(t)
dt

)
(1.15)

kde K je zesı́lenı́ PID regulátoru, TI je integračnı́ konstanta regulátoru, TD je de-

rivačnı́ konstanta regulátoru, e(t) je regulačnı́ odchylka, která je rovna rozdı́lu požadované

veličiny w(t) a jejı́ skutečné hodnoty y(t); e(t) = w(t)− y(t), a u(t) je velikost akčnı́ho

zásahu z regulátoru

Při použitı́ Laplaceovy transformace na vztah 1.15 se zı́ská Laplaceův obraz

U(p) = K
(

E(p)+
1

TI p
E(p)+ pTDE(p)

)
(1.16)

a po úpravě vztahu 1.16 na přenos regulátoru se zı́ská tvar

F(p) =
U(p)
E(p)

= K
(

1+
1

TI p
+ pTD

)
. (1.17)

Derivačnı́ část přenosu regulátoru ve vztahu 1.17 nenı́ ale fyzikálně realizovatelná.

Z tohoto důvodu se zavádı́ do derivačnı́ části časová konstanta ε , kde ε = TD
N . Hodnota

N omezuje zesı́lenı́ na vyššı́ch frekvencı́ch a jejı́ velikost se volı́ v rozmezı́ 3 až 20. Pro

hodnotu N = 3 je signál nejvı́ce filtrován.

FR(p) = K
(

1+
1

TI p
+

TD p
ε p+1

)
= K

(
1+

1
TI p

+
TD p

TD
N p+1

)
(1.18)

Aby bylo možné realizovat PSD regulátor jako s-funkci v simulačnı́m prostředı́ Si-

mulink programu MATLAB, je potřeba převést rovnici 1.18 do diskrétnı́ho tvaru pomocı́

diskretizace (část Diskretizace 1.2.3) a následně pomocı́ zpětné Z-transformace převést

do diferenčnı́ho tvaru.

Nejdřı́ve je potřeba diskretizovat proporcionálnı́ část z přenosu 1.18.

yP(t) = L −1
{

1
pK
}
= Kσ(t)

yP(k) = yP(t)‖t=kTs = yP(kTs) = Kσ(k)

YP(z) = Z {yP(kTs)}= Z {Kσ(k)}= K
1−z−1

FP(z) = (1− z−1)YP(z) = (1− z−1)
K

1− z−1 = K (1.19)
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Ve výsledku diskretizace proporcionálnı́ části je vidět, že zesı́lenı́ K zesiluje K-krát

a to jak ve spojitém, tak i diskrétnı́m přenosu.

Poté je potřeba diskretizovat integračnı́ část z přenosu 1.18.

yI(t) = L −1
{

1
p

1
p

K
TI

}
= L −1

{
1
p2

K
TI

}
= t K

TI

yI(k) = yI(t)‖t=kTs = yI(kTs) = kTs
K
TI

YI(z) = Z {yI(kTs)}= Z
{

KTs
TI

}
= KTs

TI
Z {k}= KTs

TI
z

(z−1)2

FS(z) =
z−1

z
Y (z) =

z−1
z

KTs

TI

z
(z−1)2 =

KTs

TI

1
z−1

=
KTs

TI

z−1

1− z−1 (1.20)

Nakonec se diskretizuje derivačnı́ část z přenosu 1.18.

yD(t) = L −1
{

1
p

TD p
TD
N p+1

}
= L −1

{
N

p+ N
TD

}
= KNe

−Nt
TD

yD(k) = yD(t)‖t=kTs = KNe
−NkTs

TD

YD(z) = Z {yD(kTs)}= Z

{
KNe

−NkTs
TD

}
= KN 1

1−z−1e
−NTs

TD

FD(z) = (1− z−1)YD(z) = KN
1− z−1

1− e
−NTs

TD z−1
(1.21)

Sečtenı́m Z-obrazů proporcionálnı́ (vztah 1.19), sumačnı́ (vztah 1.20) a diferenčnı́

(vztah 1.21) části se zı́ská výsledný přenos PSD regulátoru s filtracı́ derivačnı́ složky.

FR(z) = FP(z)+FI(z)+FD(z) (1.22)

FR(z−1) =
U(z−1)

E(z−1)
= K

(
1+

Ts

TI

z−1

1− z−1 +N
1− z−1

1− e
−NTs

TD z−1

)
(1.23)

Přenos PSD regulátoru s filtracı́ derivačnı́ složky 1.23 se nakonec převede do dife-

renčnı́ho tvaru a tı́m je možné ho implementovat do programovacı́ho jazyka C a použı́t

napřı́klad v průmyslovém automatu nebo v s-funkci pro simulovánı́ v programu MATLAB.

Výpočet diferenčnı́ rovnice proporcionálnı́ složky z rovnice 1.23.

FP(z) = K = UP(z)
E(z)

UP(z) = KE(z)

Z −1{UP(z)}= KZ −1{E(z)}

uP(k) = Ke(k) (1.24)
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Výpočet diferenčnı́ rovnice sumačnı́ složky z rovnice 1.23.

FI(z) = KTs
TI

z−1

1−z−1 =
UI(z)
E(z)

UI(z)− z−1UI(z) = KTs
TI

z−1E(z)

Z −1{UI(z)− z−1UI(z)}= Z −1
{

KTs
TI

z−1E(z)
}

uI(k) =
KTs

TI
e(k−1)+uI(k−1) (1.25)

Výpočet diferenčnı́ rovnice diferenčnı́ složky z rovnice 1.23.

FD(z) = KN 1−z−1

1−e
−NTs

TD z−1
= UD(z)

E(z)

UD(z)− e
−NTs

TD z−1UD(z) = KNE(z)−KNz−1E(z)

Z −1{UD(z)− e
−NTs

TD z−1UD(z)}= Z −1{KNE(z)−KNz−1E(z)
}

uD(k) = KN(e(k)− e(k−1))+ e
−NTs

TD uD(k−1) (1.26)

Nakonec zbývá jen sečı́st dohromady proporcionálnı́ (vztah 1.24), sumačnı́ (vztah

1.25) a diferenčnı́ (vztah 1.26) složky vypočtené při zpětné Z-transformaci.

u(k) = uP(k)+uI(k)+uD(k) (1.27)

Ze vztahu 1.27 vycházı́ všechny použité typy regulátorů v programu.[1, 3, 6, 8]
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2 PSC TESTOVACÍ SW

2.1 Struktura programu

Program PSC testovacı́ SW je vytvořen v programu MATLAB a využı́vá jeho nadstavby

Simulink pro simulaci přechodového děje. Samotný program se skládá z devı́ti souborů.

Struktura programu je znázorněna na obrázku 2.1. Uživatel zadá požadovaná data do GUI

(grafické uživatelské rozhranı́ – Graphical user interface) a spustı́ simulaci. Data z gra-

fického uživatelského rozhranı́ jsou načtena do vhodného formátu. Následně jsou zpra-

cována a podle zı́skaných informacı́ je nastavena simulace, která je následně spuštěna,

pokud nenastala nějaká chyba. Data ze simulace jsou uložena do paměti a upravena pro

použitı́ v grafickém uživatelském rozhranı́. Nakonec jsou zı́skaná data ze simulace zobra-

zena v grafickém uživatelském rozhranı́, kde uživatel vidı́ výsledek svého nastavenı́, které

je v přı́padě tohoto programu přechodová funkce.

Rozdělenı́ souborů do jednotlivých struktur z obr. 2.1:

• GUI - pscsys.fig - rozloženı́ jednotlivých prvků v grafickém uživatelském prostředı́

• Zpracovánı́ dat z GUI - pscsys.m - vlastnosti jednotlivých prvků grafického uživatel-

ského prostředı́ a nastavenı́ funkcı́, které se zavolajı́ při jejich použitı́ (stisknutı́,

zaškrtnutı́, atd.)

• Přı́prava dat pro simulaci - PSC system config.m - hlavnı́ soubor zajišt’ujı́cı́ zpra-

covánı́ a kontrolu dat zı́skaných v předchozı́m kroku a následné spuštěnı́ simulace

• Simulace - PSC system.mdl, sfunident.m, sfunPSD.m, sfunsys.m, sfunw.m - simu-

lace systému

2.2 Grafické uživatelské rozhranı́

Grafické uživatelské rozhranı́ je uživatelské rozhranı́, které může uživatel ovládat pomocı́

grafických prvků. Jeho cı́lem je uživateli co nejvı́ce usnadnit práci a pomoci se, co nej-

rychleji orientovat v daném programu. Uživatel nemusı́ znát žádné složité funkce, které
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Obrázek 2.1: Struktura programu PSC testovacı́ SW

jsou volané pomocı́ grafických prvků, ale stačı́ aby napřı́klad klik pomocı́ myši na tlačı́tko

a funkce se vykoná.

V programu MATLAB lze použı́t pro tvorbu grafického uživatelského rozhranı́ nástroj

na tvorbu těchto rozhranı́, který se jmenuje GUIDE (Graphical User Interface Develo-

pment Environment). Tento nástroj se spouštı́ pomocı́ konzole v programu MATLAB,

do které se zadá přı́kaz guide a potvrdı́. Tento nástroj dovoluje programátorovi vytvářet

vlastnı́ vzhled grafického uživatelského prostředı́, posouvat a zarovnávat jednotlivé prvky.

Poté co jsou prvky na mı́stě, programátor může měnit jejich vlastnosti jako název, barvu,

velikost prvku nebo velikost textu. Při uloženı́ grafického uživatelského prostředı́ se auto-

maticky vytvořı́ hlavnı́ kostry funkcı́ pro každý prvek použitý v grafickém uživatelském

rozhranı́.
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Program PSC testovacı́ Sw obsahuje grafické uživatelské rozhranı́ pro usnadněnı́ a zpře-

hledněnı́ zadávaných dat pro simulaci adaptivnı́ho regulátoru. Toto grafické uživatelské

rozhranı́ je zobrazeno na obr. 2.2.

Obrázek 2.2: Grafické uživatelské rozhranı́ programu PSC testovacı́ SW

2.2.1 Tlačı́tko

Jednı́m ze základnı́ch ovládacı́ch prvků je tlačı́tko, které po stisknutı́ vykoná předem na-

stavenou akci. Tlačı́tko je zobrazeno na obr. 2.3. Tlačı́tko si programátor může upravit

podle svojı́ potřeby. Může u něj měnit velikost, barvu a popisek.

Obrázek 2.3: Tlačı́tko
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Při vytvořenı́ tlačı́tka se po uloženı́ vygeneruje funkce, která se spustı́ při stisku tlačı́tka.

Do této funkce si uživatel napı́še vlastnı́ kód, který je při stisku tlačı́tka, které zavolá tuto

funkci, vykonán. Vygenerovaná funkce je ukázána na přı́kladu 2.1. Název prvku tlačı́tka

v přı́kladu 2.1 je start button a funkce obsahuje tři vstupnı́ parametry. Prvnı́m parametrem

je objekt hObject, který je objektem přı́slušné funkce a chová se jako lokálnı́ proměnná.

Druhý parametr je objekt evendata, který je rezervovaný pro budoucı́ verze programu

MATLAB. Třetı́ parametr je objekt handles, který se chová jako globálnı́ proměnná. K ob-

jektu handles majı́ přı́stup všechny funkce.[9]

Přı́klad 2.1: Funkce start button Callback
function start button Callback (hObject , eventdata , handles)
% hObject handle to start button (see GCBO)
% eventdata reserved − to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

2.2.2 Edit Text

Dalšı́m použı́vaným prvkem je Edit Text, který dovoluje uživateli do něj zapsat libovolný

řetězec, který se následně může načı́st a zpracovat. Přı́klad prvku Edit Text je na obr. 2.4.

Programátor si může zvolit podle potřeb velikost prvku a vlastnosti pı́sma.

Obrázek 2.4: Edit Text

Při vytvořenı́ prvku Edit Text se po uloženı́ vygenerujı́ dvě funkce. Prvnı́ funkce čeká

na zavolánı́ z jiné části programu a poté provede obsažený kód. Ukázka této funkce je

v přı́kladě 2.2. Druhá funkce se automaticky vykoná během vytvořenı́ prvku Edit Text

a do této části nenı́ potřeba přidávat žádný kód. Ukázka této funkce je v přı́kladě 2.3.

Název prvku Edit Text je simtime.
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Přı́klad 2.2: Funkce simtime Callback
function simtime Callback(hObject , eventdata , handles)
% hObject handle to simtime (see GCBO)
% eventdata reserved − to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get (hObject ,’ String ’) returns contents of simtime as text
% str2double ( get (hObject ,’ String ’) ) returns contents of simtime as a double
input = str2num(get(hObject,’ String ’ ) ) ;
if (isempty(input))

handles . prepinac=99; errordlg ( ’Spatne zadan cas simulace! ’ , ’Simulace error ’ ) ;
end
guidata (hObject , handles) ;

K této funkci je přidán zdrojový kód, který převede řetězec zadaný do pole Edit Textu

na čı́slo a uložı́ do lokálnı́ proměnné input a pokud řetězec nenı́ čı́slo, tak do lokálnı́

proměnné input neuložı́ nic a ta zůstane prázdná. Následuje přı́kaz if, který vyhodnocuje

jestli je lokálnı́ proměnná input prázdná. Pokud je lokálnı́ proměnná input prázdná, je na-

stavena globálnı́ proměnná handles.prepinac na hodnotu 99 a zobrazı́ se chybové hlášenı́.

Poslednı́ přı́kaz aktualizuje objekty hObject a handles.[9]

Přı́klad 2.3: Funkce simtime CreateFcn
function simtime CreateFcn(hObject , eventdata , handles)
% hObject handle to simtime (see GCBO)
% eventdata reserved − to be defined in a future version of MATLAB
% handles empty − handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
% See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject , ’BackgroundColor’), get (0, ’ defaultUicontrolBackgroundColor ’ ) )

set (hObject , ’BackgroundColor’,’white’ ) ;
end

2.2.3 Check Box

Prvek Check Box má dva stavy, zaškrtnut nebo nezaškrtnut. Použı́vá se pro ovládánı́ věcı́,

které majı́ dva stavy ON nebo OFF. Tento prvek je zobrazen na obrázku 2.5.

Obrázek 2.5: Check Box

Při vytvořenı́ prvku Check Box se po uloženı́ vygeneruje funkce. Tato funkce čeká

na zavolánı́ z jiné části programu a poté provede obsažený kód. Ukázka této funkce je

v přı́kladě 2.4. Název prvku Check Box je scopey.
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Přı́klad 2.4: Funkce scopey Callback
function scopey Callback(hObject , eventdata , handles)
% hObject handle to scopey (see GCBO)
% eventdata reserved − to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hint: get (hObject ,’ Value ’) returns toggle state of scopey
checkboxStatus = get(handles .scopey, ’Value’) ;
if (checkboxStatus)

handles .CheckBox(1)=1;
else

handles .CheckBox(1)=0;
end
guidata (hObject , handles) ;

K této funkci je přidán zdrojový kód, který uložı́ do lokálnı́ proměnné checkboxSta-

tus hodnotu nula nebo jedna. Pokud tento Check Box je zaškrtnut, uložı́ se do lokálnı́

proměnné checkboxStatus hodnota jedna. Pokud nenı́ zaškrtnut, uložı́ se do nı́ hodnota

nula. Následuje přı́kaz if, který podle hodnoty v lokálnı́ proměnné checkboxStatus nastavı́

hodnotu prvnı́ho prvku v globálnı́ proměnné handles.CheckBox. Poslednı́ přı́kaz aktuali-

zuje objekty hObject a handles.[9]

2.2.4 Pop-up Menu

Prvek Pop-up Menu se použı́vá v přı́padě, že programátor chce omezit volbu na určité

možnosti. Při kliknutı́ na Pop-up Menu se zobrazı́ nabı́dka všech možnostı́, ze kterých si

uživatel může vybrat. Tento prvek je zobrazen na obrázku 2.6.

Obrázek 2.6: Pop-up Menu

Při vytvořenı́ prvku Pop-up Menu se po uloženı́ vygenerujı́ dvě funkce. Prvnı́ funkce

čeká na zavolánı́ z jiné části programu a poté provede obsažený kód. Ukázka této funkce

je v přı́kladě 2.5. Druhá funkce se automaticky vykoná během vytvořenı́ prvku Pop-up
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Menu a do této části nenı́ potřeba přidávat žádný kód. Ukázka této funkce je v přı́kladě

2.6. Název prvku Pop-up Menu je regulator type.

Přı́klad 2.5: Funkce regulator type Callback
function regulator type Callback (hObject , eventdata , handles)
% hObject handle to regulator type (see GCBO)
% eventdata reserved − to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: contents = get (hObject ,’ String ’) returns regulator type contents as cell array
% contents{get(hObject ,’ Value ’)} returns selected item from regulator type
str = get(hObject , ’ String ’ ) ;
val = get(hObject , ’Value’) ;
handles . type=str{val};
guidata (hObject , handles)

K této funkci je přidán zdrojový kód, který uložı́ do lokálnı́ proměnné str pole řetězců

zadaných v prvku Pop-up Menu. Následujı́cı́ přı́kaz uložı́ do lokálnı́ proměnné val index

vybraného prvku. Do globálnı́ proměnné handles.type je potom uložen vybraný řetězec.

Poslednı́ přı́kaz aktualizuje objekty hObject a handles.[9]

Přı́klad 2.6: Funkce regulator type CreateFcn
function regulator type CreateFcn (hObject , eventdata , handles)
% hObject handle to regulator type (see GCBO)
% eventdata reserved − to be defined in a future version of MATLAB
% handles empty − handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
% See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject , ’BackgroundColor’), get (0, ’ defaultUicontrolBackgroundColor ’ ) )

set (hObject , ’BackgroundColor’,’white’ ) ;
end

2.3 Použitı́ grafického uživatelského rozhranı́

Tento program nenı́ samostatně spustitelný a ke svému běhu potřebuje právě program

MATLAB s jeho nadstavbou Simulink. Pro spuštěnı́ programu je třeba mı́t nastavený

aktuálnı́ adresář na adresář obsahujı́cı́ soubory tohoto programu a do konzole programu

MATLAB se zadá přı́kaz pscsys. Poté se spustı́ grafické uživatelské prostředı́ programu

PSC testovacı́ SW. Grafické uživatelské rozhranı́ je uspořádáno pro snadnou a intuitivnı́

orientaci v programu. V levé části rozhranı́ se nastavuje řı́zená soustava a jejı́ dalšı́ stavy.

Vedle nastavenı́ soustavy se nastavı́ typ regulátoru a přı́slušné parametry pro každý stav

soustavy. V levé dolnı́ části lze změnit velikost vzorkovánı́, kdyby zvolená velikost vzor-

kovánı́ byla nevhodná, protože perioda vzorkovánı́ se volı́ jako jedna pětina reálné části
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největšı́ časové konstanty výchozı́ho stavu soustavy a toto nastavenı́ může být nevhodné

pro ostatnı́ stavy soustavy. V pravé části rozhranı́ je nastavenı́ žádané hodnoty w(t) v čase

a nastavenı́ velikosti poruchy, která vstupuje do soustavy, a času, kdy tato porucha začne

působit. V pravé dolnı́ části je vidět výsledný přechodový děj, nastavenı́ délky simulace

a tlačı́tko pro spuštěnı́ simulace.

2.3.1 Nastavenı́ soustavy

Soustava je v programu rozdělena na čitatel a jmenovatel (obr. 2.7). Každý člen se zadává

zvlášt’ ve tvaru koeficientů přı́slušného polynomu. Ukázka přenosu je v rovnici 1.3. Řád

čitatele musı́ být menšı́ než řád jmenovatele, řád jmenovatele nemůže být menšı́ než dva

a nejvyššı́ možný řád jmenovatele je pět. Do pole čitatele se zadávajı́ koeficienty bm až b0

oddělené mezerou a do pole jmenovatele se zadávajı́ koeficienty an až a0 také oddělené

mezerou. Je-li v poli pro jmenovatel nebo pro čitatel zadán jiný znak než čı́slo, tak je při

spuštěnı́ simulace zobrazena chyba, která má v popisu označen špatně zadaný řetězec.

Soustava přecházı́ do dalšı́ho stavu v čase, který zadá uživatel. Pořadı́ jednotlivých stavů

soustavy je stav1→ stav2→ stav3→ stav4. Toto pořadı́ musı́ být dodrženo.

Obrázek 2.7: Nastavenı́ druhého stavu soustavy

2.3.2 Nastavenı́ regulátoru

Pro každý stav soustavy je možné nastavit jiné parametry regulátoru. Program umožňuje

zvolit regulátory typu P, PS, PD a PSD. Okno s výběrem typu regulátoru je na obrázku

2.8. Všechny parametry regulátoru se zadávajı́ do jednoho okna. Ukázka způsobu zadánı́

parametrů je na obr. 2.9. Při použitı́ regulátoru typu P, musı́ být zadána alespoň velikost

zesı́lenı́ K, ale ostatnı́ konstanty nejsou potřeba. Velikost zesı́lenı́ K je poté vždy prvnı́

hodnota v řetězci. Pro PS regulátor je potřeba zadat nejméně dvě hodnoty, kde prvnı́
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hodnota je zesı́lenı́ K a druhá hodnota je velikost integračnı́ konstanty TI . Při použitı́

regulátoru typu PD se musı́ zadat nejméně tři hodnoty. Pokud zadáme jen tři hodnoty,

tak prvnı́ hodnota je velikost zesı́lenı́ K, druhá hodnota je velikost derivačnı́ konstanty

TD a třetı́ hodnota je velikost omezenı́ zesı́lenı́ pro vyššı́ frekvence N. Při zadánı́ všech

čtyř parametrů je prvnı́ hodnota velikost zesı́lenı́ K, druhá hodnota je velikost integračnı́

konstanty TI , která ale nebude použita, třetı́ hodnota je velikost derivačnı́ konstanty TD

a čtvrtá hodnota je velikost omezenı́ zesı́lenı́ pro vyššı́ frekvence N. Předchozı́ věta platı́

i pro použitı́ regulátoru typu PSD, kde se musı́ zadat všechny čtyři hodnoty.

Obrázek 2.8: Výběr typu regulátoru

Obrázek 2.9: Nastavenı́ parametrů prvnı́ho regulátoru

2.3.3 Vzorkovacı́ perioda

Vzorkovacı́ perioda je ve výchozı́m stavu nastavena na velikost jedné pětiny reálné části

největšı́ časové konstanty výchozı́ho stavu soustavy. Při prvnı́m spuštěnı́ je poté zobrazena

v části vzorkovánı́. Přı́klad nastavené vzorkovacı́ periody je na obr. 2.10. V tomto přı́padě

je nastavena na velikost Ts = 0,2 s. Uživatel si může velikost vzorkovacı́ periody nastavit

podle svých potřeb tı́m, že změnı́ hodnotu z 0 na hodnotu, kterou požaduje. Zadávaná
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hodnota je v sekundách. Pokud chce poté použı́t výchozı́ nastavenı́, stačı́ změnit hodnotu

zpátky na hodnotu 0.

Obrázek 2.10: Velikost vzorkovacı́ periody

2.3.4 Velikost žádané hodnoty

Program umožňuje třikrát změnit velikost žádané hodnoty. Žádaná hodnota se měnı́ v pře-

dem definovaném čase, který zadal uživatel tohoto programu. Pokud je definován čas

změny a tento čas je menšı́ než délka simulace, musı́ být definována velikost žádané hod-

noty, jinak program zahlásı́ chybu. Přı́klad zadánı́ vı́ce žádaných hodnot je na obr. 2.11.

Obrázek 2.11: Nastavenı́ žádané hodnoty

2.3.5 Nastavenı́ poruchy

Program umožňuje otestovat použitý PSC systém s poruchovým signálem, který vstupuje

do soustavy a je přičı́tán k akčnı́mu zásahu z regulátoru. U poruchového signálu se nastavı́

velikost a čas, kdy porucha začne působit. Okno pro nastavenı́ poruchy je na obr. 2.12.

2.3.6 Zobrazenı́ výsledků simulace

Výsledný přechodový děj se zobrazı́ po simulaci v grafu zobrazeném v grafickém uživatel-

ském prostředı́. Přı́klad vykreslenı́ přechodového děje je na obr. 2.13. Program umožňuje
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Obrázek 2.12: Nastavenı́ poruchy

vykreslit průběh výstupnı́ veličiny y(t), žádané veličiny w(t) a akčnı́ veličiny regulátoru

u(t). Výstupnı́ veličina y(t) je zobrazena modrou barvou, žádaná veličina w(t) je zobra-

zena červenou barvou a akčnı́ veličina regulátoru u(t) je zobrazena zelenou barvou. Pro-

gram ukládá velikost těchto veličin v každém kroku do matice, takže je možné si zobrazit

napřı́klad akčnı́ zásah z regulátoru aniž by se musela znovu opakovat simulace. Zobrazenı́

dalšı́ veličiny se docı́lı́ zaškrtnutı́m požadované veličiny a stisknutı́m tlačı́tka Aktualizo-

vat Graf. Poté se do grafu vykreslı́ všechny požadované veličiny. Pokud potřebuje uživatel

zvětšit zobrazený průběh a dále si ho upravit, může použı́t tlačı́tko Zvětšit, které zobrazı́

nové okno s průběhem nebo průběhy, kde jsou tyto možnosti zpřı́stupněny.

Obrázek 2.13: Zobrazenı́ výsledků simulace
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2.3.7 Chybějı́cı́ obrázek loga FETK

Jednı́m z devı́ti souborů je obrázek loga Fakulty elektrotechniky a komunikačnı́ch tech-

nologiı́. Tento obrázek musı́ být společně s ostatnı́mi soubory v mı́stě, kde má program

MATLAB nastavenou aktuálnı́ pracovnı́ složku (Current directory). Při jeho absenci do-

jde při spuštěnı́ programu k chybě, která zamezı́ správné funkčnosti programu a program

se stává nefunkčnı́. Nicméně tento soubor nenı́ pro simulaci nijak důležitý, a tak jedno-

duchou úpravou souboru pscsys.m lze tuto chybu odstranit. Opravenı́ chyby při spuštěnı́

je zobrazeno na přı́kladu 2.7 a 2.8, kde je zobrazena část kódu souboru pscsys.m na řádku

59 před úpravou (přı́klad 2.7) a po úpravě (přı́klad 2.8).

Přı́klad 2.7: Načtenı́ loga FEKT
imshow(’logo fekt .png’)

Přı́klad 2.8: Zamezenı́ načtenı́ loga FEKT
%imshow(’logo fekt.png’)

Úprava spočı́vá v přidánı́ přı́kazu v přı́kladu 2.7 do komentáře a tı́m zamezenı́ načtenı́

chybějı́cı́ho souboru.

2.4 Zpracovánı́ dat z GUI

Při vytvořenı́ grafického uživatelského rozhranı́ pomocı́ nástroje GUIDE se vytvářı́ sou-

bor typu m-file, který obsahuje funkce ovládajı́cı́ grafické uživatelské rozhranı́. Částečný

popis funkcı́ základnı́ch prvků je v části 2.2.

2.4.1 Globálnı́ proměnné

Soubor pscsys.m obsahuje pět globálnı́ch proměnných, které jsou společné pro všechny

funkce. Tyto proměnné jsou zobrazeny na přı́kladě 2.9. Všechny tyto globálnı́ proměnné

jsou součástı́ objektu handles a pro přı́stup k nim se použı́vá tečka, jak je ukázáno na

přı́kladě 2.9.

Přı́klad 2.9: Globálnı́ proměnné v souboru pscsys.m
handles . type = ’P’;
handles . prepinac=1;
handles .ScopeDat=0;
handles .CheckBox=[1 0 0];
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Proměnná handles.type sloužı́ pro předánı́ typu regulátoru do dalšı́ho zpracovánı́.

Proměnná handles.prepinac sloužı́ pro detekci chyby při zpracovánı́ programu. Tato chyba

nastane důsledkem špatně zadaných dat a tato proměnná se nastavı́ na hodnotu 99. Na-

stavenı́ proměnné handles.prepinac na hodnotu 99 má význam pro dalšı́ zpracovánı́ pro-

gramu, protože některé části programu jsou zpracovávány jen v přı́padě, že nenastala

chyba. Dı́ky tomu je možné zobrazit chybové hlášenı́ s chybou a jejı́m popisem, aniž

by nastala chyba při zpracovávánı́ programu programem MATLAB, která by měla za

následek nemožnost zobrazenı́ chybové zprávy. Proměnná handles.ScopeDat sloužı́ pro

uloženı́ matice výsledných veličin, kvůli možnosti zvětšenı́ a aktualizace grafu. Poslednı́

proměnná handles.CheckBox sloužı́ jako pomocná proměnná obsahujı́cı́ informaci o po-

žadovaných veličinách, které chce uživatel tohoto programu vykreslit.

2.4.2 Tlačı́tko START

Tlačı́tko START, které je na obr. 2.3, sloužı́ pro spuštěnı́ simulace. Při jeho stisku se

začnou zpracovávat požadovaná data a následně proběhne simulace. Zpracovánı́ dat probı́há

převodem řetězců na čı́sla a uloženı́ do lokálnı́ch proměnných, které je možné použı́t

v dalšı́m zpracovánı́. Toto je zobrazeno na přı́kladu 2.10, kde numerator1 je název prvku

Text Edit do kterého se zadává čitatel počátečnı́ho stavu soustavy. Následně je zavolán

soubor PSC system config.m. Poté je zobrazena použitá velikost vzorkovacı́ periody přı́ka-

zem v přı́kladě 2.11, kde pomst je proměnná obsahujı́cı́ velikost vzorkovacı́ periody ve

formátu řetězce a PSC system config.m je název prvku textového pole, které bude změněno

na tuto hodnotu. Toto pole je vidět na obr. 2.10. Nakonec je zde kód zobrazujı́cı́ výsledný

graf v přı́slušné části grafického uživatelského prostředı́.

Přı́klad 2.10: Funkce převádějı́cı́ čitatel počátečnı́ho stavu soustavy na pole čı́sel
num1 = str2num(get(handles.numerator1,’ String ’ ) ) ;

Přı́klad 2.11: Funkce zobrazujı́cı́ velikost použité vzorkovacı́ periody
set (handles .SamplingTimeTxt,’String’ ,pomst);
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2.5 Přı́prava dat pro simulaci

Po zpracovánı́ dat z grafického uživatelského prostředı́ se spustı́ soubor PSC system config.m,

který má za úkol zı́skaná data uspořádat do jednotlivých matic, které se pak předajı́ simu-

laci.

2.5.1 Data pro soustavu - sfunsys.m

V prvnı́ části se zjišt’uje počet stavů, kterých soustava nabývá a jestli změna stavů nastává

ve správném pořadı́. Poté se vytvořı́ vektor T, který obsahuje informace o časech, kdy má

nastat změna stavu soustavy. Dalšı́ část testuje, jestli byly splněny limitujı́cı́ podmı́nky

simulace. Řád soustavy nenı́ většı́ než pět a menšı́ než dva a řád čitatele je menšı́ než řád

jmenovatele. Poté je kontrola, jestli nenı́ nějaký čitatel roven nule a jestli se neměnı́ řád

soustavy při přechodu z jednoho stavu do druhého. Pak se vypočı́tává velikost vzorko-

vacı́ periody, pokud nebyla uživatelem zadána. Velikost vzorkovacı́ periody je uložena do

proměnné Tss. Po vypočtenı́ vzorkovacı́ periody se přepočı́tajı́ prvky matice T tak, aby

změna stavu soustavy nastala v n-násobek vzorkovacı́ periody. Následuje diskretizace jed-

notlivých stavů a uloženı́ koeficientů z polynomu čitatele a jmenovatele do matice Spom.

Tato matice je pak upravena na vhodný tvar do matice Sroot.

Přı́klad matice SRoot pro soustavu druhého řádu a vektor T. Koeficienty jsou zı́skány

z tvaru rovnice 1.10.

SRoot =



b12 b11 b10 0 0 0

a12 a11 a10 0 0 0

b22 b21 b20 0 0 0

a22 a21 a20 0 0 0

b32 b31 b30 0 0 0

a32 a31 a30 0 0 0

b42 b41 b40 0 0 0

a42 a41 a40 0 0 0



T =
(

0 t1 t2 t3
)
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2.5.2 Data pro regulátor - sfunPSD.m

Zpracovánı́ dat pro regulátor začne jen v přı́padě, že nenastala žádná chyba při zpra-

covánı́ dat pro soustavu. Zpracovánı́ dat probı́há pomocı́ přepı́nače, který vybere typ

regulátoru a pak probı́há kontrola, jestli je zadán dostatečný počet konstant. Všechny

možnosti způsobu zadánı́ konstant pro jednotlivé typy regulátorů jsou uvedeny v části

2.3.2 Nastavenı́ regulátoru. Poté je vytvořena matice SReg. V programu je provedeno

beznárazové přepı́nánı́ mezi jednotlivými tvary adaptivnı́ho regulátoru pro regulátory typu

PS a PSD. Při změně tvaru regulátoru je velikost sumačnı́ složky regulátoru nastavena na

velikost odpovı́dajı́cı́ převrácené hodnotě statického zesı́lenı́ stavu soustavy, pro kterou je

navržen přı́slušný tvar regulátoru. Velikosti, které se nastavı́ pro každou sumačnı́ složku

jsou uloženy ve vektoru Iinit.

SReg =


K1 K2 K3 K4

TI1 TI2 TI3 TI4

TD1 TD2 TD3 TD4

N1 N2 N3 N4


Iinit =

(
Iinit1 Iinit2 Iinit3 Iinit4

)
2.5.3 Data pro změnu žádané hodnoty - sfunw.m

Zpracovánı́ dat pro změnu žádané hodnoty začne jen v přı́padě, že nenastala žádná chyba

v předešlém zpracovánı́ dat. Při zpracovánı́ dat pro žádanou hodnotu se kontroluje, jestli

je pro každý čas změny žádané hodnoty menšı́ než čas simulace přiřazena hodnota žádaná.

Zı́skaná data jsou uložena do matice Wmat.

Wmat =

 w(0) w(tw1) w(tw2) w(tw3)

0 tw1 tw2 tw3


2.5.4 Ostatnı́ data

• Porucha - Pro simulaci PSC systému je zvolen pevný krok simulace o velikosti vzor-

kovacı́ periody. Toto je možné z důvodu diskrétnı́ soustavy a regulátoru a výsledkem
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ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY
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je zrychlenı́ simulace, protože program MATLAB nemusı́ počı́tat stavy mezi jed-

notlivými vzorky. Proto čas poruchy je přepočı́tán tak, aby nastal v co nejbližšı́m

kroku.

• Identifikace - V této části je nastavena proměnná HowOften, která značı́, jak často

se bude vyhodnocovat změna stavu soustavy.

• Simulace - Nakonec je zde nastavenı́ vlastnostı́ simulace a spuštěnı́ simulace. Po

simulaci se do matice ScopeDPSC přidajı́ velikosti hodnot akčnı́ho zásahu a žádané

hodnoty v každém časovém okamžiku.

ScopeDPSC =



t(0) y(0) u(0) w(0)

t(Ts) y(Ts) u(Ts) w(Ts)

t(2Ts) y(2Ts) u(2Ts) w(2Ts)
...

...
...

...

t(nTs) y(nTs) u(nTs) w(nTs)


2.6 Schéma modelu

Model systému typu PSC je vytvořen v nadstavbě Simulink programu MATLAB. Model

se skládá ze soustavy, adaptivnı́ho regulátoru a bloku pro identifikaci, z kterého vycházı́

řı́dicı́ proměnná značı́cı́ čı́slo stavu soustavy, které se má regulátor přizpůsobit. Schéma

modelu systému typu PSC je na obr. 2.14.

Při tvorbě modelu vznikl problém s algebraickou smyčkou, která obsahovala regulátor,

soustavu a zpětnou vazbu. Tento problém se povedl vyřešit přidánı́m zpožděnı́ o velikosti

jedné vzorkovacı́ periody k regulátoru. Aby byl ale dodržen přenos přı́mé větve, musı́ se

čitatel soustavy posunout o jednu vzorkovacı́ periodu. Této úpravy je možné docı́lit proto,

protože aktuálnı́ výstup diskrétnı́ soustavy nenı́ závislý na velikosti aktuálnı́ho vstupu.

F0(z−1) = FR(z−1)FS(z−1) = FR(z−1)z−1FS2(z−1)

F0(z−1) = d0+d1z−1+d2z−2

1+c1z−1+c2z−2
b1z−1+b0z−2

a2z0+a1z−1+a0z−2 =
d0+d1z−1+d2z−2

1+c1z−1+c2z−2 z−1 b1z0+b0z−1

a2z0+a1z−1+a0z−2

kde F0 je přenos přı́mé větve, FR je přenos regulátoru, FS je přenos soustavy a FS2 je

přenos soustavy s posunutým čitatelem o jednu vzorkovacı́ periodu dopředu.
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Obrázek 2.14: Schéma modelu systému typu PSC

2.6.1 Blok Soustava

Blok Soustava obsahuje jednu s-funkci sfunsys, která zastupuje soustavu, jak je zobrazeno

na obr. 2.15. Vstupem do bloku Soustava je akčnı́ zásah regulátoru a výstupem z tohoto

bloku je výstupnı́ hodnota soustavy.

Obrázek 2.15: Blok Soustava

Hlavička této s-funkce je zobrazena na přı́kladu 2.12. Této s-funkci jsou předávány

tři parametry. Prvnı́m parametrem je matice Sroot. Druhým parametrem je vektor T. Vı́ce

o těchto maticı́ch v části 2.5.1 Data pro soustavu - sfunsys.m. Poslednı́m parametrem je

velikost vzorkovacı́ periody. Tato s-funkce obsahuje jeden vstup a jeden výstup.
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Přı́klad 2.12: Hlavička s-funkce sfunsys
function [sys ,x0, str , ts ] = sfunsys ( t ,x,u, flag , Sroot ,T,Tss)

V části s-funkce sfunsys mdlOutputs probı́há výpočet aktuálnı́ hodnoty výstupu. Nejdřı́-

ve se zjišt’uje, jestli nemá nastat změna stavu soustavy. Pokud ano, zvětšı́ se pomocná

proměnná ind, která je indexem řádku v matici koeficientů a při výpočtu aktuálnı́ hodnoty

výstupu se použijı́ koeficienty požadovaného stavu. Matematický zápis zdrojového kódu

výpočtu aktuálnı́ hodnoty výstupu pro prvnı́ stav soustavy druhého řádu z přı́kladu 2.13

je

y(k)=
(

b11 b10 0 0 0
)


u(k)

u(k−1)

u(k−2)

u(k−3)

u(k−4)


−
(

a11 a10 0 0 0
)


y(k−1)

y(k−2)

y(k−3)

y(k−4)

y(k−5)


.

Přı́klad 2.13: Výpočet aktuálnı́ hodnoty výstupu
ys(1)=Sroot(ind ,2:6) ∗us’−Sroot(ind+1,2:6)∗ys (2:6) ’;

Z matematického zápisu lze vidět, že výpočet aktuálnı́ hodnoty výstupu je závislý na

aktuálnı́ hodnotě vstupu. To je z důvodu přidánı́ dopravnı́ho zpožděnı́ o velikosti jedné

vzorkovacı́ periody do přı́mé větve. Nakonec se aktualizujı́ vektory obsahujı́cı́ informaci

o hodnotách vstupu a výstupu pro výpočet v dalšı́m kroku.

2.6.2 Blok Regulátor

Blok Regulátor obsahuje jednu s-funkci sfunPSD, která zastupuje adaptivnı́ regulátor

a dopravnı́ zpožděnı́ o velikosti jedné vzorkovacı́ periody. Toto je zobrazeno na obr.

2.16. Hlavička této s-funkce je zobrazena na přı́kladu 2.14. Vstupem do bloku Regulátor

je žádaná hodnota, výstupnı́ hodnota soustavy a čı́slo regulátoru, který má být použit.

Výstupem z tohoto bloku je akčnı́ zásah regulátoru.

Hlavička této s-funkce je zobrazena na přı́kladu 2.14. Této s-funkci jsou předávány

čtyři parametry. Prvnı́m parametrem je velikost vzorkovacı́ periody. Druhým parametrem

je matice SReg. Třetı́m parametrem je požadovaný typ regulátoru a poslednı́m parametrem

je vektor Iinit. Tato s-funkce obsahuje tři vstupy a jeden výstup.
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Obrázek 2.16: Blok Regulátor

Přı́klad 2.14: Hlavička s-funkce sfunPSD
function [sys ,x0, str , ts ] = sfunPSD(t,x,u, flag ,Ts,SReg,reg type , Iinit )

V části s-funkce sfunPSD mdlOutputs probı́há výpočet velikosti akčnı́ho zásahu. Nejdřı́-

ve se nastavı́ parametry regulátoru, které byly vybrány pro zvolený stav soustavy. Poté se

vypočte velikost regulačnı́ odchylky. V dalšı́m kroku se kontroluje, jestli nebyly změněny

parametry regulátoru kvůli beznárazovému přepı́nánı́. Pokud parametry regulátoru byly

změněny, nastavı́ se velikost sumačnı́ složky na hodnotu, která byla vypočtena pro přı́slušný

stav soustavy. Nakonec následuje výběr požadovaného typu regulátoru a výpočet velikosti

akčnı́ho zásahu. Tento výpočet je odvozen v části 1.2.4 PSD regulátor.

2.6.3 Blok Výběr regulátoru

Blok Výběr regulátoru obsahuje jednu s-funkci sfunident, jak je zobrazeno na obr. 2.17.

Vstupem do bloku Výběr regulátoru je akčnı́ zásah regulátoru a výstupnı́ hodnota sou-

stavy. Výstupem z tohoto bloku je řı́dicı́ proměnná, která je v tomto přı́padě čı́slo re-

gulátoru.

Hlavička této s-funkce je zobrazena na přı́kladu 2.15. Této s-funkci jsou předávány

tři parametry. Prvnı́m parametrem je matice SRoot. Druhým parametrem je velikost vzor-

kovacı́ periody. Třetı́m parametrem je informace, jak často se má provádět identifikace

soustavy. Tato s-funkce obsahuje dva vstupy a jeden výstup.

Přı́klad 2.15: Hlavička s-funkce sfunident
function [sys ,x0, str , ts ] = sfunident ( t ,x,u, flag , Sroot ,Tss,HowOften)

V části s-funkce sfunident mdlOutputs probı́há výběr regulátoru. Nejdřı́ve se vypočtou

výstupnı́ hodnoty všech modelů obsažených v matici SRoot. Následuje výpočet odchylky
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Obrázek 2.17: Blok Výběr regulátoru

každé výstupnı́ hodnoty modelu od výstupnı́ hodnoty soustavy. Z těchto odchylek se vy-

bere nejmenšı́ a ta zároveň určı́ čı́slo regulátoru, které se nastavı́ na výstup této s-funkce.

2.6.4 Blok Žádaná

Blok Žádaná obsahuje jednu s-funkci sfunw a jednotkový skok v čase 0 s, jak je zobrazeno

na obr. 2.18. Blok Žádaná neobsahuje žádnou vstupnı́ veličinu. Výstupem z tohoto bloku

je žádaná hodnota.

Obrázek 2.18: Blok Žádaná

Hlavička této s-funkce je zobrazena na přı́kladu 2.16. Této s-funkci jsou předávány

dva parametry. Prvnı́m parametrem je matice SWmat. Druhým parametrem je velikost

vzorkovacı́ periody. Tato s-funkce neobsahuje žádný vstup a obsahuje jeden výstup.

Přı́klad 2.16: Hlavička s-funkce sfunw
function [sys ,x0, str , ts ] = sfunw(t ,x,u, flag ,Wmat,Tss)

V části s-funkce sfunw mdlOutputs probı́há pouze změna velikosti žádané hodnoty.

Nastane-li požadavek na změnu žádané hodnoty, změnı́ se zesı́lenı́ signálu jednotkového

skoku na požadovanou velikost.
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3 DEMONSTRACE PROGRAMU

V následujı́cı́ části bude ukázka vybraných funkcı́ programu.

3.1 Demonstrace 1

Cı́lem této demonstrace je ukázat změnu žádané hodnoty a použitı́ jiných parametrů re-

gulátoru pro podobný stav soustavy a jejich vliv na přechodný děj. Nastavenı́ simulace je

vidět na obr. 3.1.

Obrázek 3.1: Demonstrace 1: Nastavenı́

V demonstraci jsou použity tři stavy soustavy. Regulátor je typu PSD. Vzorkovacı́

perioda nenı́ nastavena a vypočtená vzorkovacı́ perioda je Ts = 0,2 s. Žádaná hodnota je

w(0) = 1, od t1 = 10 s je w(t1) = 2, od t2 = 30 s je w(t2) = 1 a od t3 = 40 s je w(t3) = 2.

FS1(p) =
1

p2 +2p+1
FR1 = 3

(
1+

1
2p

+
0.1p

0.1
3 p+1

)
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FS2(p) =
1

p2 +7p+1
FR2 = 3

(
1+

1
2p

+
0.1p

0.1
3 p+1

)

FS3(p) =
1

p2 +7.1p+1
FR3 = 8

(
1+

1
7p

+
0.1p

0.1
3 p+1

)
Zvětšený přechodový děj je vidět na obr. 3.2.

Obrázek 3.2: Demonstrace 1: Graf

3.2 Demonstrace 2

Cı́lem této demonstrace je ukázat vliv typu regulátoru se stejnými parametry na přechodný

děj. Nastavenı́ simulace je vidět na obr. 3.3.

V demonstraci je použit jeden stav soustavy. Regulátor je typu P, PS, PD a PSD.

Vzorkovacı́ perioda nenı́ nastavena a vypočtená vzorkovacı́ perioda je Ts = 0,5 s. Žádaná

hodnota je w = 1. Porovnánı́ přechodového děje pro různé přenosy regulátoru FR je na

obr. 3.4.

FS(p) =
1

p2 +3p+1
FR = 3

(
1+

1
2.7p

+
p

1
3 p+1

)
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Obrázek 3.3: Demonstrace 2: Nastavenı́

Obrázek 3.4: Porovnánı́ přechodového děje pro P, PS, PD a PSD regulátor, kde vlevo
nahoře je P regulátor, vpravo nahoře je PS regulátor, vlevo dole je PD re-
gulátor a vpravo dole je PSD regulátor



44
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3.3 Demonstrace 3

Cı́lem této demonstrace je ukázat vliv poruchy na přechodný děj. Nastavenı́ simulace je

vidět na obr. 3.5.

Obrázek 3.5: Demonstrace 3: Nastavenı́

V demonstraci je použit jeden stav soustavy. Regulátor je typu P. Vzorkovacı́ perioda

nenı́ nastavena a vypočtená vzorkovacı́ perioda je Ts = 0,2 s. Žádaná hodnota je w(0) = 1.

Poruchový signál začne působit v čase tP = 15 s a jeho velikost je −0.5.

FS1(p) =
2

p2 +2p+1
FR = 1

Průběh akčnı́ veličiny u(t) je zvětšen na obr. 3.6.
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Vysoké učenı́ technické v Brně

Obrázek 3.6: Demonstrace 3: Graf

3.4 Demonstrace 4

Cı́lem této demonstrace je ukázat vliv velikosti vzorkovacı́ periody na přechodný děj.

Nastavenı́ této demonstrace je stejné jako v předchozı́ demonstraci, ale je zde nastavena

vzorkovacı́ perioda na velikost Ts = 1 s.

Průběh akčnı́ veličiny pro porovnánı́ s průběhem akčnı́ veličiny na obr. 3.6 je zvětšen

na obr. 3.7.

Obrázek 3.7: Demonstrace 4: Graf
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3.5 Demonstrace 5

Cı́lem této demonstrace je ukázat možnost simulace soustavy s astatismem. Nastavenı́

simulace je vidět na obr. 3.8.

Obrázek 3.8: Demonstrace 5: Nastavenı́

V demonstraci je použit jeden stav soustavy. Regulátor je typu PD. Vzorkovacı́ pe-

rioda nenı́ nastavena a vypočtená vzorkovacı́ perioda je Ts = 0,2 s. Žádaná hodnota je

w(0) = 1.

FS(p) =
1

p(p2 +2p+1)
FR = 0.5

(
1+

2p
2
3 p+1

)

Zvětšený přechodový děj je vidět na obr. 3.9.
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Obrázek 3.9: Demonstrace 5: Graf
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4 ZÁVĚR

Cı́lem této práce bylo vytvořit program na testovánı́ adaptivnı́ch systémů typu PSC. Tento

program se ovládá pomocı́ grafického uživatelského prostředı́, které je intuitivnı́ a uživatel

se v něm rychle zorientuje.

Změna parametrů soustavy je provedena pomocı́ skokové změny přenosové funkce

soustavy v nastaveném čase. Nevýhodou této změny je jejı́ fyzikálnı́ nerealizovatelnost.

Tento problém by se dal vyřešit postupnou změnou parametrů.

Stavy soustavy se zadávajı́ ve spojitém tvaru, ale při simulaci se počı́tá s diskrétnı́mi

tvary. Výhodou použitı́ diskrétnı́ch tvarů je možnost simulace soustav s komplexnı́mi

kořeny. Nevýhodou je, že se musı́ použı́t vhodná vzorkovacı́ perioda, která ale nemusı́

být vždy vhodně nastavena.

Jako vylepšenı́ této práce by bylo použitı́ nelineárnı́ soustavy mı́sto změny stavů sou-

stavy použitých v této práci. Při použitı́ nelineárnı́ soustavy by bylo ale vhodné použı́t

jinou řı́dicı́ proměnnou, než je výstup z identifikace použitý v této práci. Dalšı́ možnostı́

rozšı́řenı́ této práce by bylo rozšı́řenı́ počtu typů regulátorů a možnost nastavenı́ omezenı́

akčnı́ho zásahu.

Správnost simulovaného systému byla ověřena v programu MATLAB na jednom

stavu soustavy s regulátorem, které byly zadány ve spojitém tvaru. Poté diskretizovány

funkcı́ c2d. Následně byl vypočten přenos řı́zenı́ FW = FRFS
1+FRFS

a vypočtena odezva na jed-

notkový skok pomocı́ přı́kazu step(FW ). Vypočtená a simulovaná odezva byla identická.
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nelineárnı́ch systémů. Verze 1.7. Skriptum VUT. Brno: VUT-FEKT, Ústav automa-
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87 s.

[9] QUACH, Q. MATLAB GUI (Graphical User Interface) Tutorial for Be-

ginners [online]. 23. 10. 2007 [cit. 5. 5. 2010]. Dostupné z URL:
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK

PSC Parametr Scheduling Control

Ts vzorkovacı́ perioda

GUI grafické uživatelské rozhranı́ – Graphical user interface

K zesı́lenı́ regulátoru

TI integračnı́ konstanta regulátoru

TD derivačnı́ konstanta regulátoru

N konstanta omezujı́cı́ zesı́lenı́ pro vyššı́ frekvence regulátoru

FS přenos soustavy

FR přenos regulátoru

FW přenos řı́zenı́

GUIDE Graphical User Interface Development Environment
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