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ABSTRAKT 
Hlavnou úlohou te j to bakalárskej práce je diagnostikovať komunikáciu zariadení na sieti 

Profibus DP. Následne signalizovať prípadné poruchy ako odpojené zariadenie alebo chý

bajúce moduly zariadenia. V prvej časti sú popísané siete, na ktorých bude systém ko

munikovať a stručný popis zariadení, ktoré budú diagnostikované. V ďalšej časti je popis 

diagnostického programu a jeho vývojový diagram. V poslednej časti sa práca venuje 

vizualizácií diagnostického programu, rozloženiu okien a celkovému dizajnu. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Profibus DP, diagnostika, STEP 7, WinCC 

ABSTRACT 
The main object of my bachelor work is t o diagnose communicat ion of devices on the 

network Profibus DP. Consequently t o signalize potential failures such as disconnected 

device or missing moduls. In the f irst part o f my work there are the networks described, 

in which the system wil l communicate and also summary description of equipments, 

which wil l be diagnosed. In the next part of my work there is description of diagnosed 

program and f lowchart. In the last part, my semestral work is ta lk ing about visualization 

of diagnostic program, col location of windows and o f entire design. 
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ÚVOD 

T á t o semes t rá lna p ráca sa venuje oblasti diagnostiky zar iadení na sieti P R O F I -

B U S D P 1 pomocou P L C . V oblasti priemyslu sa používajú veľmi zložité riadiace 

systémy, k toré obsahujú množs tvo prvkov ako senzory, ventily, motory atd. Diag

nostika správneho pripojenia a komunikácie týchto zar iadení značne skracuje dobu 

opravy poruchy. Rýchlosť uvedenia prevádzky do bezporuchového stavu je dôleži tým 

požiadavkom v a u t o m a t i z a č n o m priemysle. 

P rvá časť bakalárskej práce sa zaoberá popisom samotného komunikačného pro

tokolu P R O F I B U S - D P . Hlavne výhodami a nevýhodami k toré súvisia s diagnostikou 

komunikácie. 

D r u h á časť sa venuje s t ručnému popisu diagnost ikovaných zar iadení - na čo za

riadenie slúži a hlavne aké sú možnost i diagnostiky konkré tneho zariadenia cez P R O -

F I B U S D P . 

V Ďalšej čast i tejto práce je uvedený popis diagnostiky v programe S I M A T I C 

Step 7 od firmy Siemens. Dôvody, možnos t i a výsledky diagnostiky. Takt iež pod

robný popis diagnost ického programu spolu s vývojovým diagramom. Jednot l ivé 

organizačné bloky a funkcie sú popísané v porad í ako za sebou logicky nadväzujú. 

Nasleduje popis vizualizácie H M I 2 v programe W i n C C flexible od firmy Siemens 

aj s ukážkami jednot l ivých okien. 

V závere práce sú fotografie l abora tó rneho p r íp ravku s popisom na ktorom bol 

diagnosticky program testovaný. 

1 DP (Decentralizované Periférie - Decentralized Periphery) 
2 HMI (Rozhranie medzi človekom a strojom - Human Machine Interface) 

10 



1 POPIS KOMUNIKÁCIE 

1.1 Profibus DP 
Dnes veľmi čas to použ ívaná dá tová zbernica v automat izác i í . Využíva zjednodu

šený model O SI (Referenčný komunikačný model - Open Systems Interconnection 

reference model), obrázok 1.1. Profibus m á iba t r i vrstvy a to fyzickú, linkovú a 

apl ikačnú (užívateľskú). 

Uživatelská vrstva 

Apl ikačné profily: 
Špecifické aplikačné profily 

Všeobecné aplikačné profily 

Komunikačný protokol DP 

Linková vrstva 

Fyzická vrstva 

Fieldbus Data Link (FDL) 
Rozhranie MBP 

RS 485, RS 485-IS, optické v lákna MBP 

Obr. 1.1: Zjednodušený model OSI[l] 

1.1.1 Fyzická vrstva 

Fyzické zabezpečenie komunikácie (kabeláž) . Pre väčšie prenosové rýchlosti j u tvorí 

rozhranie RS 485 (Doporučený š t a n d a r d - Recommended Standard) alebo optické 

vlákno. 

. R S 485 

— t ienená k r ú t e n á dvoj l inka 

— 12 Mbps (v závislosti na dĺžke vedenia) 

— max 32 zar iadení (pomocou opakovačov max 126) 

— max 1200m 

• O p t i c k é v l á k n o 

— približne rovnaká rýchlosť, výhodou je veľká vzdialenosť vedenia. 

11 



N a nižších prenosových rýchlost iach pracujú rozhrania, k toré sú iskrovo bezpečné. 

Rozhranie M B P ( S y n c h r ó n n e kódovanie napá jané zo zbernice - Manchaster coding 

and Bus Powered) sa používa pri zbernici Profibus PA(Process Automation): 

• R S 485 IS (Iskrovo bezpečné - Intrinsically Safe) 

-rýchlosť prenosu d á t 1,5 Mbps 

. M B P 

-rýchlosť 31,25 Kbps 

Konektory používané pre sieť Profibus: 

• 9-pinový D-sub konektor, krytie IP 20 popr ípade IP 65/67 

• k ruhový 4-pinový konektor M12, IP 65 

Obr. 1.2: Konektor Sub-d 

A k do konektoru vedú dva káble ako v p r ípade obr.č. 1.2, tak sa j e d n á o priecho-

dziu stanicu a teda ukončovací odpor musí byť v y p n u t ý (prepínač na konektore je 

v polohe O F F ) . 

1.1.2 Linková vrstva 

Nazývaná tiež FDL(Zbernicové dátové spojenie - Fieldbus Data Link) , k to rá pracuje 

na pr incípe Master-Slave a zabezpečuje komunikáciu zar iadení po zbernici. Master 

zariadenie riadi komunikáciu na zbernici a Sláve zariadenie čaká na výzvu od Mastra. 

V pr ípade že je na sieti viacej zar iadení typu master tak si medzi sebou vymieňajú 

poverenie tzv. "token". Zariadenie, k toré m á ak tuá lne token môže vysielať d á t a na 

zbernicu alebo žiadať os t a tné zariadenia o prenos dá t . 

12 



1.1.3 Aplikačná vrstva 

N a tejto vrstve sú implementované protokoly D P , k toré sa podľa zabezpečenia delia 

na D P - V 0 , D P - V 1 a D P - V 2 . 

• D P - V O základný protokol používaný v Proŕ ibus D P . Cyklický prenos dá t . 

• D P - V 1 protokol, k to rý využíva Proŕ ibus P A . Asynchrónna komunikácia . 

• D P - V 2 protokol používaný pre pohony (Motion Control). 

Špeciálny komunikačný protokol Profisafe umožňuje bezpečnos tným zariadeniam 

pripojenie na sieť proŕibus. J e d n á sa o rôzne central-stop vypínače a bezpečnos tné 

snímače. 

Sieť Proŕ ibus využíva t r i rôzne druhy topologii: 

• zbernica 

• hviezda 

• strom 

Uprednos tňuje sa zbernicová topológia, t á musí byť zakončená na oboch koncoch. 

Pomocou opakovačov sa sieť rozširuje do ďalších segmentov. N a jednom segmente 

môže byť pr ipojených max imá lne 32 zar iadení , pozor opakovač n e m á v las tnú adresu, 

t ý m p á d o m sa započí tava do max imá lneho p o č t u zar iadení v segmente. 

Hlavnými výhodami Profibusu sú bezpečný a rýchly prenos dá t a d o s t a t o č n á fle

xibi l i ta , teda otvorenosť rôznym výrobcom. N a obrázku č.1.1.3 je znázornený príklad 

zapojenia rôznych prvkov na sieti Proŕ ibus DP[2]. 

S7-4ÚÚ S ľ - 3 0 0 PGJPC DP master 

Obr. 1.3: Pr ík lad siete P R O F I B U S DP[5] 

13 



1.2 Komunikácia s PC 
Komunikác ia P L C zariadenia s P C neprebieha cez protokol Profibus ale zabezpečuje 

ju „ P C Adapter U S B " od firmy Siemens, obrázok č. 1.4. 

Obr. 1.4: P C Adapter USB[11] 

Adap t é r umožňuje komunikáciu medzi U S B rozhran ím poč í t ača a M P I / D P ro

zhran ím P L S (S7). Komunikác ia sa využíva zväčša k r á tkodobo pri nahrávan í prog

ramu do P L C . V bežnej prevádzke a d a p t é r nie je využívaný. Toto zariadenie m á v 

sebe zabudovanú L E D signalizáciu, k to rá zobrazuje základné funkcie. Možné stavy 

sú popísané v tabuľke č. 1.1. 

Tab. 1.1: L E D signalizácia P C A d a p t é r u U S B [11] 

N á z o v F a r b a V ý z n a m 

Svieti ak je P C Adapter U S B pr ipojený do U S B 

a operačný sys tém vášho poč í t ača je v n o r m á l n o m operačnom 

U S B zelená móde . T á t o L E D nesvieti, keď sa vyp ína poč í tač alebo je v neč innom 

móde . 

L E D bliká keď sa začnu presúvať dá t a . 

P O W E R zelená 
Rozsvieti sa ak je P C Adapter U S B napá janý p o t r e b n ý m výkonom. 

P O W E R zelená 
Bliká pri detekcií hardvérovej chyby. 

Rozsvieti sa P C Adapter U S B po pr ipojení do M P I / D P siete a je 

pr ipravený na prevádzku. L E D bliká ak sú d á t a p renášané cez 

M P I zelená M P I / D P sieť. 

L E D nesvieti keď chýba firmware, k to rý bol nač í t aný do P C Adapter 

U S B . 

14 



1.3 Porovnanie (Profibus vs Profinet) 

V nasledujúcej sekcií je porovnanie Profibus siete s modernejšou a čoraz viac využí

vanou komunikáciou Profinet. 

1.3.1 Profinet 

• m a x i m á l n a prenosová rýchlosť 100 Mbps ( š t ruk túrovaná kabeláž - e therne tový 

kábel) 

• bezdrôtová komunikácia 

• flexibilita (ľubovolná š t ruk tú ra ) 

• teoreticky neobmedzená vzdialenosť 

• ukončenie zbernice nie je n u t n é 

• otvorenosť vše tkým výrobcom 

• podporuje PROFIsafe (aj bezdrôtovo) 

• pripojenie na internet (diagnostika z akéhokoľvek miesta) 

• možnosť ohrozenia cez internet alebo z podnikovej siete 

1.3.2 Profibus 

• rýchlosť prenosu max. 12 Mbps 

• komunikácia cez RS 485 alebo optické vlákno 

• predpísané topologie siete 

• dĺžka zbernicového káb lu max 1200m 

• ukončenie zbernice n u t n é 

• r o b u s t n á sieť (bezpečná a rýchla) 

. PROFIsafe 

• použi t ie vo výbušných prostrediach (Profibus P A ) 

Napriek značným v ý h o d á m siete Profinet, priemyselné firmy po celom svete stále 

považujú bezpečnosť a robustnosť sys tému za veľmi dôležitý faktor a uprednos tňu jú 

Profibus. 

P r á c a sa venuje výh radne diagnostike na sieti Profibus D P . T á t o sieť bola vy

b r a n á z dôvodu jednoduchosti, dos ta točnej rýchlosti , vysokej bezpečnost i a spoľah

livosti komunikácie . 
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2 POPIS ZARIADENÍ NA SIETI PROFIBUS 

N a obrázku 2.1 je schematické zapojenie zar iadení , k toré sa diagnost ikujú po sieti 

Profibus D P s protokolom D P - V 1 , p ros t redn íc tvom rozhrania RS485 s prenosovou 

rýchlosťou 1,5 Mbps. Pre stručnosť a jednoduchosť je na obrázku znázornené každé 

zo zar iadení iba raz, v praxi b u d ú diagnost ikované viaceré zariadenia rovnakého 

typu zároveň. V nasledujúcej kapitole sú s t ručne popísané typy zariadení , k toré 

b u d ú diagnost ikované. 

' Ssmple vaľves 
* Counter pressure vafves 

Obr. 2.1: Zapojenie zar iadení na sieti Profibus DP[3] 

2.1 SIMATIC ET 200S 
Je decentral izovaná vstup n o / v ý s t u p n á periférna jednotka. Je mul t i funkčná a bitovo 

modu lá rna . Jednot l ivé periférne jednotky sa prepája jú zbernicou Profibus alebo Pro-

finet cez moduly rozhrania[5]. N a obrázku 2.2 je znázornený spomínaný model E T 

200S. Pre diagnostiku tohto zariadenia sa využíva funkcia SFC13, k to rá získava 

d á t a priamo zo zariadenia. N a to aby sme ich vedeli spracovať je po t r ebné poznať 

š t r u k t ú r u tých to dá t , t á je znázornená na obr .č .2 .3. 

Základné a najdôležitejšie informácie sú obs iahnuté v prvých troch bytoch š truk

t ú r y a označujú sa ako „Sta t ion statuses". 
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Obr. 2.2: E T 200S[5] 

IM151-1 STANDARD 

ByieO 

Station statuses 1 to 3 

Master PROFIBUS address 

High-Byte 

Low-ßyte } Manufacturer's ID 

Identifier-related 
Diagnostics 

Module status 

9 channel-specific diagnostics 
(3 bytes per channel) 
Channel-specific diagnostics 
vary from 0 to 27 bytes. * ~ 
This depends on the number of 
channel-specific diagnostics. 

max. 
48 bytes 

Interrupts 
(only 1 interrupt per slave diagnostics 
frame possible) 

Obr. 2.3: Struktura diagnostických dát pre ET200s[5] 
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2.1.1 Diagnostika stanice (Station status) 

Tab. 2.1: Station status 1 (byte 0)[5] 

Bit Význam Príčina/Náprava 

0 1: DP sláve nie je prístupný zariadeniu DP master. 

- Je správne nastavená PROFIBUS adresa DP sláve ? 
- Je zbernicový konektor zapojený ? 
- Je DP sláve pripojený k napájaniu ? 
- Je správne nastavený RS-485 opakovač ? 
- Bol DP sláve reštartovaný ? 

1 1: DP sláve nieje pripravený na výmenu dát. - Čakaj, DP sláve sa práve zapína. 

2 
1: Konfigurácia prenášaných dát z DP 
master do DP sláve nezodpovedá 
konfigurácií DP sláve. 

- Je správny typ stanice alebo bola načítaná správna softvérová 
konfigurácia do DP sláve ? 

3 
1: Čakajúca externá diagnostická informácia. 
(Spoločné zobrazenie diagnostiky) 

- Vyhodnocuje ID-špecifickej diagnostickej informácie, 
stav modulov, a špecifické diagnostické informácie 
o kanáloch. Akonáhle sú všetky chyby eliminované, 
3 bit sa resetuje. Bit bude znovu nastavený, keď príde 
nová diagnostická správa do bytov vyššie uvedenej diagnostiky. 

4 
1: Potrebná funkcia nieje podporovaná DP 
sláve (napríklad, zmena PROFIBUS 
adresy ,myslené softvérovo). 

- Skontrolujte konfiguráciu. 

5 
1: DP master nemôže prerušiť odpoveď 
DP sláve. 

- Skontroluj konfiguráciu zbernice 

6 
1: Typ DP sláve nezodpovedá softvérovej 
konfigurácií 

- Je dobrý typ DP Sláve načítaný do 
softvérovej konfigurácie? 

7 
1: Parametre boli pridelené do DP Sláve 
od iného DP mastera (nie od toho, ktorý 
má prístup do DP sláve). 

- Bit je vždy 1, napríklad, ak máte prístup do DP 
sláve cez programátor alebo iný DP master. 
- PROFIBUS adresa DP mastera ktorá bola pridelená 
parametrami DP sláve je umiestnená do "Master 
PROFIBUS address "diagnostického bytu. 

Tabuľka č.2.1 popisuje príčiny nastavenia jednot l ivých bitov na úroveň logickej 1. 

Ide napr ík lad o údaje typu : 

• odpojené zariadenie 

• nepr ipravené zariadenie 

• chybná konfigurácia atd. 

Station status 2-3 (byte 1-2) nie sú prakticky využi té v tejto práci , preto sa nimi 

ďalej p ráca nezaoberá . 

2.1.2 Diagnostika modulov (Identifier-related diagnostics) 

Naopak dôležité a prakticky využi té sú d á t a z Identifier-related Diagnostics, k toré 

sú popísané na obrázku č.2.4. Šiesty byte je iba informačný. Označuje koľko bytov 

obsahuje identifier-related diagnostika v r á t a n e s amotného šiesteho bytu. Siedmy až 

š t rnás ty byte obsahuje informácie o odpojenom module pre dané ET200s. Jednot l ivé 
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7 6 5 Bit no. 

Byte 6 0 1 0 0 1 0 0 1 

V " " 

Length of the identif ier-related diagnostics 

including byte 6 (= 9 bytes) 

Code for identif ier-related diagnostics 

7 6 5 4 3 2 1 0 Bit no. 

Byte 7 8 7 6 5 3 2 1 Module: 1 to 8 

Byte 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Module: 9 to 16 

Byte 9 24 23 22 21 20 19 18 17 Module: 17 to 24 

Byte 10 32 31 30 29 28 27 26 25 Module: 25 to 32 

Byte 11 4Ü 3S 36 37 36 35 34 33 Module; 33 to 40 

Byte 12 48 4 7 46 45 44 43 42 4 1 Module: 4 1 to 46 

Byte 13 56 55 54 53 52 51 50 49 Module: 4 9 to 56 

Byte 14 ± 63 62 61 60 5Ü 58 57 Module: 57 to 63 

Events on ttie corresponding 

module are indicated by set 

bits. 

* Always "0" 

Obr. 2.4: Identifier-related diagnostics[5] 

bity n a d o b ú d a j ú hodnotu logickej 1 v porad í , v akom sú odpojené moduly. Napr í 

klad ak by sa jednalo o výpadok modulu č.3, mal by byte č.7 b iná rnu hodnotu 

rovnú = 00000100 . P rob lém nas táva pri výpadku viac ako j edného modulu na tom 

istom zariadení , v tedy sa nastavia vše tky bity na úroveň logickej 1. 

2.1.3 M o d u l status 

D á t a z „Modul status" diagnostiky upresňujú presný stav jednot l ivých modulov 

a sú pop ísané na obrázku č.2.5. 

Podobne ako v p redchádza júcom pr ípade prvý byte diagnostiky (byte 15) ozna

muje veľkosť p a m ä t e pre d á t a „Modul status" diagnostiky. O d bytu 19 sa začína 

popis jednot l ivých modulov. Stav modulu je zakódovaný vždy v dvoch bitoch, to 

znamená , že v byte 19 je stav prvých štyroch modulov. 

S t a v y m o d u l o v : 

• 00B - modul bez poruchy 

• 01B - modul m á poruchu 

• 10B - modul je nesprávny 

• 11B - modul je odpojený alebo zničený 
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7 6 5 0 Bit no 
By te 15 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

I 
Length of the m o d u l e s ta tus 

including byte 1 5 { = 20 bytes) 

C o d e for m o d u l e status 

By te 16 B2H Status type: Modu le status 

By te 17 

By te 18 

OH 

OH 

Not appl icable 

Not app l icab le 

7 6 5 4 3 2 1 0 Bit no 

By te 19 4 3 2 1 Module : 1 to 4 

By te 20 Module : 5 to 5 

Byte 21 Module : 9 to 12 

By te 22 Module : 13 to 16 

By te 23 Module : 17 to 20 

By te 24 Module : 2 1 to 24 

By te 25 Module : 25 to 23 

By te 26 Module : 29 to 32 

By te 27 Module ; 33 to 36 

By te 28 Module : 37 to 4 0 

By te 29 Module : 4 1 to 4 4 

By te 30 Module : 45 to 4 8 

By te 31 Module : 49 to 52 

By te 32 Module : 53 to 56 

By te 33 Modu le : 57 to GO 

By te 34 ± 
Modu le : 6 1 to 63 

0 0 6 : Modu le OK; val id use r da le 

0 1 e : Modu le error; inval id user data 

1 0 e : Incorrect modu le ; invalid use r da ta 

1 1 e ; No m o d u l e (or m o d u l e fai lure); 

invalid iJH(-:r data 

* A l w a y s " 0 0 " 

Obr. 2.5: „Modul status" diagnostika[5] 
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2.2 SIEMENS DP/PA Link + Coupler 

N a obr.2.6 je znázornené typické prevedenie zariadenia od firmy Siemens. Toto za

riadenie vy tvá ra fyzické spojenie medzi Profibus D P a Profibus P A . Sieť Profibus P A 

je u rčená do priemyselných pros t redí , kde hrozí napr ík lad nebezpečens tvo výbuchu 

a podobne. N a rozdiel od siete Profibus D P m á Profibus P A pevnú prenosovú rých

losť 31,25kbit/s, využíva rozhranie M B P ( t ienená k r ú t e n á dvojlinka). D P / P A Link 

využíva jednu pr idelenú adresu v sieti Profibus D P a samostatne rozdeľuje adresy 

v sieti Profibus P A . Z pohľadu periférií na sieti Profibus P A je D P / P A Link maste-

rom, avšak z pohľadu siete Profibus D P je sláve. Užívateľ získava výhodu s použ i t ím 

zariadenia D P / P A Link , pretože môže využívať max imá lnu rýchlosť prenosu dá t 

12 Mbps na sieti Profibus D P až po D P / P A Link . Použ i t ím samotného zariadenia 

D P / P A Coupler by musela byť Profibus D P sieť obmedzená rýchlosťou prenášan ia 

d á t na 45,45 kbi t /s . 

Diagnostické d á t a zo všetkých slave zar iadení sa cez D P / P A Link dostávajú na 

siet Profibus v takzvanom „diagnostic frame" teda diagnostickom rámci , k to rý je 

online k dispozícií v hardvérovej konfigurácií programu Step 7[7]. 

V priemysle sa často nachádza množs tvo pneumat ických ventilov, pohonov a sní

mačov. Preto je treba zabezpečiť prevod zo siete Profibus D P na pneumat i ckú sieť 

M P A . Zariadenie od firmy F E S T O , C P X Terminál , zabezpečuje tento prevod. Je to 

modu lá rny sys tém periférií pre ventilové terminály. Vďaka modulárne j konštrukcií 

sys tému je možné individuálne konfigurovat poče t ventilov, vstupov a pr ídavných 

výs tupov - vhodných pre aplikáciu. [8] 

Obr. 2.6: D P / P A Link + Coupler[7] 

2.3 FESTO CPX Terminál 
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Obr. 2.7: F E S T O C P X Terminá l [8] 

2.3.1 Uzol zbernice C P X - F B 1 3 

Uzol zbernice je veľmi dôležitou časťou te rminá lu . Zabezpečuje sprostredkovanie 

komunikácie medzi e lektr ickým t e rminá lom C P X a n a d r a d e n ý m zar iadením Mas

ter pomocou zbernice Profibus-DP. Uzol zbernice je cez zreťazovací blok napá janý 

sys témom a komunikuje s v s t u p n o / v ý s t u p n ý m i modulmi. 

Stav t e rminá lu C P X sa zobrazuje ako súhrnné hlásenie pomocou 4 L E D diód špe

cifických pre C P X . Stav komunikácie prevádzkovej zbernice sa zobrazuje pomocou 

diódy L E D Bus-Fault (chyba zbernice) špecifickej pre Profibus[8]. 

2.3.2 Š t ruk tú ra diagnostiky C P X Terminálu 

Diagnostika m á princíp podobný ako v pr ípade zariadenia ET200s. Takt iež m á t r i 

základné diagnostické byty = station status 1-3. 

Tabuľka č.2.2 popisuje d á t a prvého diagnost ického bytu (Station status 1). Na 

obrázku č.2.8 je znázornená celková š t r u k t ú r a diagnostiky aj s doporučenými diag

nost ickými krokmi od výrobcu. 

A b y bola diagnostika povolená nesmieme zabudnúť nastaviť ôsmi prepínač D I L 

switch-u do polohy O N . D I L switch slúži na nastavenie fyzickej adresy zariadenia 

na Profibus sieti. 
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7 5 4 3 2 : 0 

l 1 i 

Bil 
Station status 1 

l .S iep (evaluation of bits 0 
and 2): 

— ^ CPX terminal without power, 
bus plug is not inserted,... 

* • Pla n ned co nf igu ratio n of t h e C PX 
terminal does not correspond to 
the actual configuration. 

2. Step: 
Evaluation of 

the diagnostic 
byte 

6 Device-related diagnosis Oi 
(see Tab. 3/9) ». 

o 
*o 
~ H 

22 Module-related diagnosis (Tab. 3/10) 
1/1 
OJ 
ft 
±1 

Channel-related diagnosis (Tab, 3/11) 
<U (max. 11 messages) <U 

•c 
5 

Obr. 2.8: Š t r u k t ú r a diagnostiky pre C P X Terminál[8] 

Tab. 2.2: Stav stanice (Station status 1)[8] 

Bit Význam Vysvetlenie 
C P X terminál nieje naďalej/nieje ešte adresovaná. 
Možné dôvody: 

0 Diag.Stanica neexistuje - napájacie napätie nieje pripojené 
- prerušený dátový kábel 
- chyba dátového káblu 

1 Diag.Stanica nieje pripravená C P X terminál nieje pripravený na výmenu dát 

o Chyba konfigurácie 
Konfiguračné dáta získané od DP mastera nesúhlasia 

z Chyba konfigurácie 
so zistenými dátami C P X terminálu. 
Diagnostika k dispozícií. Možné dôvody: 

3 Externá diagnostika - poškodený kábel vstupno/výstupného modulu 
- skrat/preťaženie elektrického výstupu, ... 

4 Diag. nepodporovaná 1 = C P X terminál nepodporuje žiadané funkcie 
5 Diag. chybná odpoveď DP Sláve vždy 0 (nastavené C P X terminálom) 
6 Diag.Prm_Chyba Posledný parametrizovaný telegram je chybný 
7 Diag.Master_Uzamknutý Vždy 0 (nastavené C P X terminálom) 

2.3.3 Diagnostika modulov (Device-related diagnosis) 

Št ruk tú rou je diagnostika modulov te rminá lu C P X p o d o b n á diagnostike na ET200s. 

Avšak zatiaľ čo pri ET200s je výpadok modulov zaznamenávaný jednot l ivými b i tmi 

bytu č.7 a následovne je k dispozícií rozšírenejšia diagnostika, tak pri t e rminá ly 

C P X je možná iba rozšírená diagnostika pomocou dvojice bitov. Diagnostické d á t a 
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sa uklada jú od bytu č. 10 podľa tabuľky č.2.3. 

Tab. 2.3: Prehľad diagnostiky modulov (pevná dĺžka 16 bytov) [8] 

B y t e O b s a h V y s v e t l e n i e 

6 Hlavička pevne zadané C P X te rminá lom 

7 T y p pevne zadané C P X te rminá lom 82^ 

8 Slot pevne zadané C P X te rminá lom Oh 

9 Slot pevne zadané C P X te rminá lom 0^ 

10 

M o d u l 0 (bity 0 a 1) 

M o d u l 3 (bity 6 a 7) 

2 bity na modul: 

00 = Bez chyby (pla tné dá t a ) 

01 = Chyba modulu (nepla tné dá t a ) 

10 = Nesprávny modul (chybné dá ta ) 

11 = M o d u l zlyhal alebo neexistuje 

(nepla tné dá t a ) 

11 Modu ly 4...7 ako byt 10 

12 Modu ly 8...10 ako byt 10 

13...21 Rezervované -

Konkrétnejš í popis bol už spomenu tý v kapitole M o d u l status 2.1.3 na strane 19. 

2.4 SIEMENS Micromaster 420 

Micromaster 420 od firmy Siemens je frekvenčný menič , k to rý slúži na ovládanie 

a reguláciu o táčok trojfázových asynchrónnych motorov. Vďaka jeho modulárne j 

konštrukcií môžu byť rozsiahle š t a n d a r d n é funkcie doplnené o širokú škálu možnost í . 

Rôzne operá torské panely a komunikačné moduly sa dajú pripojiť jednoducho bez-

skrutkovou svorkovnicou. 

Obr. 2.9: Micromaster 420[13] 
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Konkré tne v tejto práci je pr ipojený k frekvenčnému meniču komunikačný roz

širovací modul P R O F I B U S D P , k to rý je zobrazený na obrázku č.2.10. Pros t redníc 

tvom tohto komunikačného modulu nadr iadené riadiace sys témy pohodlne ovládajú 

cez P R O F I B U S sieť pohony prís t rojov rady Micromaster 4. 

Obr. 2.10: Rozširovací modul P R O F I B U S DP[13] 

2.4.1 Technické parametre modulu 

• Pre informácie o a k t u á l n o m prevádzkovom stave komunikačného modulu sú k 

dispozícií t rojfarebné L E D diódy (zelená, oranžová, červená) . 

• Napájanie sa uskutočňuje cez sys témový konektor z meniča. Ex te rný pr ívod 

24 V slúži pre napá jan ie rozširovacieho modulu P R O F I B U S a elektroniky me

niča. 

• Pripojenie na sys tém P R O F I B U S sa uskutočňuje cez 9-pólový Sub-D konektor 

podľa P R O F I B U S normy. Všetky pr ívody tohoto rozhrania RS485 sú zkratu-

vzdorné a potenciálovo oddelené. 

• Rozširovací modul P R O F I B U S podporuje rýchlosť prenosu 9,6 kbps až 12 Mbps[13]. 
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3 DIAGNOSTIKA 

3.1 Prečo diagnostikovať 
V rozsiahlejších prevádzkach, kde sú stovky priemyselných zariadení , je m a n u á l n a 

kontrola jednot l ivých zar iadení veľkou stratou času. S a m o t n á vizuálna kontrola pri

pojenia nezaručuje, že je zariadenie správne nakonfigurované alebo či nie je prerušený 

niektorý z vodičov vo vnút r i izolácie. 

Ďalej je n u t n é správne a rýchlo diagnostikovať poruchy kvôli nasledujúcim sta

vom prevádzky: 

• či bude prevádzka bezpečná po poruche, t akzvané S A F E T Y ( b e z p e č n é ) zaria

denia 

• alebo aby chyba neobmedzila celkový chod prevádzky - F A U L T T O L E R A N C E 

(odolné) systémy 

S A F E T Y a F A U L T T O L E R A N C E sys témy sú samozrejme samos t a tnými t émami , 

k to rými sa t á t o baka lá r ska p ráca nezaoberá , avšak môžu byť d o b r ý m rozšírením do 

t é m y diagnostiky Profibus siete. 

3.2 Diagnostikovateľné poruchy 

• odpojenie Sláve zariadenia od siete Profibus 

• odpojenie Slávu od napá jan ia (voltage failure) 

• odpojené , nesprávne alebo nefunkčné I / O moduly 

• nesprávna konfigurácia 

• nepr ipravené Sláve zariadenie 

3.3 Výsledky diagnostiky 

Výsledkom diagnostiky je j ednoduchá a prehľadná vizualizácia informácií o zariade

niach na Profibus sieti. Základné informácie, k to ré sú k dispozícií vo vizualizácií: 

• zoznam porúch 

• d á t u m kedy jednot l ivé poruchy nastali 

• názo rná schéma siete s označením chybných zar iadení 

• adresa master zariadenia, k toré diagnostikovalo poruchu 

• adresa sláve zariadenia, k toré hlási poruchu 

• D P adresa sláve zariadenia v poruche 

• popis chyby, možný dôvod poruchy 
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3.4 Diagnostika v prostredí SIMATIC STEP 7 

3.4.1 S T E P 7 

V priemysle bežne používané vývojové prostredie od firmy Siemens k toré slúži na 

programovanie P L C zariadení . Step 7 p o n ú k a p rogramátorov i tvoriť vo viacerých 

programovacích jazykoch. V tejto práci sú využi té dve formy jazyku a to: 

• L A D (Ladder Logic) - rebríkové schémy 

• S T L (Statement list) - súbor príkazov 

Prep ínan ie zobrazenia medzi jazykom L A D a S T L ná jdeme v S I M A T I C Manageř i 

v záložke „View". Ponuka sa zobrazí len ak je otvorený konkré tny blok alebo funkcia. 

Takt iež niektoré zložitejšie kódy písané v móde S T L nie je možné preložiť do jazyka 

L A D . 

Prostredie Step 7 m á v sebe integrované aj základné diagnostické funkcie a bloky 

( S F C / S F B ) 1 . Jednot l ivé bloky sú vypísané v tabuľke č.3.1 a sú volané operačným 

sys témom C P U kedykoľvek keď nastane chyba. A k nieje príslušný blok O B n a h r a t ý 

v C P U tak pri detekovaní chyby sa nas tav í C P U do S T O P módu . 

A k je použi tý protokol D P V 1 , tak nas táva možnosť získať ďalšie informácie 

v prerušení pomocou SFB554 „ R A L R M " , k to rý presahuje informácie organizačného 

bloku. Takt iež je k dispozícií špeciálna diagnost ická funkcia SFC13 „ D P N R M D G " 

(Sláve Diagnostics). 

Tab. 3.1: Chybové bloky OB82 až OB87[9] 

A s y n c h r ó n n e c h y b y 

OB80 Časové chyby 

OB81 Chyby napá jan ia 

OB82 Diagnost ický alarm 

OB83 Vložen ie /ods t ránen ie alarmu 

OB84 C P U Hardvérové chyby 

OB85 Chyby spustenia programu 

OB86 Chyby panelu (Rack failure) 

OB87 Komunikačné chyby 

XSFC (Systémové funkcie - System Functions), SFB (Systémové funkčné bloky - System Function 
Bloks) 
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3.4.2 OB86 Rack failure 

V tejto časti je opísaný špeciálny sys témový blok OB86, k to rý slúži na diagnostiku 

komunikácie periférnych zar iadení na sieti Profibus D P . J e d n á sa o asynchrónny blok 

k torý sa volá pri chybe komunikácie (napr íklad pre rušená zbernica alebo odpojené 

Sláve zariadenie) a nás ledne sa volá aj po ods t r ánen í poruchy. 

Nasledujúca tabuľka 3.2 popisuje dočasné (temp) p remenné , k toré slúžia na popis 

chyby. Názvy p remenných sú definované ako predvolené názvy OB86. 

Tab. 3.2: Dočasné p remenné bloku OB86[9] 

Premenné Typ Popis 

OB86_EV_CLASS B Y T E 
Trieda udalosti a identifikátory: 
- B#16#38: výstupná udalosť 
- B#16#39: vstupná udalosť 

OB86_FLT_ID B Y T E 

Kód chyby: 
(možné hodnoty: B#16#C1, B#16#C2, B#16#C3, 
B#16#C4, B#16#C5,B#16#C6, B#16#C7, B#16#C8, 
B#16#CA, B#16#CB, B#16#CC, B#16#CD, B#16#CE) 

OB86_PRIORITY B Y T E 
priorita triedy; môže byť pridelená cez STEP 7 
(hardvérová konfigurácia) 

O B 8 6 _ O B _ N U M B R B Y T E OB číslo (86) 
O B 8 6 _ R E S E R V E D _ l B Y T E Rezervované 
OB86_RESERVED_2 B Y T E Rezervované 
OB86_MDL A D D R WORD Záleží na kóde chyby 

OB86_RACKS_FĽTD 
Array[0..31] 
of BOOL 

Záleží na kóde chyby 

OB86_DATE_TIME Dátum a čas Dátum a čas kedy bol blok OB volaný 

Programovanie bloku OB86 závisí od rôznych možných kódov chýb, preto je 

odporúčané usporiadať lokálne p remenné podľa tabuľky č. 3.2. 

Tab. 3.3: P r e m e n n á identifikujúca nekomunikujúce zariadenie[9] 

O B 8 6 _ E V _ C L A S S OB86 FLT ID Význam 

B#16#39/B#16#38 B#16#C4 

Zlyhanie DP stanice 
-OB86_MDL ADDR: Základná logická adresa DP mastera 
-OB86_Z23: Adresa týkajúceho sa DP sláve: 
- Bit 0 až 7: Číslo DP stanice 
- Bit 8 až 15: DP master systémové ID 
- Bit 16 až 30: základná logická adresa S7 sláve alebo 
diagnostická adresa štandartného DP sláve 
- Bit 31: I/O identifikátor 

Stručný popis použi tých premenných: 

• O B 8 6 _ E V _ C L A S S : určuje či porucha nastala alebo bola ods t r ánená 

• O B 8 6 _ F L T _ I D : kód udalosti čo spôsobila zavolanie samotného bloku 

28 



• O B 8 6 _ M D L _ A D D R : záleží od kódu F L T I D , pre náš p r ípad obsahuje lo

gickú adresu D P mastera 

• OB86 Z23 : t ak t iež záleží od premennej F L T ID, logická adresa D P slavě 

3.4.3 SFC13 „ D P N R M _ D G " (Slavě Diagnostics) 

T á t o systémová funkcia umožňuje oproti bloku OB86, k to rý slúži prevažne len na 

detekciu poruchy, nač í t a t p o d r o b n é diagnostické d á t a jednot l ivých slavě zar iadení 

na sieti. Diagnostika je velmi v ý h o d n á napr ík lad pri zisťovaní v ý p a d k u alebo trva

lých porúch jednot l ivých vs tupno-výs tupných kariet decentral izovaných 10 jedno

tiek, alebo pri detekcií porúch ventilových blokov atd. Funkcia SFC13 pracuje s 

jednot l ivými p remennými , k to ré sú znázornené v tabuľke č.3.4. 

Tab. 3.4: P r e m e n n é systémovej funkcie SFC13[9] 

Parameter Deklarácia Dátový typ Pamäťové umiestnenie Popis 

REQ INPUT BOOL I, Q, M, D, L, 
constant 

REQ=1: Čítanie požiadavky 

LADDR INPUT WORD I, Q, M, D, L, 
constant 

Konfigurácia diagnostickej adresy DP sláve. 

RET_VAL OUTPUT INT I, Q, M, D, L 

Ak chyba nastane počas aktívnej funkcie, 
návratová hodnota bude obsahovať chybový kód. Ak chyba 
nenastane, tak RET_VAL obsahuje dĺžku aktuálne 
prenesených dát. 

RECORD OUTPUT ANY I, Q, M, D, L 

Cieľová oblasť pre diagnostické dáta, ktoré 
boli Čítané. Jedine dátový typ BYTE je 
povolený. Minimálna dĺžka nahraných 
dát pre Čítanie alebo pamäťového priestoru je 6. 
Maximálna dĺžka nahratých dát pre 
odoslanie je 240. Štandardné sláve zariadenie môže sprostredkovať 
viac než 240 bytov diagnostických dát až do maxima 244 bytov. 
V tomto prípade, prvých 240 bytov je prenesených do oblasti 
a bit pretečenia je nastavený v dátach. 

BUSY OUTPUT BOOL I, Q, M, D, L 
BUSY=1: 
Čítanie ešte neprebehlo kompletne. 

Jednoduchý popis (preklad) p remenných z tabuľky 3.4: 

• R E Q : pož iadavka na čí tanie dá t 

• L A D D R : adresa diagnost ikovaného sláve zariadenia 

• R E V A L : p r e m e n n á obsahujúca informácie o chybe pr i vykonávaní funkcie 

• R E C O R D : priestor pre uloženie diagnostickej správy 

• B U S Y : bit, k to rý indikuje, že funkcia sa práve vykonáva 
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Čítanie zo zariadenia začína nas t aven ím vstupnej premennej R E Q na hodnotu 

logickej 1. P r e m e n n á B U S Y je v ý s t u p n o u premennou zobrazujúcou stav či funkcia 

ešte pracuje alebo dokončila načí tavanie . A k funkcia nie je kompletne dokončená, 

tak m á hodnotu logickej 1 teda B U S Y = 1 a naopak ak je funkcia dokončená tak 

Dôležité je pri využívaní funkcie SFC13, aby bolo vyhradené pole R E C O R D pre 

viac alebo presný počet bytov, k toré očakávame ako diagnost ickú správu zo zaria

denia. V pr ípade , že je vyhradený menší poče t bytov sú d á t a zmazané a p r e m e n n á 

„ R E T V A L " zobrazuje („error code"<0). V pr ípade , že sa funkcia vykonala správne 

tak p r e m e n n á R E T V A L obsahuje presný počet prenesených bytov. 

Diagnost ická správa je špecifická a je vhodné si zistiť jej dĺžku v manuá ly kon

kré tneho diagnost ikovaného zariadenia. A k o ukážka je na obrázku č.3.1 znázornené 

volanie funkcie pre diagnostiku decentralizovanej periférnej jednotky ET200s. 

Network 2 : SFC13 f o r ET2GQs 

B U S Y = 0 . 

"DEM" .ml DB2 . DBX71. 0 v a r i a b l e of f u n c t i o n FC13 
L 0.0 

3LD 103 
CALL "DPHRM_DGřr  

REQ :=L0.0 
SFC13 Read Diagnostic Data of a DP Slave 

RECORD 
REľ VAL 
LADDR :="DEM". DB2 . DBW74 

DB2.DBW72 

DB2.DBX71.1 

d i a g n o s t i c addres of f a u l t y DP slave 
v a r i a b l e of f u n c t i o n FC13 

v a r i a b l e of f Jir.ct^cri FC13 
HOP 

Obr. 3.1: Volanie SFC13 pre ET200s 

V tomto pr ípade je vyhradený priestor 64 bytov pre diagnost ickú správu. 
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4 DIAGNOSTICKÝ P R O G R A M 

4.1 Vývojový diagram 

ÁNO 

Volanie OB86 

Volanie SFC13 

uloženie adries 
chybného 

zariadenia 

odstránená chyba 
RESET ERROR 

uloženie 
diagnostických 

dát 
vizualizácia 

Obr. 4 .1 : Vývojový diagram diagnost ického programu 

31 



4.2 Postup 
• Načí tan ie vs tupných dá t zo zar iadení na sieti 

• Detekcia chybných zar iadení 

• Identifikácia chybných zar iadení 

• Volanie podrobnejšej diagnostiky (SFC13) 

• Zápis získaných dá t 

4.3 Načítanie vstupných dát a detekcia porúch 

Prvotnou úlohou programu je získať diagnostické d á t a od všetkých decentralizo

vaných zar iadení na sieti. Zák ladná myšl ienka toku informácií je znázornená na 

obrázku č. 4.2. 

Per i fe r ie 

napf . E T 2 0 0 M 

CPU 

D 

HH.'.WÍH 

1 
P 

1 

H Ml 

Diagnos t i cké 
In fo rmace 

Obr. 4.2: Tok diagnost ických dát[10] 

Základ diagnost ického programu je umies tnený v špeciálnom bloku OB86, k torý 

slúži na signalizovanie chybnej komunikácie dis t r ibuovaných periférií. Blok OB86 je 

okamži te volaný pri zistení v ý p a d k u zariadenia na sieti Profibus D P a poskytuje 

základné informácie o danej poruche. 

Ako prvé po volaní bloku OB86 sa kontroluje či ide o t akzvaný „incoming event" 

alebo ide o „outgoing event". Incoming event detekuje poruchu. Naopak outgo

ing event oznamuje, že chyba bola ods t r ánená . Konkré tne kontrolujeme p remennú 

O B _ E V _ C L A S S : 

• B#16#39=(incoming event) 

• B#16#38=(outgoing event) 
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Upozornenie, v programe sa vyskytu jú tieto hodnoty v dec imálnom tvare: 

• incoming event = 57 

• outgoing event = 56 

Ďalej sa zisťuje či je správny chybový kód. Ten je charakter izovaný premennou 

O B 8 6 _ F L T _ I D . Pre zlyhanie D P stanice musí byť kód B#16#C4 , viď tabuľka 

číslo 3.3. 

. O B 8 6 _ F L T _ I D = B # 1 6 # C 4 

4.4 Identifikácia chybných zariadení 

A k nastala chyba na niektorom zo zar iadení je n u t n é ho jednoznačne identifiko

vať. Tieto informácie sa nachádza jú v dočasných p remenných (temp) bloku OB86, 

t abuľka č.3.2. 

Ako prvé sa identifikuje master zariadenie a nasledovne pod radené sláve zaria

denie. 

Zák ladná logická adresa chybného master zariadenia, k to ré sa nachádza v dočas

nej premennej O B 8 6 _ M D L _ A D D R sa porovnáva so známymi zadanými adresami 

pripojených zariadení . N a obrázku č.4.3 je znázornená j ednoduchá ukážka identifi

kácie master zariadenia. 

/ / F i l l i n v a r i a b l e s 
L W#lfi#7FF 

I #I_master_addxess #r_ma3ter_addxe33 

//DP Sláve i s d i s c o n n e c t e d 

A< 
L #038e_MDL_ADDR #OB8fi_MDIi_ADDR — Base a d d r e s s of IM module 
L #"_master_address # i _ m a s t e r _ a d d r e s s i n r a c k w i t h f a u l t 
= 1 
} 

Obr. 4.3: Identifikácia Master zariadenia 

Nasledovne sa obdobne identifikuje sláve zariadenie, podľa základnej logickej ad

resy a profibusovej adresy. Tieto adresy sú uložené v dočasnej premennej OB86 Z23 

viz t abuľka č.3.3. 

Umiestnenie adries je nasledovné: 

• logická adresa sláve = L W 8 

• profibusová adresa sláve = LB11 
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4.5 Volanie diagnostiky (SFC13) 

Musíme si uvedomiť, že p o d r o b n á diagnostika cez funkciu SFC13 nie je umies tnená 

v bloku OB86. Je volaná iba pri detekcií poruchy v OB86. 

Pre každé zariadenie, k toré m á byť diagnost ikované podrobnejš ie je n u t n é aby 

bola volaná funkcia SFC13 samostatne. Je to z dôvodu zabezpečenia funkčnej diag

nostiky aj pri poruche viacerých zar iadení v rovnakom čase. Takt iež je rovnako 

dôležité aby bol pre každé takto diagnost ikované zariadenie vyhradený vlas tný pa

mäťový priestor. 

Volanie Podrobnejšej diagnostiky je pomocou funkcie FC10 z h lavného programu, 

konkré tne organizačného bloku O B I . V FC10 sú umies tnené volania funkcií F C 2 

a F C 3 . K n ím odpovedajú jednot l ivé dátové bloky D B 2 a D B 3 . 

4.5.1 F C 2 

T á t o funkcia je u rčená pre p o d r o b n ú diagnostiku zariadenia ET200s. Je v nej umiest

nená logika pre volanie systémovej funkcie SFC13 „ D P N R M D G " a tak t iež logika 

pre diagnostiku jednot l ivých I / O modulov. A b y bola diagnostika už i točná musia 

FC2 : T i h l e : 
Network 1 : s t a r t SFC13 

DB2.DBX71. DB2.DBX71. 
1 0 

v a r i a b l e v a r i a b l e 

• f of 
f u n c t i o n f u n c t i o n 

FC 13 FC13 
"dem".m2 "dera".ml 

1 A ľ ^ 1 1/ 1 I 1 \ 

£ § £ $ 3 3 S 3 S | :
 SFC13 

SFC13 
Read Diagnostic 

Data of a DP Slave 
"DFNRM DG" 

PIT "̂*-T̂  
-i __Ĥ _-

DB2. DBX71. 
Q DB2.DBW72 

v a r i a b l e v a r i a b l e 
• f of 

f u n c t i o n f u n c t i o n 
FC13 FC13 

"dEm".ml - REQ RE" VAL —"dera".m3 

DB2.DBW7Í P#D32. 
diagnos t i c D3X0.J 

addres RECORD -BrTľ c'-. 

• f f a u l t y 
DP slave DB2.DBX71. 

"denirr. 1 
d El2G0s- IiAEDR v a r i a b l e 

of 
f u n c t i o n 

FC13 
3USY — "derarr .ra2 

Obr. 4.4: Ukážka z funkcie F C 2 

byť získané d á t a vždy ak tuá lne , preto je funkcia volaná neus tá le v čase od zistenia 
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poruchy až po ukončenie poruchy, aj v r á t a n e momentu, kedy je už zariadenie v bez

poruchovom stave. Posledné volanie funkcie po ukončení poruchy je zabezpečené 

detekciou zostupnej hrany signalizačného bi tu poruchy. 

Ako bolo spomenu té v kapitole S F C 1 3 „ D P N R M _ D G " 3.4.3 funkcia SFC13 je 

spúšťaná na nábežnú hranu premennej R E Q . Aktual izác iu premennej zabezpečuje 

neustá le prepínanie premennej B U S Y „ m 2 " (rozpínací kontakt) a premennej R E Q 

„ m l " zapojenej ako cievka, pr íklad je znázornený na obr.č.4.4 - Network 1. 

4.5.2 F C 3 

Funkcia F C 3 je rovnako ako F C 2 určená pre volanie SFC13 ale t en tok rá t pre t e rminá l 

C P X od firmy F E S T O . Diagnostické d á t a sú uk ladané v dá tovom bloku D B 3 . 

4 . 6 Zápis získaných dát 

4.6.1 Signalizačné bity porúch 

Všeobecná porucha na sieti Profibus je zaznamenávaná v bloku OB86. Pre každé 

zariadenie je vyhradený v las tný signalizačný bit v dá tovom bloku D B 2 . Začína sa ad

resovať od bi tu D B 2 . D B X 66.0 . V nasledujúcej tabuľke č.4.1 je prehľad zapojených 

zar iadení so signalizačnými p remennými . 

Tab. 4.1: Signalizačné p remenné , OB86 

p o r . č . N á z o v z a r i a d e n i a s ign . b i t 

1. ET200s D B 2 . D B X 66.0 

2. C P X Festo D B 2 . D B X 66.1 

3. D P / P A Coupler D B 2 . D B X 66.2 

4. Micromaster D B 2 . D B X 66.3 

4.6.2 Uloženie adries 

Adresy sa rovnako ako v p redchádza júcom pr ípade uk lada jú v bloku OB86 do dá

tového bloku D B 2 . Zaznamenané sú t r i rôzne adresy pre každé zariadenie, a to 

konkrétne: 

• Master address - adresa master zariadenia, k toré rozpoznalo chybu (hexa) 

• Sláve address - diagnost ická adresa chybného zariadenia (hexa) 

• Profibus address - profibusová adresa chybného zariadenia (decimal) 

V nasledujúcich tabuľkách č.4.2 a 4.3 sú zobrazené konkré tne adresy pr ipojených 

zar iadení a prís lušné pamäťové miesta, kde sú adresy uložené. 
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Tab. 4.2: Adresy zar iadení pr ipojených na Profibus sieť 

N á z o v z a r i a d e n i a M a s t e r a d r e s a S l á v e a d r e s a P r o f i b u s a d r e s a 

ET200s 7 F F , 7FEh 5d 

C P X Festo 7 F F , 7FDh 12 d 

D P / P A Coupler 7FFh 7FCh H d 
Micromaster 7FFh 7FAh 

Tab. 4.3: Dá tový priestor pre jednot l ivé adresy 

N á z o v z a r i a d e n i a M a s t e r a d r e s a S l á v e a d r e s a P r o f i b u s a d r e s a 

ET200s D B 2 . D B W 68 D B 2 . D B W 74 D B 2 . D B B 70 

C P X Festo D B 2 . D B W 76 D B 2 . D B W 80 D B 2 . D B B 78 

D P / P A Coupler D B 2 . D B W 82 D B 2 . D B W 86 D B 2 . D B B 84 

Micromaster D B 2 . D B W 92 D B 2 . D B W 96 D B 2 . D B B 94 

4.6.3 D á t a z diagnostiky (SFC13) 

E T 2 0 0 s 

D á t a z SFC13 sa načí tavajú priamo do dá tového bloku D B 2 v rozmedzí od D B B 0 

(byte 0) po D B B 64 (byte 64). Ďalej je n u t n é uložiť p remenné , k to ré vzniknú na 

základe spracovania týchto dá t . To sú p remenné popisujúce stavy jednot l ivých mo

dulov ET200s. V tabuľke č.4.4 sú umiestnenia p remenných v dá tovom bloku D B 2 . 

Tab. 4.4: Diagnostické d á t a modulov ET200s 

M O D U L : O K E r r o r I n c o r r e c t N o m o d u l e 

M o d u l č.l D B 2 . D B X 98.1 D B 2 . D B X 98.2 D B 2 . D B X 98.3 D B 2 . D B X 98.4 

M o d u l č.2 D B 2 . D B X 98.5 D B 2 . D B X 98.6 D B 2 . D B X 98.7 D B 2 . D B X 99.0 

M o d u l č.3 D B 2 . D B X 99.1 D B 2 . D B X 99.2 D B 2 . D B X 99.3 D B 2 . D B X 99.4 

M o d u l č.4 D B 2 . D B X 99.5 D B 2 . D B X 99.6 D B 2 . D B X 99.7 D B 2 . D B X 100.0 

M o d u l č.5 D B 2 . D B X 100.1 D B 2 . D B X 100.2 D B 2 . D B X 100.3 D B 2 . D B X 100.4 

M o d u l č.6 D B 2 . D B X 100.5 D B 2 . D B X 100.6 D B 2 . D B X 100.7 D B 2 . D B X 101.0 

M o d u l č.7 D B 2 . D B X 101.1 D B 2 . D B X 101.2 D B 2 . D B X 101.3 D B 2 . D B X 101.4 

C P X T e r m i n á l 

Podobne ako u ET200s sa d á t a z SFC13 načí tavajú priamo do dá tového bloku (DB3) 

od D B B 0 po D B B 64, teda ma jú vyhradený priestor rovnakej dĺžky. Pozor, rôzne 

zariadenia môžu vyžadovať väčší priestor pre diagnostické dá ta . 
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V tabuľke č.4.5 sú tak ako aj v predchádza júcom bode zobrazené p remenné 

popisujúce stavy modulov C P X Terminálu . 

Tab. 4.5: Diagnostické d á t a modulov C P X Terminá lu 

M O D U L : O K E r r o r I n c o r r e c t N o m o d u l e 

M o d u l č.l D B 3 . D B X 68.0 D B 3 . D B X 68.1 D B 3 . D B X 68.2 D B 3 . D B X 68.3 

M o d u l č.2 D B 3 . D B X 68.4 D B 3 . D B X 68.5 D B 3 . D B X 68.6 D B 3 . D B X 68.7 

M o d u l č.3 D B 3 . D B X 69.0 D B 3 . D B X 69.1 D B 3 . D B X 69.2 D B 3 . D B X 69.3 

M o d u l č.4 D B 3 . D B X 69.4 D B 3 . D B X 69.5 D B 3 . D B X 69.6 D B 3 . D B X 69.6 

4.6.4 Záloha dát 

Všetky alarmy sú zálohované pomocou vizual izačného programu W i n C C flexible. 

konkré tne pomocou A l a r m Logu na externý disk vo formáte C S V filé (Hodnoty 

oddelené č iarkami - Comma-separated values). Súbor je možné otvoriť jednodu

cho v programe Microsoft Excel , ukážka: obrázok č.4.5. D á t a sú zálohované podľa 

nasledovného formátu: 

• T i m e m s - čas alarmu v mil isekundách 

• M s g P r o c - p rocedúra alarmu 

• S t a t e A f t e r - status alarmu 

• M s g C l a s s - číslo triedy alarmu 

• M s g N u m b e r - číslo alarmu 

• V a r i a ž V a r 8 - nevyuži té pre diagnostiku 

• T i m e S t r i n g - d á t u m alarmu 

• M s g T e x t - názov alarmu 

• P L C - lokalizácia alarmu ( P L C , z k torého pr ichádzajú dá t a ) 

Konkrétnejš í popis š t r u k t ú r y C S V súboru je v nasledujúcej tabuľke č.4.6. 
A B c E 1 N 0 P 

1 T i m e n r i s M s g P r o c Sta te A r t e MsgClass M s g N u m t T i m e S t r i n g M s g T e x t PLC 

2 42128778274 2 3 1 ~~3] 4.5.2015 13:40 D P / P A C o n n e c t i o n _ l 

3 42128778521 2 3 1 "Ži 4.5.2015 13:41 CPX C o n n e c t i o n _ l 

4 42128779240 2 3 1 1 4.5.2015 13:42 ET200S C o n n e c t i o n _ l 

5 42128796422 2 2 1 1 4.5.2015 19:06 ET200S C o n n e c t i o n _ l 

Obr. 4.5: C S V súbor: A la rmy v programe Excel 
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Tab. 4.6: Struktura log súboru v C S V formáte [12] 

P a r a m e t e r P o p i s 

Time ms Specifická časová značka ako dec imálna hodnota 

Msg P r o č 

P rocedúry alarmu: 

0 = N e z n á m a p rocedúra 

1 = Systémový alarm 

2 = B i t alarmu procedúry (operačné alarmy) 

3 = Číslo alarmovej p rocedúry A L A R M S 

4 = Diagnost ická udalosť 

7 = P r o c e d ú r a analogového alarmu 

100 = B i t alarmu procedúry (alarmy porúch) 

State_After 

Stav alarmu: 

0 = P r í chodz í /Neak t ívny 

1 = Pr íchodzí 

2 = P r í c h o d z í / P o t v r d e n ý / N e a k t í v n y 

3 = P r í c h o d z í / P o t v r d e n ý 

6 = P r í c h o d z í / N e a k t í v n y / P o t v r d e n ý 

Msg_Class 

Trieda alarmu: 

0 = bez triedy 

1 = „Prerušen ie" 

2 = „Prevádzka" 

3 = „Sys tém" 

64... = Užívateľom definované triedy alarmu 

M s g N u m b e r Číslo alarmu 

V a r l to Var8 Hodnoty alarmu ako S T R I N G 

T ime_St r ing Časová značka ako S T R I N G , čitateľný formát d á t u m u a času 

Msg_Tex t Názov alarmu v S T R I N G 

P L C Lokalizácia alarmu (relevantné P L C ) 
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5 HARDVEROVA KONFIGURÁCIA 

N a obrázku č.5.1 je znázornená hardvérová konfigurácia v programe S I M A T I C M a -

nager. 

n&HWConfig - [SIMATIC 200(1} [Configuration} - - xbodamOO deni] 

BDJ Station Edit Insert PLC View Options Window Help 

M • PS 307 aft 
2 • CPU ;> DP 

X2 1 OP 

3 

4 FAI&13B1 
5 A04x12Bl 

e =: 
7 FD01M)C24W2A 

s 
9 
10 
11 

± I [D] U R 

Slot I Module 0... Fi... M... 1... a... Comment 

1 1 PS 307 5 A SES7 

2 

,«? 
1 CPU 315F-2 DP 6ES" V2.0 2 2 

,«? ľ DP 2St,~ 
3 

4 FAIGn13Bit 6ES7 S...23 a. u 
5 A04K12BII SES7 272.. 

6 FDI24xDC24V 6ES7 24.3 24 .2 
7 FD010*DC24W24 6ES7 40...4 40...4 
8 

Obr. 5.1: Hardwarová konfigurácia 

Edi tor hardvérovej konfigurácie sa otvorí označením položky „SIMATIC 300(1)" 

a nás ledným dvojklikom na položku „Hardware" , obrázok č.5.2. 

/ Slľ 1AT1C E l a n a g e r - xbodamOO d e m 

File Edit Insert PLC View Options Window Help 

D a? I g? a i e I A l ^ " ^ ! a °p>-
i " x bodá m O O d em - - K : \ x b o d a r a _ l _ n o t e b o o k 

IMl^Hardwäre 

g|-ffli| SIMATIC 3oomZ> 

B-SIl S7 Program(1) 

fi?Tl Sources 

É-y Dev iceJ( l ) 

U CPU 315F-2DP 

Press F l to get Help. PC Adapter(MPI) 

Obr. 5.2: Hardvérový editor v S I M A T I C Manageř i 
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Počas programovania tejto práce nas tával p rob lém pri spúšťaní projektu z po

čítačov, na k torých bol nas tavený iný jazyk než ten v ktorom bol programovaný. 

Riešením je j ednoduché nastavenie kompatibili ty jazykov, k toré ná jdeme v S I M A -

T I C Manageř i , obrázok č.5.3. 

^ f l S I M A T I C Manager - x b o d a m D D _ d e m 

D C u t C t r l + X L 

C o p y C t r l + C 

P a s t e C t r l + V 

D e l e t e Del 

S e l e c t All C t r l + A 1 

U n d o Se lec t ion 

R e n a m e F 2 

O b j e c t P r o p e r t i e s . . . A l t + R e ü j m 

Specia l O b j e c t P r o p e r t i e s t 

O p e n O b j e c t C t r l + A l t + O 

C h e c k Block C o n s i s t e n c y . . 

Compi le C t r l + B 

S t a r t R u n t i m e 

E x p o r t S o u r c e . . . 

MATIC 300(1) 

Disp lays p r o p e r t i e s o f t h e s e l e c t e d o b j e c t f o r e d i t i n g . 

Obr. 5.3: Nastavenia projektu 

A b y sa otvorilo okno so správnymi nastaveniami tak ako je to na obrázku č.5.4 

je n u t n é mať počas celého úkonu označený celý projekt. Pos ledným krokom je za-

škr tnut ie položky „language neutral". 

ES 
General | Required Software Packages | 

IŠ Name: 

Storage Location ^ : ^ (bodam_1 _no tebook^ tbodamöD.s7p 

S T E P 7 - Project 

I S T E P 7 zi 

Czech {Czech Republ ic) 

M _ C a n be opened i n d e r any W i n d o w s language settings l a n g u a g e neutra l } . 

W Set project language to 'Czech (Czech Republ ic ] ' 

I Chart versioning 

Author: 

Date Created: 

Last Modif ied: 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I E / 1 2 / 2 0 1 5 03 :18 :52 PM 

0 4 / 2 2 / 2 0 1 5 09 :14 :56 A M 
Comment: A 

I 
Help 

Obr. 5.4: Jazyk projektu 
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6 SIEŤOVÁ KONFIGURÁCIA 

Sieťová konfigurácia, obrázok č.6.1, bola vygenerovaná automaticky z hardvérovej 

konfigurácie, avšak dá sa vytvárať a upravovať samostatne vo vlastnom editore. 

MPI 

PRO FIB L S DP 
- T 

' ř 

d- 3 j 

MICROMASTER 
4 d- 3 j 
• 

M 
SIMATIC 300(1) 

M CPU 
J315=-2 
3? 

m • 
2 3 

MU 
IM 157 

Redundant 

• • 

PROFIBUS PA 

1 i IM151-1 nifffffffťVT i IM151-1 
Standard 

• 

SITRANS P 

DSIII PA - PRO 

• 

Festo CPX-

u n i iiii 
Im 

Terminal 
1 • 

Obr. 6.1: Sieťová konfigurácia v S T E P 7 

Edi tor sa spúšťa označením položky „ C P U 315F-2 D P " a nás ledne dvojklikom 

na položku „Connec t ions" alebo kl iknut ím na ikonu „Configure Network" v panely 

nástrojov, obrázok č.6.2. 

File Edit Insert PLC View Options Window Help j » — * v 

1 • á, i g? m U ^ e, l Í • 11 0 1 a s 1 1 ! ľ 83 11 í No Filter > t •sami*? 
r§3 xbodamOO_dem - - C:VUsers\MichalYDesktop\j;bodam_l_notebook 

^ — ' 

- ^ KbodamOO_dern 
F i m SIMATIC 30011] 
CEl-llll CPU 315F-2DF73 

B isľj y / Hmgram|1J 
- fn l Sources 

OJ Blocks 

^ S 7 Program[1] M ^ ^ f l 

Obr. 6.2: Spustenie editora pre sieťovú konfiguráciu 
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7 VIZUALIZÁCIA 

7.1 WinCC flexible 
Vizualizácia je vy tvorená v programe W i n C C flexible od firmy Siemens. Tento prog

ram slúži na procesnú vizualizáciu vo všetkých odvetviach priemyslu. Takt iež priamo 

spolupracuje s programom Step 7, preto je komunikácia veľmi rýchla a spoľahlivá. 

N a obrázku č.7.1 je nastavenie komunikácie medzi Step 7 a spomínaným programom 

W i n C C . 

(Communicat ion dr iver I s t a t i o n [Par tner p lode lOnline 

= Connecticut 1 On jd SIMATICS7 300/400 "d H H •d On 

Para me te Area pointer 

WinCC Flexible Runtime 

Interface 

MPI/DP 

Type 

OTTV 

O RS232 

O R5422 

O RS485 

© Sirnatic 

H MI device 
Baud rate 

Address h 
Access point |S70NLINE 

0 Only master on the bus 

Network 

Profile MPI 

Highest station address (H5A) 

Number of masters • 

PLC device 

o 

Address 

Expansion slot 

Rack | ^ 

0 Cyclic operation 

Obr. 7.1: Komunikác ia W i n C C a Step7 

Vizual izačný program je v angličt ine a to hlavne z dôvodu univerzálnost i . 

7.2 Hlavná obrazovka 

N a obrázku číslo 7.2 je ú v o d n á obrazovka programu, k t o r á dáva užívateľovi základné 

informácie o stave siete. V pravom hornom rohu je umies tnené t lačidlo „Cancel" , 

k t o r ý m sa ukončí vizualizácia diagnostiky. Tlačidlo je k dispozícií v akomkoľvek okne 

programu. 

V ľavom hornom rohu je svetelná signalizácia stavu komunikácie : zelená pre 

bezporuchový stav a červená pre poruchu. Poruchy sú zaznamenávané vo forme 

jednot l ivých alarmov v alarmovom okne. Informácie o poruche sú v danom formáte: 

• Time - čas zaznamenania poruchy 

• Date - d á t u m zaznamenania poruchy 
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Status - stav alarmu: 

— A - Arr ived (detekovaná chyba) 

— D - Departed (ods t ránená chyba) 

— A C K - Acknowledged (oboznámenie , zobrazená chyba) 

Text - názov alarmu 

W SIHATIC WinCC flexible Runtime • 0 ® 
O S t a t u s DEM DIAGNOSTIC 

D a t e a n d t i m e 

5/19/2015 11:34:41 AM C O N N E C T I O N ^ 

T i m e Da te S t a t u s Tex 1 

11:34:30 AM 5/19/2015 
i i Beg B « K « ň l M i üTW»i UM 
11:34:03 AM |5J19/2015 

Obr. 7.2: Úvodná obrazovka 

A l a r m š t a n d a r d n e bl iká na červeno, až do momentu, k ý m ho užívateľ neotvorí 

dvojklikom. A k je užívateľ oboznámený s chybou, alarm prestane blikať, ale zostáva 

zapísaný v alarmovom okne. A k bola chyba o d s t r á n e n á ešte pred t ý m ako sa s ňou 

užívateľ oboznámil , tak je rovnako signalizovaná červeným bl ikaním, až do momentu 

oboznámenia . V momente kedy je chyba o d s t r á n e n á a užívateľ je s ňou oboznámený 

alarm zaniká a vymazáva sa z alarmovej t a b u ľ k y 

Dvojkl ikom na alarm sa užívateľ dostane do deta i lného popisu chybného zaria

denia, obrázok č.7.3. 

Ďalej je k dispozícií zobrazenie ak tuá lneho d á t u m u takt iež t lačidlo 

C O N N E C T I O N , k t o r ý m sa užívateľ dostane do schematického prehľadu zapojenia 

siete Profibus D P 7.4. 
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7.3 Detail chybného zariadenia 

1SIMATIC WinCC flexible Runtime 

DEMETER DIAGNOSTIC 

• 0 ® 

M o d u l e n u m b e r : 

1 2 3 4 5 6 7 

ooooooo 

M o d u l i n f o : 

O Module error 

O Incorrect module 

O No module 

M A S T E R A D D R E S S : 

ľ o ľ F F I 

I N F O : 

Disconnected modul ! 

The DP slave is not yet ready to exchange 
data. 

Pleas check the modul configuration. 

D I A G N O S T I C A D D R E S S : 

07FE 

D P A D D R E S S : 

5 

Obr. 7.3: Porucha na zar iadení ET200s 

N a obrázku č.7.3 je pr íklad zobrazenia detailu poruchy na S I M A T I C ET200s. V 

ľavej hornej časti je i lus t račný obrázok zariadenia s L E D signalizáciou poruchy. Pod 

i lus t račným obrázkom sa nachádza diagnostika modulov, to z n a m e n á číslo chybného 

modulu a dôvod jeho poruchy. 

V spodnej čast i obrazovky sú umies tnené t r i adresy: 

• M A S T E R A D D R E S S - adresa master zariadenia, k toré hlási chybu 

• D I A G N O S T I C A D D R E S S - diagnost ická adresa chybného sláve zariadenia 

• D P A D D R E S S - fyzická adresa zariadenia na sieti Profibus D P 

V neposlednom rade je k dispozícií informačná tabuľka, kde sú detailnejšie in

formácie pre užívateľa o danej poruche. 
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7.4 Prehľad siete 
V ďalšom okne vizual izačného programu je zobrazený schemat ický nákres siete Profi-

bus D P , obrázok číslo 7.4. Užívateľ vidí pomocou L E D signalizácie jednot l ivé chybné 

zariadenia. Ďalej m á k dispozícií t lačidlo „späť" v pravej hornej čast i obrazovky, 

k t o r ý m sa dostane do úvodnej obrazovky. 

ftľ'SIMATIC WinCC flexible Runtime 

O Status DEM DIAGNOSTIC 

• 0 ® 

D I A G N O S T I C S C H E M A : 

P L C P R O F I B U S D P 

Q 
D P / P A m 

ET200&! 

P R O F I B U S P A 

O C P X F E S T O 

( 

O 

M i c r o m a s t e r 

Obr. 7.4: Prehľad siete Profibus D P 
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8 LABORATÓRNY PRÍPRAVOK 

Fyzicky je zapojenie siete P R O F I B U S D P realizované v školských laboratór iách. N a 

obrázku č.8.1 je riadiace P L C , k toré obsahuje diagnost ický program. 

Cez P R O F I B U S je P L C prepojené s decentral izovanými zariadeniami: frekvenč

n ý m meničom, v s tupno-výs tupnou jednotkou ET200s, vent i lovým ostrovom C P X 

od firmy F E S T O a D P / P A prevodníkom. 

Obr. 8.1: P L C s frekvenčným meničom a ET200s 

Frekvenčný menič je napá janý samostatne, š t a n d a r d n e 230 V A C zo siete. Jed

notka ET200s je n a p á j a n á zo zdroja P L C . 

46 



N a obrázku č.8.2 je l abora tó rny pr ípravok zo s tarš ieho školského projektu. Je to 

konzola, na ktorej sú osadené jednot l ivé pr ís t roje slúžiace na reguláciu a ovládanie 

hydraul ického a pneumat ického sys tému. 

Obr. 8.2: Labora tó rny pr ípravok 

Avšak je to postačujúci pr ípravok na testovanie komunikácie , pre tože obsahuje 

zariadenia D P / P A Coupler a ventilový blok C P X , k toré komunikujú cez rozhranie 

P R O F I B U S D P . 

Samotné P L C S7-300 z obrázku č.8.2 sa v tejto práci nevyužíva. Dôležité sú iba 

dve spomínané zariadenia a ich zdroje napá jan ia . 
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9 ZÁVĚR 

Cieľom tejto bakalárskej p ráce bolo vytvoriť program, k to rý diagnostikuje zariadenia 

na sieti P R O F I B U S D P a priblížiť sa k čo naj detai lnejšiemu popisu poruchy. 

Výsledkom je program, k to rý užívateľovi poskytuje okamži té varovanie v po

dobe alarmu ak nastane porucha v sieti P R F I B U S D P . Program informuje užívateľa 

o názve zariadenia, k to ré poruchu spôsobilo a rovnako aj o dôvode poruchy. Samoz

rejme sú k dispozícií konkré tne adresy chybného zariadenia. 

P r i zariadeniach, k toré sú modu lá rně , v tomto pr ípade decentral izovaná vstupno-

v ý s t u p n á jednotka ET200s a ventilový ostrov C P X od firmy F E S T O sú k dispozícií 

detailnejšie informácie o jednot l ivých moduloch. 

Diagnostika je rýchla a r o b u s t n á vďaka tomu, že je umies tnená priamo v riadia

com P L C a nepr ipá ja sa doda točne k sieti. 

Š t r u k t ú r a okien vo vizualizácií je n a v r h n u t á veľmi jednoducho aby užívateľovi čo 

najrýchlejšie a najpohodlnejšie poskytla dôležité informácie o sieti P R O F I B U S D P 

bez zby točného odkl ikávania rušivých pop-up okien. 
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ZOZNAM SYMBOLOV, VELIČÍN A SKRATIEK 

RS Doporučený š t a n d a r d - Recommended Standard 

D P Decentral izované Periférie - Decentralized Periphery 

P A Procesná au tomat i zác ia - Process Automation 

10 Input /Output 

IS Iskrovo bezpečné - Intrinsically Safe 

F D L Zbernicové dátové spojenie - Fieldbus Data Link 

P L C Programovate lný logický automat - Programmable Logic Controller 

OSI Referenčný komunikačný model - Open Systems Interconnection 

reference model 

M B P Synchrónne kódovanie napá jané zo zbernice - Manchaster coding and 

Bus Powered 

S C A D A Cent rá lny ovládací a kontrolný sys tém - Supervisory Control A n d 

Data Acquisi t ion 

S F C Systémové funkcie - System Functions 

S F B Systémové funkčné bloky - System Function Bloks 

O B Organizačné bloky - Organization Bloks 

C S V Hodnoty oddelené č iarkami - Comma-separated values 

H M I Rozhranie medzi človekom a strojom - Human Machine Interface 

C P U Cen t rá lna procesorová jednotka - Central Processing Uni t 
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A OBSAH PRILOŽENÉHO CD 

Priložené C D obsahuje elektronickú verziu bakalárskej práce , k to rá je z h o d n á s ori

ginálom. Súbor je vo formáte P D F s názvom „Boďa 2015". 

A . l Program z PLC a vizualizácia 

V pri loženom C D sa nachádza program diagnostiky v S T E P 7 a tak t iež jeho vizu

alizácia vo W i n C C . Program je uložený ako projekt programu S I M A T I C Manager 

priamo na disku s názvom „ x b o d a m 1". 

Bez použi t ia S I M A T I C Manageru ná jdeme spúšťací súbor diagnostickej aplikácie 

na disku danou cestou: 

, , \ x b o d a m _ l \ H m i E s \ P R O J E C T _ 2 \ P R O J E C T _ 2 . D e v i c e _ l ( l ) " 

A . 1.1 Verzie programov použi té pr i tvorbe diagnostiky: 

. S I M A T I C Manager ( c )STEP 7 - S 7 / M 7 / C 7 

— Version: V5.5 , Revision level: V5.5.0.0 

— Version: V5 .5+SP1 , Revision level: K5.5.1.0 

. S I M A T I C W i n C C fiexible 2008 

— Version: VI.3.0.0_1.83.0.1 

A.2 Výpis programu 

C D obsahuje tak t iež výpis programu z P L C vo formáte P D F a z W i n C C vo formáte 

X P S . Tento výpis je umies tnený v priečinku s názvom „dokumentác ia" . 

Popis jednot l ivých P D F súborov: 

• D B 2 - d á t a z SFC13 pre ET200s + signalizačné bity zar iadení a adresy 

. D B 3 - d á t a z SFC13 pre C P X F E S T O 

. D B 4 - d á t a z SFC13 pre D P / P A Coupler 

• F C 1 - testovacia funkcia 

. F C 2 - diagnostika ET200s cez SFC13 

. F C 3 - diagnostika C P X F E S T O cez SFC13 

. F C 4 - diagnostika D P / P A Coupler cez SFC13 

• FC10 - podmienené volanie funkcií F C 2 , F C 3 a F C 4 

• O B I - volanie testovacej a diagnostickej funkcie 

• OB86 - diagnostika komunikácie 

• W i n C C - vygenerovaná dokumentác ia (tagy, screeny...) 
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