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ABSTRAKT 
V súčasnosti je elektronizácia, digitalizácia a prenos dát považovaná za bežnú súčasť 

nášho života. Práve pri prenose a spracovávaní dát je dôraz na bezpečnosť nevyhnutný. 

Táto bakalárska práca sa venuje problematike inteligentného merania v elektroenergetike. 

Základom práce sú technické, prevádzkové, bezpečnostné a ekonomické aspekty nasa

dzovania inteligentných elektromerov. Prvá časť sa venuje rozboru algoritmov, noriem 

a štandardov pre smart metering. Práca pokračuje popisom súčasného stavu inteligent

ného merania v Českej a Slovenskej republike. Ďalšie kapitoly sú venované vytvoreniu 

hodnotiaceho modelu, dvom rôznym scenárom zabezpečenia, ich rozboru a vyhodnotenia 

na základe čistej súčasnej hodnoty (NPV). V závere sú výsledky reálneho testu komu

nikácie GSM pri dvoch rôznych úrovniach zabezpečenia. V XLS prílohe sú tieto modely 

zobrazené vo forme výpočtov a tabuliek. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
DLMS/COSEM, Low Level Security (LLS), High Level Security (HLS), Elektromer, Bez

pečnosť, Key Management System (KMS), GSM, PLC, Vyhláška, Norma, Náklady, Prí

nosy, CAPEX, OPEX, Čistá súčasná hodnota (NPV), Analýza nákladov a výnosov (CBA) 

ABSTRACT 
Nowadays, electronization, digitization and data transmission are considered as a stan

dard part of our lives. Security is especially important during data transfer and data 

processing. This bachelor thesis deals with intelligent metering in power engineering. 

The work is based on technical, operational, safety and economic aspects of smart me

ters rollout. The first part deals with the analysis of algorithms, norms and standards for 

smart metering. The work continues with a description of the current state of smart me

tering in the Czech and Slovak Republics. The next chapters are devoted to the creation 

of an evaluation model, two different security scenarios, their analysis and evaluation 

based on net present value (NPV). Finally, the results of a real test of GSM communi

cation at two different security levels. Models are displayed in the attached XLS file. 
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Úvod 

Elektronizácia , digitalizácia a online informácie sa stávajú prirodzenou súčasťou 

nášho života. P r i platbe kartou v obchode m á m e okamži tú informáciu o pohybe na 

našom bankovom úč te cez S M S alebo notifikáciu. P r i rozhovore alebo posielaní S M S 

cez mobi lný telefón dochádza k online registrácii našej spotreby a kreditu. Ľudia pri

rodzene očakávajú p o d o b n é online informácie týkajúce sa viac či menej dôležitých 

činnost í alebo výdavkov pri spotrebe bežných komodí t alebo služieb. Zoberme si na

príklad spotrebu vody, tepla, plynu alebo elektriny ako hlavných komodí t v bežnom 

živote. V tomto svete však dosiahnuť online p r í s tup k informáciám nie je techno

logicky j ednoduché . Jednou z najväčších výziev pri online meran í týchto komodí t 

je s amo tný prenos informácií v mieste kde vznikajú (elektromer, plynomer, vodo

mer) do miesta, kde sa môžu hromadne spracovať a byť posky tnu t é zákazníkovi. P r i 

samotnom prenose informácii cez súčasne dos tupné komunikačné technológie sa stre

t ávame či už s l imitami daných technológií, finančnými aspektami a v neposlednom 

rade pož iadavkami na bezpečný prenos údajov. P r i prenose údajov a hlavne bezpeč

nom prenose údajov je treba preskúmať celú cestu medzi poskytovateľom údajov a 

zákazníkom. P r i tomto prenose môže dôjsť k narušen iu komunikačnej cesty neopráv

neným zásahom, odcudzeniu dá t alebo narušenie integrity dá t a t ý m aj k škodám 

spôsobeným či už zákazníkovi alebo poskytovatelovi služby. Preto je oblasť kyber

netickej bezpečnost i v tomto odvetv í kľúčová. T á t o baka lá r ska p ráca sa vo svojich 

piatich kapi to lách venuje problematike intel igentného merania v elektroenergetike. 
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1 Analýza využívaných kryprografických al

goritmov v oblasti Smart Metering 

Protokol D L M S / C O S E M využíva OSI model na modelovanie prenosu informácií 

medzi dvoma stanicami, v našom pr ípade medzi elektromerom a zberačom dá t . OSI 

model je založený na koncepte rozdelenia komunikačného sys tému na 7 abs t r ak tných 

vrstiev, k toré sú na sebe uložené. N a úspešné fungovanie tohto sys tému je n u t n é 

jednoznačne identifikovať objekty, k toré sa v ň o m pohybujú . 

1.1 Bezpečnosť protokolu D L M S / C O S E M 

Protokol D L M S / C O S E M je pos tavený na vy tvá ran í spojenia medzi klientom a serve-

rom s obojstrannou autent izáciou. Komunikác ia pomocou dá tových jednotiek môže 

byť chránená rôznymi kryptografickými algoritmami a identifikačnými m e t ó d a m i . 

Správna identifikácia umožňuje serveru znamenite rozlišovať odlišných klientov, ale 

aj účas tn íkov t re t ích s t r án napr ík lad operá torov a logovať ich aktivity. Obrázok 1.1 

zobrazuje priebeh spojenia. Toto spojenie sa skladá z nasledujúcich š tyroch fáz [2]. 

1. P r v ý m krokom je Application Association ( A A ) , proces, v ktorom dochá

dza k vytvoreniu spojenia medzi klientom a serverom pomocou jednoduchého 

bezpečnos tného konceptu vzájomnej autent izácie 1.1.2. 

2. Medzi klientom a serverom sa vymenia a spracujú challenge (/ StoC a / CtoC). 

3. V pr ípade úspešného procesu prebehne v ý m e n a správ . 

4. Pos ledným krokom je z r u š e n i e A A a u k o n č e n i e spojenia. 

í 

í 
/ 
/ 
/ 

AA Re<v»es+ l - ^ 

( 
—? 

f 

i 

í— 

1 

Obr. 1.1: Zostavenie spojenia [2]. 
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1.1.1 Forma zabezpečenia 

O šifrovanie da tových rámcov sa v protokole D L M S / C O S E M s t a r á algoritmus A E S -

G C M . A E S (Advanced Encrypt ion Standard) s rež imom Galois/Counter Mode ( A E S -

G C M ) poskytuje autent izované šifrovanie čiže dôvernosť i au tent izác iu a schopnosť 

skontrolovať integritu a overenie ďalších údajov ( A A D ) , k toré sa odosielajú v čis tom 

formáte. Tento algoritmus m á 4 hlavné vstupy [2]: 

• t a j n ý kľúč E K (Encryption Key) . 

• i n i c i a l i z a č n ý vektor I V (Initialization Vector), 

• d á t a vo forme plaintextu, 

• d o d a t o č n é d á t a na a u t e n t i z á c i u A D D (Additional Authenticated Data), 

k toré obsahujú informácie o forme zabezpečenia . 

Heeder DATA 
i 
i 

i \ / • 

— A M > — 
-] 

i 
i 
> 

i 
1 

G p h € r t e x t 
T 

Heeder Seq L A T A ICV 

Obr. 1.2: Schéma zabezpečenia dá t [4]. 

N a obrázku 1.2 je vo všeobecnost i znázornená schéma prechodu dá t do šifrovanej 

podoby. D á t a sú vo forme plaintextu spracované algoritmom A E S - G C M , do ktorého 

sú p r idané d á t a A D D , zahrňujúce doda točné informácie a inicializačný vektor IV, 

obsahujúci nonce a eneryption key. 

Protokol D L M S / C O S E M ma niekoľko požiadaviek na zaistenie bezpečnost i . Tie 

sú au ten t izác ia komunikujúcich partnerov, kontrola pr í s tupových p ráv v závislosti od 

roly klienta, komplexná bezpečnosť medzi t reťou stranou a serverom, ochrana údajov 

C O S E M a správ x D L M S . Bezpečnosť sa dá rozdeliť na p r í s tupovú a t r a n s p o r t n ú 

bezpečnosť. 

1.1.2 Prístupová bezpečnosť 

Pr í s tupová bezpečnosť je implementovaná pomocou Association Request a Associa

tion Response. Kl ient aj server sú identifikované adresou a vyjednávajú medzi sebou 
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kontext autent izácie . Member Mechanism Name špecifikuje úroveň zabezpečenia, 

k torý klient použije na p r í s tup k serveru. Úrovne zabezpečenia môžu byť: 

Lowest Level Secu rity 

"Žiadna bezpečnosť". Tento režim neposkytuje ž iadne zabezpečenie a neobsahuje 

po t r ebné parametre. 

Low Level Secu rity 

Zriadenie spojenia pomocou správy Association Request je možné autentizovať zvole

n ím identif ikátoru objektu OID(Object Identifier) a jeho Authentication-mechanism 

Name. V ďalšom kroku je klientom zaslaný bi tový string známy ako ACSE User 

Requirement za účelom vytvorenia autentizovanej relácie. P r v ý bit poľa ACSE User 

Requirement označuje pož iadavku k autent izáci i . Pole Authenticaton Value bude 

verifikované odpovedajúc im au ten t i začným mechanizmom pokiaľ m á prvý p rvý bit 

hodnotu 1. A k je hodnota Authentication Value správna , spojenie je nadviazané . V 

opačnom pr ípade je spojenie o d m i e t n u t é [2]. 

LSS umožňuje klientovi p r í s tup na server overením pros tého hesla bez šifrovania, 

k toré server pozná . A k je klientovo heslo úspešne pr i ja té a overené serverom, vytvorí 

sa spojenie. 

K v ý h o d á m L L S pa t r í jej široké používanie v oblasti rôznych zar iadení a sys

témov a tak t iež rýchlejšia komunikácia kvôli absencii kryptografických algoritmov. 

N a druhej strane je však kvôli nepr í tomnos t i šifrovania obyčajné nechránené heslo 

ľahko upraviteľné použ i t ím j ednoduchého man-in-the-middle attacku. 

Spojenie L L S sa skladá z týchto krokov zobrazených na obrázku 1.3: 

1. N a zač ia tku spojenia si klient a server vymenia informácie o zač ia tku a spôsobe 

komunikácie 

2. Klient serveru odošle heslo a doda točné d á t a (identifikátor klienta, identifiká

tor servera, kontext spojenia, ...). 

3. Server si overí, či je heslo správne. 

4. A k je heslo správne, spojenie môže byť zr iadené, od tohto momentu sú všetky 

vyjednané kontexty p la tné . 

5. A k je heslo nesprávne, spojenie bude odopre té . 

13 



L 

" " V 

Obr. 1.3: Popis úspešnej komunikácie L L S [2]. 

High Level Security 

Š t r u k t ú r a správy ACSE sa oproti tej predošlej líši v odpovedi servera pomocou 

poľa Authentication Value, kde namiesto odpovede s výbe rom autent izácie server 

odpovedá vyp lneným poľom s jednorázovo vygenerovanou hodnotou určenou pre 

klienta. Po dokončení tohto procesu je serverom pozmenená komunikácia do stavu 

čiastočnej autent izácie , kde sa zasielané správy Action Request a Action Response 

zasielajú s hodnotami odpovedajúcimi v ý p o č t o m v závislosti na vybranej autenti-

začnej me tóde . Po úspešnom ukončení preukazovania identity u klienta pomocou 

Action Request serveru a u servera pomocou Action Response klientovi, je spojenie 

povýšené do stavu plno autent izovaného. Š t r u k t ú r a spojenia m á teda tieto kroky 

podľa Green Book [2], znázornené na obrázku 1.4: 

1. Klient pošle výzvu CtoS a doda točné d á t a (identifikátor klienta, identifikátor 

servera, kontext spojenia, ...) 

2. Server odpovedá na výzvu odpoveďou StoC a doda točné d á t a podľa auten-

tifikačného mechanizmu (identifikátor klienta, identifikátor servera, kontext 

spojenia, ...). 

3. V ďalšom kroku klient spracuje / StoC v danom autent i f ikačnom móde a odošle 

správu serveru. 

4. Server skontroluje klientovu odpoveď (f StoC) a pri sp rávnom výsledku akcep

tuje jeho autentif ikáciu a odošle / CtoS klientovi. 

5. Klient skontroluje pr i ja tú správu (/ CtoS) a pri sp rávnom výsledku autentifi-

kuje server. 

P r i používaní H L S sa medzi klientom a serverom vymenia práve štyri správy. 

Heslo, použi té v tejto forme komunikácie už nie je p renášané v jeho prostej podobe. 

Heslo je zahashované algoritmom ako S H A (Secure Hash Algori thm) alebo R I M P E D 

ako aj osolené na dosiahnutie najvyššej možnej formy bezpečnost i . K v ý h o d á m H L S 

pa t r í n a j m ä jeho vysoká forma bezpečnost i . K n e v ý h o d á m ale možno zaradiť fakt, 
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že klient je počas komunikácie so serverom verifikovaný iba raz a to na zač ia tku 

spojenia. 

Obr. 1.4: Popis komunikácie H L S [2]. 

1.1.3 Transportná bezpečnosť 

Bezpečnosť dá t prenášaných protokolom D L M S je definovaná a za is tená ú rovňami 

Security suite. N a zabezpečenie intel igentného elektromera je po t r ebné zvažovať sku

točnost i , k toré tento Security suite udáva, ako vzájomné overenie zar iadení , šifro

vanie a autentif ikácia správ alebo vytvorenie bezpečného dátového komunikačného 

kanálu . Stupne od 0 do 2 sa líšia apl ikovaním odlišných spôsobov zabezpečenia , ako 

je vidieť v tabuľke 1.1. Úroveň zabezpečenia určuje, ako dobre sú údaje zabezpečené. 

Údaje je možné zabezpečiť t romi rôznymi spôsobmi podľa obrázku 1.5: 

• Authentication only - iba overenie to tožnos t i . 

• Encryption only - iba šifrovanie. 

• Authentication and Encryption - kombinácia overenie aj šifrovanie. 

Šifrovanie je proces používania algoritmov na presun informácii v takej forme, aby 

neboli čitateľné n ikým iným ako vlas tn íkom kľúča. Bezpečná komunikácia je n u t n á 

na prenos dá t medzi zariadeniami. V protokole D L M S / C O S E M sa pre zaistenie 

bezpečnost i využíva h ŕ s tka kľúčov. Ich využi t ie je definované v tabuľke 1.2. 
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Obr. 1.5: R á m c e A P D U v rôznych formách zabezpečenia . 

Tab. 1.1: Tabuľka bezpečnos tných úrovní Security Suite [2]. 

Mechanizmy Security Suite 0 Security Suite 1 Security Suite 2 

Šifrovanie A E S - G C M - 1 2 8 A E S - G C M - 1 2 8 A E S - G C M - 2 5 6 

Digi tálny podpis x E C D S A P-256 E C D S A P-384 

Ustanovenie kľúča x E C D H P-256 E C D H P-384 

Hash x SHA-256 SHA-384 

Prenos kľúča AES-256 key wrap AES-128 key wrap AES-256 key wrap 

Tab. 1.2: Tabuľka kľúčov využívaných pri komunikáci i [2, 4]. 

T y p kľúča V y u ž i t i e kľúča 

Master Key 

Kľúč identifikovaný ako hlavný K e y Encrypt ion K e y pri 

šifrovaní správ medzi klientom a serverom, prvotne vložený 

do zariadenia, k to rý je využívaný aj na aktual izáciu nových 

kľúčov. 

Ciphering Key Kľúč A E S slúžiaci na G C M šifrovanie da tových jednotiek. 

Authentication K e y 

Tento kľúč je súčasťou skupiny elementov A D D ktoré sú 

dôležité pre G C M šifrovanie a v jeho procese je použi tý na 

vytvorenie au ten t izačného tágu . 

Global Unicast 
Encrypt ion Key 

Blokovo šifrovaný kľúč využívaný pre unicast x D L M S 

A P D U alebo C O S E M dá ta . 

Global Broadcast 
Encrypt ion Key 

Kľúč sa používa pre broadcast, kde jeden Request je prá

vopla tný pre viac zariadení . 

Global Authentication 
Key 

Kľúč sa využíva na autentif ikáciu oboch s t rán , Device D r i 

ver aj elektromer. 
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1.2 Certif icate management 

A b y sme zaistili zabezpečenie D L M S / C O S E M , k toré boli popísané v predchádza

júcej kapitole musíme definovať au ten t i začnú schému. Všeobecná schéma môže byť 

definovaná nasledujúcimi krokmi podľa [2, 4]: 

1. V prvom kroku sa použ i t ím bezpečnej správy vygeneruje pá r master key a glo

bál key (zelený a červený symbol kľúča na obrázku 1.6). Master key je kľúč. 

k torý je do meradla vložený pr i výrobe . V niektorých pr ípadoch je neskôr 

meniteľný prevádzkovateľom. 

2. Druhý krok spočíva v zašifrovaní globál keys master kľúčom a ich zapísaním 

do elektromera. 

3. V t reťom kroku ut i l i ta urobí kópiu informácii o kľúčoch pre prevádzkovateľa 

sús tavy (centrálny sys tém) , k to rý ich bezpečne riadi, spracováva a používa 

p ros t redn íc tvom bezpečného hardvér úložiska. 

4. Cent rá lny sys tém následne bezpečne p renáša mate r iá l s kľúčmi v h o d n ý m kon-

cen t rá to rom a inicializuje spojenie s elektromerom a zároveň obnoví ich glo

bálne kľúče, k toré zašle meradlu aj k o n c e n t r á t o m . 
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Obr. 1.6: Pr ík lad prenosu kľúčov. 

1.2.1 Key Management System 

K M S označuje správu kryptografických kľúčov v kryp tosys téme . Pat r ia sem rieše

nia týkajúce sa generovania, výmeny, ukladania a používania kľúčov. Zahŕňa náv rh 

kryptografického protokolu, kľúčové servery, užívateľské postupy a ďalšie prís lušné 
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protokoly. Key Management System je n e v y h n u t n á š t ruk tú ra , k to rá slúži na uzamy

kanie dôležitých informácií. Je j u možno považovať za chránený priestor, do ktorého 

je nežiaduce, aby vstupovali neoprávnené osoby - teda osoby bez kľúča. N a zais

tenie zabezpečenia D L M S / C O S E M musí existovať autent i f ikačná schéma založená 

na špecifických kľúčoch 1.2. Kľúče musia byť aktualizovateľné a schopné autentifi-

kácie pomocou ďalších komponent a nových kľúčov, preto je použi t ie K M S je ne

v y h n u t n ý a očakáva sa, že kľúče b u d ú p renášané bezpečne a správne. Komunikác ia 

medzi centrá lou a elektromerom sa môže realizovať ale aj bez K M S a to pomocou 

prostej da tabázy . Bezpečnosť uložených kľúčov potom závisí práve na zabezpečení 

samotnej da tabázy , jej koreňového servera a hlavne komunikácie medzi d a t a b á z o u a 

centrálou. 

1.3 Typy komunikácie s meradlami 

V súčasnost i sú najrozšírenejšími typmi komunikácie s intel igentnými elektromermi 

technológie GSM (Global System for Mobile Communications) a PLC (Power Line 

Communication). Použi t ie tej, ktorej technológie je dané rozsahom nasadenia elek

tromerov zákazníkovi (rollout). Obe tieto technológie v dnešnej dobe umožňujú im

plementác iu rôznych foriem zabezpečenia dátovej komunikácie . 

1.3.1 Technológia GSM 

Technológia G S M využívajúca komerčné dátové služby mobilných operá torov sa 

spravidla využíva n a j m ä pri s e l e k t í v n e j i n š t a l á c i i (selektívny rollout) meradiel. 

Selektívne nasadzovanie elektromerov sa volí prevažne vtedy, ak k inštalácii elektro

merov nedochádza u každého zákazníka na vývode z trafostanice ale iba u vybraných 

zákazníkov ktor í spĺňajú kr i tér ia výbe ru pod lá vyhlášky 2.4. Kr i té r iami výbe ru môžu 

byť napr ík lad odberné miesta s ročnou spotrebou vyššou ako 4 alebo 6 M W h (SR: 

4 M W h , C R : 6 M W h ) , odberné miesta nabíjačiek elektromobilov, odbe rné miesta 

s inš ta lovaným zdrojom elektriny a podobne. 

P r i tomto druhu komunikácie je u každého elektromera osadená S I M karta (Sub-

scriber Identification Module) daného ope rá to ra komunikujúca s centrá lou cez mo

bilnú sieť ako je zobrazené na obrázku 1.7. 

1.3.2 Technológia PLC 

Technológia P L C využíva ako prenosové m é d i u m silové vodiče dis tr ibučnej sústavy. 

V h o d n ý m i technológiami dokáže namodulovať , vysielať a prijímať signál, k to rý sa 

šíri od napájacej trafostanice po jednot l ivé elektromery u zákazníkov cez d is t r ibučnú 
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sús tavu. Hlavným komunikačným a riadiacim prvkom je koncent rá tor inštalovaný 

spravidla v distr ibučnej trafostanici. Tento koncent rá tor komunikuje s elektromermi 

u zákazníkov, k tor í sú napá jan í z tejto trafostanice. T á t o forma komunikácie je 

v h o d n á pri hromadnej i n š t a l á c i i (full rollout), kde sú elektromery osadené u všet

kých odberných miest napá janých z danej trafostanice. Výhodou tejto formy komu

nikácie je jej jednoduchosť , k to rá spočíva v prostom využívaní silových vodičov ako 

prenosového média . Nie sú po t r ebné ž iadne S I M karty u elektromerov. Schéma tejto 

komunikácie je naznačená na obrázku 1.8. 

Údaje z elektromerov sú cyklicky zbierané koncen t rá to rom a zasielané centrále 

využ i t ím rôznych iných komunikačných technológií. V pr ípade že je n a p á j a n á sústava 

geograficky rozsiahla, môžu byť jednot l ivé elektromery využívané ako opakovače 

signálu (repeatre) z koncent rá tora . T ý m je zaručené, že sa signál z koncen t rá to ra 

do elektromera a naopak dostane aj do najvzdialenejších miest v systéme. 

V súčasnost i sú najrozšírenejšími technológiami P L C technológie G3 a P R I M E . 

GSM bv<»fi<> 

Obr. 1.7: Znázornenie komunikácie pomocou technológie G S M . 

• 
/ 2 \ 

Obr. 1.8: Znázornenie komunikácie pomocou technológie P L C . 
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2 Normy a štandardy pre Smart Metering 

2.1 Normy N Ú K I B 

N Ú K I B , teda Ná rodný ú r ad pre kyberne t ickú bezpečnosť je sp rávnym ú radom, k torý 

sa venuje rôznym č innos t iam ochrany informácií, vydávaniu opa t ren í a koordinácii 

stavu kybernet ického nebezpečenstva . Medzi mnohými publ ikáciami sa nachádza 

aj Doporučení v oblasti kryptografických prostředků: Minimální požadavky na kryp

tografické algoritmy [5]. Tento dokument sa venuje niekoľkým doporučen iam v ob

lasti kryptografických prostriedkov. Doporučené kryptografické pož iadavky sa delia 

na dve skupiny. Požiadavky označené ako schválené sú také algoritmy, k toré sa smú 

používať v blízkej budúcnos t i . D r u h á skupina nazvaná ako dos t a točná obsahuje al

goritmy ktoré sa do roku 2023 odporúča jú prestať používať. Tabuľka 2.1obsahuje 

prehľad algoritmov rozdelených do skupín podľa Národného ú r a d u pre kyberne t ickú 

bezpečnosť. 

2.2 Norma ENCS 

E N C S - European Network for Cyber Security, v preklade Európska sieť pre ky

bernet ickú bezpečnosť, je nezisková organizácia podporu júca nasadenie bezpečných 

európskych kri t ických energetických sietí a infrastruktury Ich cieľom je pomôcť 

prevádzkovateľom sietí pr i s tanovení požiadaviek na obstarávanie . Použ i t ím týchto 

požiadaviek v procese výberového konania môžu prevádzkovatel ia sietí vychádzať 

zo zrelej sady predpokladov. T á t o rozsiahla norma sa vzťahuje na t r i typy sieťovej 

a rch i t ek tú ry a to sieť typu A , kde intel igentný elektromer komunikuje priamo s cen

t rá lou pomocou te lekomunikačného sys tému W A N , sieť typu B , v ktorej elektromer 

komunikuje pomocou lokálnej siete s d á t o v ý m koncen t rá to rom, k to rý následne zo

zbierané informácie posiela centrále a sieť typu C, k to rá využíva na presun dá t 

rozhranie Gateway. Z textu sú vybrané pr ík lady technických požiadaviek [1]. 

• Algoritmy: Zariadenie by malo používať iba také bezpečnos tné požiadavky, 

k toré sú definované v jednot l ivých reguláciách každej krajiny a nepoužívať 

v las tné kryptografické algoritmy. 

• G e n e r á t o r n á h o d n ý c h čísel: Zariadenie by malo používať algoritmy AIS20 

(Apriori Algori thm), AIS 31 alebo F I P S 140-2 (Annex C) (Federal Information 

Processing Standard). 

• Integrita dát : Zariadenie musí zabezpečiť integritu všetkých správ prichá

dzajúcich z nižších vrstiev a ak to nie je možné, správy zahodiť. 

• V a l i d á c i a v s t u p n ý c h dát : Zariadenia by mali prejsť viacerými pene t račnými 

testami. 
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Tab. 2 .1: Tabuľka noriem podľa N Ú K I B u [5]. 

Symetrické algoritmy 
Kategória Schválené Dostatočné 

Blokové a 
prúdové šifry 

AES keys 128,192,256 b 
Twofish keys 128 až 256 b 
Serpent keys 128,192,256 b 
Camellia keys 128,192,256 b 
SNOW 2.0 
SNOW 3G keys 128 a 256 b 
ChaCha20 key 256 b 

3DES key 112 b 
Blowfish key > 128 b 
Kasumi key 128 b 

Metódy 
šifrovania 

C C M 
E A X 
OCB1 a OCB3 
G C M (nonce:69 b, tag: 128 b) 
ChCha20 
Polyl305 s kľúčom < 256 GB 
Schémy typu Encrypt-then-MAC 

C T R 
OFB 
C B C 
C F B 

Metódy šifrovania 
diskov 

X T S 
E M E 

Metódy ochrany 
identity 

H M A C s hašovacou funkciou 
E M A C 
C M A C 
U M A C (tag:64 b) 

HMAC-SHA1 
CBC-MAC-X9.19 

Asymetrické algoritmy 

Algoritmy digitálneho 
podpisu 

DSA key > 3072 b 
EC-DSA key > 256 b 
RSA-PSS key > 3072 b 
EC-Schnorr key > 256 b 

DSA key 2048 b 
EC-DSA key 224 b 
RSA-PSS key 2048 b 
EC-Schnorr key 224 b 

Algoritmy pre procesy 
s kľúčmi 

DH key > 3072 b 
E C D H key > 256 b 
E C I E S - K E M key > 256 b 
P S E C - K E M key > 256 b 
A C E - K E M key > 256 b 
RSA-OAEP key > 3072 b 
R S A - K E M key > 3072 b 

D H key 2048 b 
E C D H key 224 b 
E C I E S - K E M key 224 b 
P S E C - K E M key 224 b 
A C E - K E M key 224 b 
RSA-OAEP key 2048 b 
R S A - K E M key 2048 b 

Algoritmy hashovacích funkcií 

Funkcie SHA2, SHA3 

SHA-256, SHA3-256 
SHA-384, SHA3-384 
SHA-512, SHA3-512 
SHA-512/256, SHA3-512 
SHAKE-128, SHAKE-256 

SHA-224,SHA-512/224 
SHA3-224 
RIPEMD-160 

Iné funkcie 
Whirpool 
B L A K E 2 
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• Firmware: Zariadenie m á povinnosť verifikovať digi tálny podpis a odmie tnuť 

triedy k toré sú podozrivé z modifikácie, podpisy, k toré sa nedajú verifikovať 

a t a k ý firmware, k to rý neodpovedá súčasnej verzii. 

• D ô v e r y h o d n o s ť správ: Vše tky d á t a aplikačnej vrstvy musia byť šifrované. 

2.3 Vyhláška č. 359/2020 Sb. o měření elektřiny 

Vyhláška číslo 359/2020 v y d a n á d ň a 13. augusta 2020 upravuje v súlade so Záko

nom o energetike druhy meracích zar iadení , umiestnenie meracích zar iadení , spôsoby 

vyhodnocovania a určenia množs tva odobratej elektriny. V prechodných ustanove

niach vyhláška definuje okrem iného aj t e rmíny inštalácie intel igentných meradiel a 

jednot l ivé typy meradiel nasledovne [7]: 

Termíny 

• Meradlo s p r iebehovým meran ím, diaľkovým prenosom údajov a s komuni

kačným rozhran ím pre poskytovanie dá t zákazníkovi, k toré bolo nainš ta lované 

do 1. j ú l a 2024, môže prevádzkovateľ dis tr ibučnej sús tavy (PDS) ponechať 

po dobu platnosti jeho overenia. 

• V elektrárni alebo na odbernom mieste so zdrojom s inš ta lovaným výkonom 

menš ím ako 10 k W , n a p ä t í m menš ím ako 1 k V je možné do 1. j ú l a 2027 merať 

aspoň typom merania B . 

• Meradlo s p r iebehovým meran ím, iným ako d e n n ý m prenosom údajov, mera

n ím typu B , k toré bolo inštalované v e lektrárni s inš ta lovaným výkonom men

ším ako 10 k W , n a p ä t í m menš ím ako 1 k V , k toré bolo nainš ta lované do 1. 

j ú l a 2024, môže P D S ponechať po dobu platnosti jeho overenia. 

• P r i n a p ä t í menš ím ako 1 kV, s pr iamym meran ím, s ročnou spotrebou viac 

ako 6 M W h je t e rmín zavedenia intel igentného meracieho sys tému do l . j ú l a 

2027, dovtedy je možné merať typom merania C kategór iou C4. 

Typy merania 

• Meranie typu A : 

— priebehové meranie s diaľkovým d e n n ý m prenosom údajov, 

— zák ladným merac ím intervalom je jedna š tvrťhodina . 

• Meranie typu B: 

— priebehové meranie s iným než d e n n ý m diaľkovým prenosom údajov, 

— zák ladným merac ím intervalom je jedna š tvrťhodina , 

— pokiaľ nie je možné vykonať diaľkový prenos údajov z technických dôvo

dov, je možné prenos údajov vykonať m a n u á l n y m spôsobom. 

22 



• Meranie typu C: 

— Priebehové meranie kategórie C l 

* s diaľkovým prenosom údajov. 

* vybavené funkcionalitou diaľkového odpojenia, pripojenia alebo ob-

medzovačom výkonu, technického blokovania spotrebičov a š tandar 

dizovaným komunikačným rozhran ím pre poskytovanie dá t zákazní

kovi, 

* pokiaľ nie je možné vykonať diaľkový prenos údajov z technických 

dôvodov, je možné prenos údajov vykonať m a n u á l n y m spôsobom. 

— Pr iebehové meranie kategórie C 2 

* s diaľkovým prenosom údajov, 

* vybavené funkcionalitou technického blokovania spotrebičov a š tan

dard izovaným komunikačným rozhran ím pre poskytovanie dá t zákaz

níkovi, 

* pokiaľ nie je možné vykonať diaľkový prenos údajov z technických 

dôvodov, je možné prenos údajov vykonať m a n u á l n y m spôsobom, 

* pr iebežný záznam strednej hodnoty činného výkonu za merac í inter

val vykonáva priamo meracie zariadenie. 

— Pr iebehové meranie kategórie C 3 

* s diaľkovým prenosom údajov, 

* vybavené š t andard izovaným komunikačným rozhran ím pre poskyto

vanie dá t zákazníkovi, 

* pokiaľ nie je možné vykonať diaľkový prenos údajov z technických 

dôvodov, je možné prenos údajov vykonať m a n u á l n y m spôsobom, 

* pr iebežný záznam strednej hodnoty činného výkonu za merac í inter

val vykonáva priamo meracie zariadenie. 

— Meranie kategórie C 4 

* os t a tné merania, k toré môžu byť priebehové a môže byť s diaľkovým 

prenosom údajov. 

Minimálne pož iadavky na rozhranie meradiel pre komunikáciu s nadr i adenými 

prvkami infrastruktury ako napr ík lad s centrá lou alebo koncen t rá to rom sú zobrazené 

v tabuľke 2.2. 

2.4 Vyhláška č. 358 Ministerstva hospodárstva Slo

venskej republiky 

Intel igentné elektromery sa podľa Vyhlášku č. 358 Ministerstva hospodá r s tva Slo

venskej republiky delia na 3 skupiny podľa ich rôznych funkcionalit [6]. 
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Tab. 2.2: Tabulka bezpečnos tných požiadavok pre meranie typu C [7]. 

Zaistenie dôverihodnost i a 
integrity 

Bloková šifra G C M 

Bloková šifra C C M 

Zaistenie dôverihodnost i Bloková šifra AES-256 

Zaistenie integrity 

Digi tálny podpis D S A 3072 

Digi tálny podpis E C - D S A - 2 5 6 

Digi tálny podpis R S A 3072 

Hash SHA2-256 

Hash SHA3-256 

Mód pre ochranu integrity C M A C 

Mód pre ochranu integrity H M A C 

Management s k lučami 
DH-3072 

E C D H - 2 5 6 

Generá to r náhodných 
bitov 

H M A C D R B G pre S H A 2 a S H A 3 

Hash D R B G pre S H A 2 a S H A 3 

Termíny 

• Prevádzkovateľ regionálnej dis tr ibučnej sús tavy musí pokryť 80 percent spot

reby pomocou intel igentných meracích systémov, k toré spĺňajú podmienky ka

tegórií 1 až 4 (2.4) do 31. decembra 2021. 

Typy merania 

• Meranie typu A : 

— priebehové meranie s diaľkovým o d p o č t o m . 

— K a t e g ó r i a 1 

* Koncový odberateľ elektriny kategórie 1 je taký, k to rý m á ročnú 

spotrebu min imálne 15 M W h , max imá lnu rezervovanú kapacitu mi

n imálne 30 k W alebo 45 A . 

— K a t e g ó r i a 2 

* Koncový odbera teľ elektriny kategórie 2 je taký, k to rý m á ročnú spot

rebu min imálne 4 M W h , max imá lnu rezervovanú kapacitu min imálne 

30 k W alebo 45 A . 

— K a t e g ó r i a 3 

* Koncový odberateľ elektriny kategórie 2 je taký, k to rý m á ročnú 

spotrebu min imálne 4 M W h , max imá lnu rezervovanú kapacitu ma

ximálne 30 k W alebo 45 A . 
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- K a t e g ó r i a 4 

* Koncový odbera teľ elektriny kategórie 4 je taký, k to rý m á zariadenie 

na výrobu elektriny pr ipojené do distr ibučnej sústavy. 

• Meranie typu B: 

- priebehové meranie bez diaľkového odpoč tu . 

• Meranie typu C: 

- bez pr iebehového merania a bez diaľkového odpoč tu . 
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3 Súčasný stav Smart Meteringu v Sloven

skej republike 

3.1 Stav na Slovensku 

Odporúčan ia sa od roku 2013 vzťahujú na Vyhlášku č. 358 Ministerstva hospodárs tva 

Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania 

a prevádzky intel igentných meracích systémov v elektroenergetike. 

3.2 Prehľad elektromerov implementovaných na vý

chodnom Slovensku 

Skupina elektromerov inštalovaných na východnom Slovensku sa pod lá rozsahu fun

kcií delí na t r i skupiny, a to na skupinu so zák ladnými funkcionalitami, skupinu 

s pokroči lými funkcionalitami a napokon skupinu špeciálnu, so špeciálnymi funkci

onalitami. Tieto funkcionality možno rozdeliť do troch základných skupín podlá 

popisu typu komunikácie . Skupina funkcionalit zvýraznená sivou, spadá pod úlohu 

č í t a n i a d á t kedy sa uskutočňuje spojenie medzi centrá lou a zar iadením. V prí

pade tohto spojenia sa u väčšiny elektromerov realizuje spojenie pomocou najvyššej 

bezpečnostnej úrovne, teda úrovňou H L S , pri ktorej sa využíva mechanizmus výzva-

/odpoved. V tomto procese je po dotaze centrá ly na klienta serveru v r á t ená odpoveď 

s jednorázovo vygenerovanou hodnotou, slúžiacou k zahashovaniu hesla. V momente 

úspešnej autent izácie je proces dokončený a centrá la si od elektromera môže pýtať 

informácie. Druhou skupinou funkcionalit je skupina týka júca sa p r i j í m a n i a po

velov od c e n t r á l y . Funkcionality tohto charakteru sú v tabuľke zvýraznené sivou 

farbou. Pat r ia sem napr ík lad možnost i zmeny taríf alebo povelov vedúcim k zmene 

stavov v elektromeroch. Do tretej skupiny spadajú funkcionality spojené s r i a d e n í m 

elektromera ako napr ík lad komunikácia s d ispečerským sys témom, registrácia od

beru a dodávky elektriny vo viacerých sadzbách alebo spínanie taríf podľa aktuálnej 

si tuácie. Zabezpečenie jednot l ivých skupín sa líši v ich rozdelení do jednot l ivých 

kategóri i podľa typu elektromera a jeho schopnosti zabezpečovania. 

Čítanie dát 

Ako je podľa názvu jasné , do tejto skupiny pa t r í n a j m ä pravidelný odpoče t z jednot

livých meradiel a ich diaľkový prenos. Funkcionality spadajúce do tejto skupiny sú v 

tabuľke 3.1 zvýraznené sivou farbou. Správne zabezpečenie prenášaných informácii 
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je v tejto ako aj v inej skupine mimoriadne dôležité. P r i nedos ta točnej úrovni šif

rovania sú informácie odkry té a vys tavené ú točníkom. Elektromery v tejto skupine 

poskytu jú zabezpečenie kombináciou oboch úrovní overenia identity aj šifrovania 

správ (authentication and encryption) spolu s využ i t ím úrovne security suite. Tento 

spôsob umožňuje obo j s t r annú autentif ikáciu zahrňujúcu výmenu náhodných čísel 

digi tá lneho podpisu počas vytvorenia komunikačného kanálu . Obsah správ prichá

dzajúcich z oboch s t r án je teda zašifrovaný a podpísaný, čo znemožní útočníkovi 

modifikovať d á t a kvôli au ten t izovanému podpisu a zneuži t iu dá t kvôli jej šifrovaniu. 

Niektoré elektromery s tarš ieho typu však do týchto ideálnych pomerov nespada jú 

a využívajú zabezpečenie iba s autentif ikáciou (authentication only) a použ i t ím se

curity suite. Toto zariadenie dokáže teda overiť totožnosť s t r án a zasielať správy 

s d ig i tá lnym podpisom, vďaka k t o r ý m je modifikácia neoprávneného užívateľa zne

možnená no ú točn ík ma p r í s tup k o tvoreným zas laným h o d n o t á m . 

Ideá lnym p r ípadom zabezpečenia prenášaných dá t je použi t ie vhodných zabezpe

čovacích funkcií v kombinácii s autent izác iou aj zašifrováním dá t . Šifrovanie blokovou 

šifrou A E S - G C M - 1 2 8 s použ i t ím vhodného digi tá lneho podpisu E C - D S A s kvalit

n ý m kľúčom väčším ako 256 b či iných algoritmov ako D S A alebo R S A . V algoritme 

operácií A E S - G C M - 1 2 8 sú postupne číslované bloky kombinované s inicializačným 

vektorom (IV), pri ktorom je n e v y h n u t n á jeho jedinečnosť pri k a ž d o m p rúde a šifro

vané blokovou šifrou E , zvyčajne A E S . Výsledok tohto šifrovania sa potom XORuje 

s plaintextom, aby sa vytvori l šifrový text. V pr ípade hashovacích funkcií by sa mal 

využívať min imálne š t a n d a r d SHA-256. 

Povelovanie a riadenie elektromera 

T á t o skupina funkcionalit sa t ýka pr i j ímania povelov od centrá ly v kontexte synchro

nizácie času, zmeny sadzieb ale aj možnos t i diaľkového odpojenia. Niektoré z týchto 

funkcionalit ma jú vysokú bezpečnos tnú hodnotu a jej zneužit ie by mohlo spôsobiť 

škody a finančné straty. Dôkladné zabezpečenie je v tomto pr ípade kľúčové. Všetky 

zariadenia teda fungujú v m ó d e autent izácie a šifrovania (authentication and encryp

tion) s použ i t ím security suite, ktorou je docielené náležité bezpečnos tné minimum, 

do k torého ú točn ík zasiahnuť nevie. 

Správne zabezpečenie je v tomto pr ípade zaistené, kryptografické m e t ó d y security 

suite by mali zodpovedať min imálne úrovni Security Suite 1, k to rá je definovaná 

v tabuľke 1.1. 
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3.3 Rozdelenie kategórií podľa ich funkcionalit 

1. Funkcionalita s názvom Obojsmerná komunikácia medzi OM a centrálou IMS: 

T a k á t o dá tová komunikácia poč í t a s obo j smerným tokom d á t - k spotrebiteľovi 

aj od spotrebiteľa. 

2. Funkcionalita s názvom Monitoring OM lokálnym pripojením k IMS: Spr ís tup

nenie údajov aj zákazníkovi priamo z elektromera. 

3. Funkcionalita s názvom Priebehové meranie odberu a dodávky činnej energie 

s diaľkovým odpočtom: Diaľkový odpoče t s intervalom 15 minú t . 

4. Funkcionalita s názvom Registrácia odberu a dodávky elektriny vo viacerých 

sadzbách: T á t o funkcionalita umožní uloženie práce vo viacerých tarifách a t ý m 

p á d o m fakturáciu elektriny v rôznych cenách spot rebovanú v rôznych časoch. 

5. Funkcionalita s názvom Pravidelný odpočet určeného meradla a diaľkový pre

nos nameraných údajov: Elektromer umožňuje ako pravidelný odpoče t tak 

aj odpoče t na vyžiadanie . 

6. Funkcionalita s názvom Pravidelná a automatizovaná synchronizácia dátumu 

a času určeného meradla a ďalších TP. 

7. Funkcionalita s názvom Spínanie taríf podľa aktuálnej sadzby. 

8. Funkcionalita s názvom Možnost zmeny času platnosti sadzieb určeného me

radla z centrály IMS: Možnosť diaľkovej zmeny aktuálnej sadzby. 

9. Funkcionalita s názvom Registrácia udalostí neštandardných a poruchových 

stavov a ich zasielanie do centrály IMS: Kontrola a zaznamenávanie neš tan

dardných stavov. 

10. Funkcionalita s názvom Možnost diaľkovej parametrizácie a aktualizácie prog

ramového vybavenia určeného meradla. 

11. Funkcionalita s názvom Možnost parametrizácie alebo odpočtu určeného me

radla cez lokálne rozhranie. 

12. Funkcionalita s názvom Priebehové štvorkvadrantné meranie odberu a dodávky 

činnej energie a jalovej energie: Meranie dodávky a odberu činnej a dodávky 

a odber jalovej energie. 

13. Funkcionalita s názvom Možnost diaľkového odpojenia OM povelom z centrály 

IMS. 

14. Funkcionalita s názvom Možnost diaľkového pripojenia OM povelom z centrály 

IMS alebo jeho lokálneho pripojenia: Diaľkové ovládanie odbe rného miesta. 

15. Funkcionalita s názvom Prúdové a výkonové obmedzenie v určenom meradle: 

Prúdové a výkonové obmedzenie v u rčenom meradle. 

16. Funkcionalita s názvom Meranie efektívnych hodnôt napätia a prúdu po fázach: 

Meranie vo fázach pre potreby prevádzkovateľa dis tr ibučnej sústavy. 

17. Funkcionalita s názvom Vyhodnocovanie účinníka počítaného z činnej a jalovej 
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energie: Pomer činnej a jalovej energie. 

18. Funkcionalita s názvom Registrácia alarmov a napadnutie určeného meradla. 

19. Funkcionalita s názvom Možnosť výmeny komunikačného modulu bez zásahu 

do meracej časti určeného meradla: Možnosť výmeny komunikačného modulu 

napr ík lad z typu G S M na P L C 

20. Funkcionalita s názvom Priebehové štvorkvadrantné meranie zdanlivej energie 

a vyhodnocovanie výkonových parametrov: Regis t rácia špeciálnych elektrických 

parametrov pri vyhodnocovaní kvality elektriny. 

21. Funkcionalita s názvom Meranie kvality elektriny pre potreby prevádzkovateľa 

distribučnej sústavy. 

22. Funkcionalita s názvom Vyhodnocovanie účinníka počítaného z nameraných 

hodnôt činnej energie a zdanlivej energie: Presnejšie určenie účinníka. 

23. Funkcionalita s názvom Rozhranie a komunikácia s dispečerským riadiacim 

systémom. 

Tabuľka s t ručne zobrazuje rozdelenie týchto funkcionalit podľa jednot l ivých skupín 

meradiel 3.1. 

3.3.1 Typy elektromerov 

Základná 

• Meranie typu A : ka tegór ia číslo 3 - 2.4. 

• V tejto skupine sa používa elektromer Sanxing- typ S X 5 A 2 . 

• P o d r o b n ý popis funkcionalit tohto typu zariadenie je v podkapitole 3.3 body 

1-11 a v tabuľke 3.1. 

Pokročilá 

• Meranie typu A : ka tegór ia číslo 1 a 2 - 2.4. 

• Do tejto skupiny patria elektromer Addax- typ N P 7 3 E pre priame trojfázové 

pripojenie a elektromer Sanxing- typ P43S02. 

• P o d r o b n ý popis funkcionalit tohto typu zariadenie je v podkapitole 3.3 body 

1-19 a v tabuľke 3.1. 

Špeciálna 

• Meranie typu A : ka tegór ia číslo 4 - 2.4. 

• Inštalovaný elektromer E M H - typ L Z Q J - X C . 

• P o d r o b n ý popis funkcionalit tohto typu zariadenie je v podkapitole 3.3 body 

1-23 a v tabuľke 3.1. 
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Tab. 3 .1: Tabulka rozdelenia funkcionalit podľa kategori í elektromerov. 

Funkcionalita Základná Pokročilá Špeciálna 
Obojsmerná komunikácia medzi O M a centrálou IMS x x x 
Monitoring O M lokálnym pripojením k IMS x x x 
Priebehové meranie odbru a dodávky činnej energie s diaľkovým odpočtom x x x 
Registrácia odberu a dodávky elektriny vo viacerých sadzbách x x x 
Pravidelný odpočet určeného meradla a diaľkový prenos nameraných údajov x x x 
Pravidelná a automatizovaná synchronizácia dátumu a času určeného meradla a ďalších T P x x x 
Spínanie taríf podľa aktuálnej sadzby x x x 
Možnosť zmeny času platnosti sadzieb určeného meradla z centrály IMS x x x 
Registrácia udalostí neštandardných a poruchových stavov a ich zasielanie do centrály IMS x x x 
Možnosť diaľkovej parametrizácie a akturalizácie programového vybavenia určeného meradla x x x 
Možnosť parametrizácie alebo odpočtu určeného meradla cez lokálne rozhranie x x x 
Priebehové štvorkvadrantné meranie odberu a dodávky činnej energie a jalovej energie x x 
Možnosť diaľkového odpojenia O M povelom z centrály IMS x x 
Možnosť diaľkového pripojenia O M povelom z centrály IMS alebo jeho lokálneho pripojenia x x 
Prúdové a výkonové obmedzenie v určenom meradle x x 
Meranie efektívnych hodnôt napätia a prúdu po fázach x x 
Vyhodnocovanie účinníka počítaného z činnej a jalovej energie x x 
Registrácia alarmov a napadnutie určeného meradla x x 
Možnosť výmeny komunikačného modulu bez zásahu do meracej časti určeného meradla x x 
Možnosť diaľkovej parametrizácie a akturalizácie programového vybavenia určeného meradla x 
Priebehové meranie zdanlivej energie a vyhodnocovanie výkonových parametrov x 
Meranie kvality elektriny pre potreby prevádzkovateľa distribučnej sústavy x 
Vyhodnocovanie účinníka počítaného z nameraných hodnôt činnej energie a zdanlivej energie x 
Rozhranie a komunikácia s dispečerským riadiacim systémom x 



3.4 Implementácia High Level Security v inštalova

ných elektromeroch 

P r i využi t í zabezpečenej komunikácie je však po t r ebné zabezpečiť správu kľúčov. 

V op t imálne zabezpečenom pros t redí sa o to s t a r á Key Management System teda 

Sys tém správy kľúčov. Ten by mal zaistiť bezpečné úložisko kľúčov, zabezpečiť pre

dávanie kľúčov, sledovať ich možnú expiráciu, generovať nové kľúče a šifrovať a de

šifrovať rámce D L M S . Tento K M S je teda implementovaný ako s a m o s t a t n á služba 

alebo súbor služieb, k toré b u d ú poskytovať po t r ebné m e t ó d y pre šifrovanie a dešif

rovanie da tových rámcov, generovania a výmeny kľúčov. 

3.4.1 Key Management System - bezpečné úložisko kľúčov 

Súčasťou implementácie bezpečnos tných mechanizmov je správa kľúčov a citlivých 

dá t , k toré je n u t n é bezpečne ukladať. V rámci riešenia bezpečnos tných poli t ík je v spo

ločnostiach využívaný sys tém slúžiaci ako d a t a b á z a v Key Management System. 

ktorý musí spĺňať prísne bezpečnos tné a prevádzkové pož iadavky s vysokou dostup

nosťou v čase zberu dá t . V š t ruk tú re K M S sa okrem tejto d a t a b á z y nachádza jú 

a s amos t a tné služby obsluhujúce rôzne varianty komunikačnej technológie. Spolu 

tvoria sys tém ukladania a poskytovania hesiel v še tkým odl išným formám komuni

kácie a ich obsluhujúcim sys témom ktoré sa po t rebu jú dostať do zariadení . Medzi 

hlavné schopnosti sys tému K M S patria: 

• import jedinečných kľúčov pre ak tuá lne technológie, 

• evidencia o rôznych typoch kľúčov: master key, unicast key, broadcast key, 

authentication key v tabuľke 1.2, 

• evidencia o výmenách a expirácii kľúčov, 

• generovanie nových kľúčov, 

• overovanie, šifrovanie a dešifrovanie dá tových rámcov pri komunikáci i so za

riadeniami. 

N a obrázku 3.1 je znázornená všeobecná schéma komunikácie medzi inteligent

n ý m elektromerom a K M S . Komunikačný driver nepracuje priamo s kľúčmi ale po

siela d á t a k šifrovaniu alebo dešifrovaniu K M S , k to rý operácie prevedie. K M S kľúče 

drží po celý čas ako prebieha komunikačné spojenie. Komunikác ia K M S s takouto 

d a t a b á z o u prebieha na zač ia tku spojenia a pri potrebe zmeny úrovne komunikácie. 
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Obr. 3.1: Schéma bežnej komunikácie meradla s K M S . 

Systém, k to rý obsahuje iba p ros tú d a t a b á z u je zobrazený na obrázku 3.2. Pred 

zahájením spojenia sú citlivé informácie (heslá a kľúče) uložené v da t abáze . V mo

mente prijatej pož iadavky sa z d a t a b á z y nač í ta jú kľúče po t r ebné na vytvorenie 

r á m c a D L M S (encryption, authentication key), k to rý zašifrovaný a podp í saný sme

ruje do elektromera. Pr i j a tý rámec zariadenie následne verifikuje a použ i t ím vlast

ných kľúčov vygeneruje odpoveď a zašifrovanú j u odošle naspäť serveru. 

/ \ 
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Obr. 3.2: Riešenie iba s da tabázou . 

Zloženie sys tému s využ i t ím K M S pa t r í do definície ideálneho stavu zaistenia 

bezpečnost i . Vytvorený rámec je prvotne zaslaný do sys tému K M S , k to rý využi t ím 

bezpečne uložených kľúčov podpíše a zašifruje správu a zašle j u elektromeru. Za

riadenie rámec verifikuje a bezpečne zabalený ho pošle späť centrále , do ktorej sa 

32 



však dostane až po autent izáci i sys témom K M S . N a obrázku 3.3 je v jednoduchosti 

znázornený proces s využ i t ím K M S . 

l i s te r T5ATA 
DATA 

—*—> 

Passwords 
K£ys 

Obr. 3.3: K M S s bezpečným úložiskom kľúčov. 

Rozdielne sys témy so sebou pr ináša jú rôzne výhody a nevýhody. P r i využívaní 

d a t a b á z y bez K M S vystavujeme komunikačný kanál väčším r iz ikám ako pri sys téme 

s K M S . Aplikovanie K M S teda vedie k vyššej forme zabezpečenia , no jeho prevádzka 

je finančne náročnejšia . 
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4 Súčasný stav Smart Meteringu v Ceskej 

republike 

4.1 PREdistribuce, a.s. 

V súčasnost i p ražská P R E distribuce využíva intel igentné elektromery hlavne pre 

účely pi lotných projektov, k toré sú osobitne definované. Sú to hlavne odberné miesta 

väčších podnikateľov, fotovoltických e lekt rární a nabíjačiek elektromerov, hlavne 

elektromery typu A a B . Kumula t í vne je ich v dis tr ibučnej sústave inštalovaných 

cca 7000 kusov. 

Vrámci p r íp ravy na rollout na základe novej Vyhlášky č. 359/2020 o měření elek

triny [7], P R E distribuce realizuje technologické testy rôznych funkcionalit a typov 

komunikácie hlavne G3 , P R I M E , B P L (Broadband Power Line) a Corinex. Sú to 

nasledujúce typy elektromerov: 

. A D D N 7 x - test P R I M E , 

• Landis+Gyr E450- test G3, 

• Landis+Gyr E350 modul Corinex- B P L Corinex, 

. Linyang C L M S xOO- B P L Corinex, 

• Z P A GS. 303- test nemeckého modelu so Smart Energy Gateway. 

Vzhľadom na d á t u m vydania vyhlášky koncom roka 2020 a jej uvedenie do plat

nosti zač ia tkom roka 2021, spoločnosť P R E distribuce v súčasnost i v š tád iu pr ípravy 

koncepcie implementácie intel igentného merania. Do úvahy sú b rané n a j m ä tieto va

rianty: 

• 1. varianta, splnenie požiadavok legislatívy [7] tj osadiť tie odberné miesta, 

k toré ma jú ročnú spotrebu vyššiu než 6 M W h (cca 70 tis.). 

• 2. varianta je prvá varianta rozšírená o vše tky dvojtarifové miesta (cca 140 

tis.). 

• 3. varianta poč í t a s tým, že pokiaľ d i s t r ibučná trafostanica napá ja viac ako 

napr ík lad 30 odberných miest z kategóri í variant 1 a 2, tak dôjde k plošnému 

nasadeniu intel igentných meradiel napá janých touto trafostanicou. 

4.2 ČEZ Distribuce 

Podobne ako PREdis t r ibuce sa v súčasnost i C E Z venuje p i lo tným projektom zame

riavacím sa na komplexné testovanie prevádzky systémov v reálnych podmienkach 

na svojom d is t r ibučnom území. Zámer v budovaní Smart Meteringu je v súlade s Vy

hláškou č.359/2020 o měření elektřiny [7], k to rá definuje typy a spôsoby merania. 
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Výber elektromerov je v procese výberového konania podľa plnenia rôznych kr i té

rií a požiadaviek ako typy komunikácie, typ spojenia, sieťové služby, bezpečnos tné 

pož iadavky a mnoho iných. 

Spoločnosť ČEZ plánuje osadenie odberných miest komunikačnými technológiami 

ako sú: 

• P L C (Power Line Communication), 

• B P L (Broadband Power Line), 

• G S M (Global System for Mobile Communications), 

• rádio technológie. 
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5 Tvorba ekonomického a hodnotiaceho mo

delu založeného na NPV, jeho naplnenie 

a vyhodnotenie 

5.1 Hodnotiaci model dopadov kybernetickej bezpeč

nosti na prevádzkové, ekonomické, regulačné, právne 

aspekty spoločnosti 

P r i riešení a kompletizácii podkladov pre zhodnotenie dopadov kybernetickej bez

pečnost i bolo po t r ebné zhromaždiť a vyhodnot iť množs tvo údajov či už v teoretickej 

rovine (algoritmy, rôzne úrovne bezpečnost i ) ale aj v rovine ekonomickej a rovine pre

vádzkovej. Teoret ická časť je pop í saná v kapi to lách 1 až 3. T á t o kapitola hodnotenia 

je venovaná problematike prevádzkových a ekonomických dopadov pre prevádzkova

teľov dis t r ibučných sús tav (PDS) . 

Všetky nasledovné a t r i bú ty boli posúdené na základe konzultáci í s predstavi teľmi 

P D S pre nasledovné scenáre zavedenia prvkov kybernetickej bezpečnost i : 

1. M i n i m á l n a ú r o v e ň z a b e z p e č e n i a - model s min imálnou úrovňou zabezpe

čenia reprezentuje L L S š t r u k t ú r u (podkapitola 1.1.2), kde neexistuje sys tém 

prideľovania hesiel Key Management Sys témom ani ž iadna forma šifrovanej 

komunikácie. Správy sa medzi entitami prenáša jú v prostom tvare. 

2. O p t i m á l n a ú r o v e ň z a b e z p e č e n i a - pr i opt imálnej úrovni zabezpečenia je 

do sys tému zakomponovaný aj Key Management System, k to rý vy tvá ra š t ruk

t ú r u H L S (podkapitola 1.1.2) kde sa bezpečné kľúče predávajú zariadeniam. 

Komunikác ia medzi zar iadením a cen t rá lnym sys témom prebieha v šifrovanej 

podobe a využíva zabezpečenú komunikáciu. 

5.1.1 Úvod do pravidiel pre spoločnosti, ktoré sú považované za 

prirodzené monopoly 

Podstatou regulácie je simulácia t rhových podmienok medzi spoločnosťami, k toré sú 

považované za pr i rodzené monopoly. U spoločnost í s monopo lným pos taven ím nie je 

zabezpečená dos t a točná konkurencia, alebo ich infrastruktura je jed inečná a ťažko 

nahrad i te lná , ako napr ík lad telekomunikácie, dopravná či energet ická infrastruktura. 

Prevádzkovatel ia tých to infrastruktur pôsobia v pros t red í bez konkurencie a ich 

monopolné postavenie na pr ís lušnom území je dané lokalitou kde infrastrukturu 

prevádzkujú. Bez účinných regulačných opa t ren í by monopolné spoločnost i svoju 
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v ý h o d u bezkonkurenčnos t i mohli zneužívať vo svoj prospech, často na úkor zákazní

kov, k tor í nemajú na výber . Podstatou regulácie monopolného trhuje n a j m ä ochrana 

spotrebi teľa a dosiahnutie rovnováhy medzi výhodami pre spotrebiteľov a motivá

ciou regulovaných spoločnost í investovať do odvetvia, kde pravidlá hry neurčuje trh, 

ale regulátor . 

Regulácia umožňuje rovnocenný p r í s tup a využit ie jedinečnej infrastruktury kaž

dému záujemcovi, pr i dodávaných službách definuje š t a n d a r d y kvality a min imálny 

rozsah informácií, k to ré monopolné spoločnost i musia poskytovať. Zároveň chráni 

spotrebiteľov pred vysokými bezkonkurenčnými poplatkami alebo ich nep r imeraným 

zvyšovaním. D o b r ý m pr ík ladom je elektroenergetika, dis t r ibúcia alebo prenos elek

triny. Prevádzkovatel ia prenosových a d is t r ibučných sús tav sú rovnako považovaní 

za pr i rodzené monopoly a platia pre nich pravidlá regulácie. 

V Slovenskej republike sú tieto spoločnost i regulované Ú R S O m , Ú r a d o m pre 

reguláciu v sieťových odvetviach, v Českej republike E R Ú - Energe t ickým regulač

n ý m ú r a d o m . Ďalším dôleži tým pojmom pre pochopenie regulovaného prostredia 

je l iberalizácia trhu s elektrinou. Liberalizácia umožňuje nastaviť pre spotrebiteľa 

konkurenčné prostredie, kde m á na výber a môže si vybrať svojho najvýhodnejš ieho 

obchodníka s elektrinou. N a Slovensku a v Českej republike sa t rh s elektrickou 

energiou liberalizoval p redovše tkým vďaka rozsiahlym regulačným opatreniam, k toré 

v plnej miere odráža jú vývoj európskej legislatívy v oblasti liberalizácie trhu. Legis

lat íva okrem iného zakazuje p r i rodzeným monopolom ako sú prenosové a d is t r ibučné 

spoločnost i obchodovať s elektrinou a prikazuje t ý m t o spoločnost iam definovať také 

pravidlá , k to ré umožn ia rôznym obchodníkom rovnaký (nediskriminačný) p r í s tup 

k d is t r ibučné alebo prenosovej sústave. T ý m je zaručené že pre každého obchodníka 

existujú rovnaké pravidlá a záleží od jeho schopnost í ako dokáže motivovať spotre

biteľa. O d týchto pravidiel sú v ďalšom odvodené aj nás ledné úvahy pri hodno ten í 

ekonomického modelu, k to rý je predmetom tejto práce v reťazci Prevádzkovateľ dis

tribučnej sústavy - Obchodník s elektrinou - Zákazník. 

5.1.2 Teoretický hodnotiaci model rizík spojených s porušením 

kybernetickej bezpečnosti v problematike IMS 

Bezpečnosť informácií predstavuje vytvorenie bezpečného informačného systému, 

v ktorom je za is tená ochrana údajov, k toré sys tém spracováva a uchováva tak, aby 

nedochádzalo k úniku alebo manipuláci i neoprávnenými osobami. Tieto riziká možné 

simulovať v teoretickom hodnotiacom modeli rizík napr ík lad Gordon-Loeb Modelom 

[12]. Porušenie bezpečnost i sa v praxi rozdeľuje a hodno t í v troch hlavných vrs tvách 

(a t r ibútov) podľa t r i ády C I A (Confidentiality, Integrity, Availability) [16] a to sú: 
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1. Zaistenie dôvernosti 

Tento a t r ibú t zabezpečuje aby údaje neboli spr í s tupňované alebo odhalené neauto

rizovaným osobám alebo en t i t ám. Do tejto kategórie pa t r í hlavne zaručenie dôve

ryhodnosti citlivých informácií a dá t . P r edchádza sa neautor izovanému fyzickému 

prihláseniu do elektromera napr ík lad odchy ten ím hesla počas komunikácie medzi 

elektromerom a centrálou. Hlavnými r iz ikami je v tomto p r ípade únik dá t o spot

rebe, zmena firmware, manipu lác ia registrov a taríf alebo jednot l ivé až h r o m a d n é 

odpojenie elektromerov. 

2. Zaistenie dostupnosti 

Zaisťuje sa schopnosť byť dos tupný a použiteľný na požiadanie autorizovanej entity. 

Dostupnosť je časová charakteristika, k to rá vyjadruje závislosť medzi pož iadavkami 

r iadeného sys tému a splnením týchto požiadaviek [14]. Tento a t r ibú t zahrňuje riziká 

týkajúce sa nedostupnosti komunikácie teda neschopnosti nadviazania komunikácie. 

Zabraňuje sa tak ú tokom na dostupnosť komunikácie medzi serverom a klientom. 

3. Zaistenie integrity 

Integrita zaisťuje stav zabezpečenia , presnosti a úplnost i akt ív . Č í tané d á t a sú to

tožné s d á t a m i uloženými čo znamená , že počas prenosu a uk ladan í dá t nedošlo 

k neočakávaným zmenám. 

Riziká súvisiace s prevádzkovaním systémov na spracovanie zákazníckych dá t či už 

dá t meraných alebo fakturačných sú sús t redené hlavne u prevádzkovateľa dis t r ibuč

nej sústavy, k to rý tieto d á t a získava, spracováva, archivuje a vyhodnocuje. Riziká, 

k toré sú prevádzkovateľa dis tr ibučnej sús tavy relevantné, sa dajú zhrnúť v nasledov

nej š t ruk tú re : 

• finančné riziká, 

• regulačné riziká, 

• prevádzkové a organizačné riziká, 

• r iziká poškodenia mena firmy a vplyv na zákazníka. 

Kvantifikácia rizík je zre jmá z tabuliek 5.1 až 5.4, k toré sú na vertikálnej osi roz

delené do vrstiev pod lá poskytovania bezpečnos tných a t r ibú tov a hor izontá lna os 

rozdeľuje tieto t r i vrstvy na čas, v ktorom sa riziko upla tňuje . Časy uvedené v ta

buľkách označujú časový rámec , v ktorom sa musí proces obnoviť, aby spoločnosť 

nevs túpi la do fázy, v ktorej je z k rá tkodobého alebo d lhodobého hľadiska ohrozená 

jej schopnosť prežiť. Tieto časy sa in terpre tu jú ako doba, počas ktorej je po t r ebné 

dostať skúmaný proces na min imálnu požadovanú úroveň. T á t o úroveň predstavuje 
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t aké zabezpečenie funkcionality procesu, aby spoločnost i nevznikali ďalšie škody. Pa

rametre a kvantifikácia š tyroch rôznych rizikových oblast í boli vytvorené po konzul

tácii s d i s t r ibučnými spoločnosťami a vyhodno ten í možných rizík pri prevádzkovaní 

intel igentného merania. 

Finančné riziká 

Aké sú finančné dôsledky v prípade prerušenia procesu? 

Finančný dopad odvodený od zníženia t ržieb a pokú t vyplývajúcich z právnych 

záväzkov. Úrovne dopadu môžeme rozdeliť na: 

1. Mierny dopad - do výšky 1 mi l . Eur . 

2. S t r e d n ý dopad - do výšky 15 mi l . Eur . 

3. V y s o k ý dopad - do výšky 50 mi l . Eur . 

Tab. 5.1: F inančné riziká. 

V r s t v y 24 hod 3 dni 7 d n í 14 d n í 

Dôvernosť 1 2 3 3 

Dostupnosť 1 2 2 3 

Integrita 2 2 3 3 

Regulačné riziká 

Aký právny alebo regulačný vplyv sa môže vyskytnúť v prípade prerušenia procesu? 

Dis t r ibučné spoločnosti sú subjektom regulácie v sieťových odvetviach. Slovenská 

republika - Ú R S O , Česká republika - ERÚ. 

1. Mierny dopad - porušenie s menšími nás ledkami , nízkymi kompenzác iami . 

2. S t r e d n ý dopad - porušenie s väčšími nás ledkami , viac civilných žalôb. 

3. V y s o k ý dopad - porušenie s vážnymi nás ledkami , vysoké pokuty alebo kom

penzácie, pozastavenie činnosti . 

Tab. 5.2: Regulačné riziká. 

V r s t v y 24 hod 3 dni 7 d n í 14 d n í 

Dôvernosť 1 2 3 3 

Dostupnosť 1 2 2 2 

Integrita 1 2 3 3 
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Prevádzkové a organizačné riziká 

Aké zhoršenie plnenia úloh môže nastať v prípade prerušenia procesu? 

Prevádzka dis tr ibučnej sústavy, in terné a procesné komplikácie. 

1. Mierny dopad - ovplyvnené viaceré oddelenia v organizácii , proces vykazuje 

menšie omeškania , malé množs tvo ovplyvnených projektov. 

2. S t r e d n ý dopad - ovplyvnené viaceré oddelenia v organizácii , proces vykazuje 

p o d s t a t n é omeškania , veľké množs tvo ovplyvnených projektov. 

3. V y s o k ý dopad - pozastavenie hlavných akt iví t , meškanie väčšiny projektov, 

pozas tavené je aj fungovanie iných procesov. 

Tab. 5.3: Prevádzkové a organizačné riziká. 

V r s t v y 24 hod 3 dni 7 d n í 14 d n í 

Dôvernosť 2 3 3 3 

Dostupnosť 3 3 3 3 

Integrita 3 3 3 3 

Riziká poškodenia mena firmy a vplyv na zákazníka 

Aký vplyv môže mat na vnímanie spoločnosti/ meno spoločnosti/ vplyv na zákazníka 

prípadné prerušenie procesu? 

Prevádzka dis tr ibučnej sústavy, in terné a procesné komplikácie. 

1. Mierny dopad - domácnos t í , firmy: malý počet klientov - pos t ihnu tých menej 

ako 5 % zákazníkov, regionálna resp. lokálna nega t ívna publicita. 

2. S t r e d n ý dopad - domácnos t í , firmy: 5 až 10 % pos t ihnu tých zákazníkov, ná

r o d n á nega t ívna publicita. 

3. V y s o k ý dopad - domácnos t í , firmy: 10 až 25 % pos t ihnu tých zákazníkov, in

tenz ívna n á r o d n á nega t ívna publici ta prechod do medzinárodnej negat ívnej 

publicity. 

Tab. 5.4: Riziká poškodenia mena firmy a vplyv na zákazníka. 

V r s t v y 24 hod 3 dni 7 d n í 14 d n í 

Dôvernosť 1 2 3 3 

Dostupnosť 1 2 3 3 

Integrita 2 2 3 3 
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5.2 Kapitálové a prevádzkové náklady IMS, prínosy 

IMS pre spoločnosť a vplyv podmienok súvisia

cich s kybernetickou bezpečnosťou 

P r i zhodnocovaní vplyvov kybernetickej bezpečnost i na prevádzkové, ekonomické 

a užívateľské aspekty som zvolila dva modely, k toré budem porovnávať. Tieto modely 

(scenáre) sú modelované v prílohe reprezentovanej súborom excel. 

P r v ý model reprezentuje m i n i m á l n u m o ž n ú ú r o v e ň z a b e z p e č e n i a t akzvanú L L S 

š t r u k t ú r u (podkapitola 1.1.2), kde neexistuje sys tém prideľovania kryptovaných he

siel Key Management Sys témom. Hardvér elektromerov je v tomto modeli bez mož

nosti komunikácie H L S . Komunikác ia s cen t rá lnym sys témom je p ros t redn íc tvom 

G S M komunikácie . Komunikác ia s elektromerom v tomto pr ípade prebieha v otvo

renej forme p ros tým overením hesla, k toré sa nachádza v meradle. 

Druhý model reprezentuje o p t i m á l n u ú r o v e ň z a b e z p e č e n i a , k to rého súčasťou 

je K e y Management System, hardvér elektromerov podporuje vyššiu formu komu

nikácie v kryptovanej forme H L S (podkapitola 1.1.2). Druhý model s op t imá lnou 

úrovňou zabezpečenia sa oproti p rvému modelu líši: 

• elektromermi s vyššou hardvérovou úrovňou, 

• z r iadením sys tému na prideľovanie hesiel - K e y Management System, 

• komunikácia medzi centrá lou a elektromermi je šifrovaná a zabezpečená, 

• prevádzkovanie sys tému s op t imá lnou úrovňou zabezpečenia si vyžaduje per

sonál s vyššou kvalifikáciou. 

Nižšie uvedené vs tupné parametre či už nákladov alebo prínosov sú popísané v rôz

nych publ ikáciách ako Study on cost benefit analysis oj smart metering systems in 

EU Member States [15] z roku 2015. Vs tupné parametre použi té v modeli tejto ba

kalárskej práce viac alebo menej korešpondujú s úda jmi z uvedeného zdroja hlavne 

pre Českú a Slovenskú republiku. P r í p a d n é rozdiely v nákladoch , napr ík lad cena 

elektromerov, cena za prevádzku a ú d r ž b u sys témov sú spôsobené rozdielom cien 

medzi rokom 2015 a 2021 hlavne z tých to troch dôvodov: 

1. Cena ľudskej práce sa medziročne zvyšuje z dôvodu inflácie a to ma vplyv 

na jmä na prevádzku, ú d r ž b u a inštaláciu elektromerov, vy tváran ie IT systé

mov. 

2. Ceny niektorých technologických komponentov pr i výrobe elektromerov alebo 

hardvéru systémov naopak poklesli. 

3. P r i vy tvá ran í tohto modelu sa do prínosov zahŕňa la hlavne idea prínosov zá

kazníka. Tento podiel prínosov, vyčíslený približne na 70 % však zďaleka nie 

je aktuálny. 
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5.2.1 Vstupné parametre pre CAPEX/OPEX model 

Kapitálové výdavky - Capital Expenses CapEx 

C A P E X je skratka používaná pre pomenovanie i n v e s t i č n ý c h (kapi tálových) vý

davkov. Ide o výdavky vynaložené na n á k u p zdrojov n a j m ä mate r iá lneho alebo ne

mate r iá lneho charakteru (dá ta , software, informácie), k toré ma jú väčšiu hodnotu 

a preto n a d o b ú d a j ú charakter investície. T á je čas to realizovaná formou projektov 

a podnieti nejakú zmenu v organizácii [18]. 

Prevádzkové výdavky - Operating Expenses OPEX 

O P E X je skratka použ ívaná pre pomenovanie n e i n v e s t i č n ý c h , bežných p r e v á d z 

k o v ý c h (operat ívnych) výdavkov spoločnosti . Ide o výdavky vynaložené spoločnos

ťou na zabezpečenie prevádzky, úd ržby a n á k u p u služieb [17]. 

Čistá súčasná hodnota - Net Present Value NPV 

Čis tá súčasná hodnota je rozdiel medzi súčasnou hodnotou finančných pr í ras tkov 

a súčasnou hodnotou ú b y t k u financií za urči té časové obdobie. Net Present Value 

sa používa pri kapi tá lovom rozpočtovaní a plánovaní investícií na analýzu ziskovosti 

plánovanej investície alebo projektu [19]. 

Tabuľka 5.5 zobrazuje zoznam vs tupných parametrov použi tých na výpočet a zo

brazenie oboch modelov opt imálnej aj minimálnej formy zabezpečenia . 

Parametre uvedené v tabuľke sú podrobne popísané v nasledujúcich odstavcoch: 

Diskontná sadzba 

Diskontná sadzba je druh úrokovej sadzby, za k to rú poskytuje cent rá lna banka úvery 

komerčným b a n k á m . Následne komerčné banky poskytu jú úvery obyvateľstvu, fir

m á m alebo obciam s úrokovou sadzbou, k to rá sa odvíja od výšky diskontnej sadzby. 

V praxi používajú firmy najčastejšie ako diskontnú sadzbu na diskontovanie pe

ňažných tokov vážené pr iemerné nák lady na celkový kapi tá l - W A C C zo skratky 

Weighted Average Cost of Capital . W A C C predstavuje pr iemernú mieru výnosu, 

k to rú požadujú poskytovatelia v las tného kap i t á lu (majitelia spoločnosti , investori) 

a poskytovatelia dlhového kap i t á lu (banky, majitelia dlhopisov) [10]. 

V tomto pr ípade sa však j edná o prevádzkovateľa dis tr ibučnej sústavy, k torý 

pôsobí na vymedzenom trhu a je v monopolnom postavení . V t akých to p r ípadoch je 

výška možných výnosov t akých to subjektov regulovaná už vyššie spomínaným SR-

Ú R S O a v ČR- ERÚ. Pre roky 2019-2021 regulačný ú r ad definoval výšku W A C C 

pre prevádzkovateľov dis t r ibučných sús tav Slovenskej republike na 5,65% [13]. 
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Tab. 5.5: Tabulka vs tupných parametrov modelu. 

V s t u p n é parametre 

Parameter Hodnota 

Diskontná sadzba ( W A C C ) 5,65% 

Počet elektromerov 110 000 kusov 

P r e d p o k l a d a n á životnosť meradla 12 rokov 

P r e d p o k l a d a n á životnosť centrá ly 12 rokov 

P r e d p o k l a d a n á životnosť K M S 12 rokov 

Počet rokov rolloutu 7 rokov 

Údržba K M S 20,00 % 

Údržba meradiel op t imálne zabezpečenie 2,00% 

Údržba meradiel min imálne zabezpečenie 1,80% 

Cena elektromera - min imálne zabezpečenie 60 Eur 

Cena elektromera - op t imálne zabezpečenie 80 Eur 

Nák lady na inštaláciu elektromera 16 Eur 

Jednotková cena za S I M a dá tový prenos - min imálne zabezpečenie 1,80 Eur 

Jednotková cena za S I M a dá tový prenos - op t imálne zabezpečenie 2,20 Eur 

Počet elektromerov 

P r i s tanovení p o č t u elektromerov som vychádzala z Vyhlášky číslo 358 Ministerstva 

hospodár s tva Slovenskej republiky 2.4, k to rá stanovuje rozdelenie odberných miest 

podľa výšky ročnej spotreby a maximálnej rezervovanej kapacity. N a Slovensku je to 

600 000 zákazníkov a v dis tr ibučnej spoločnosti , v ktorej som vytvára la a skúmala 

model to bolo 110 000 meradiel. 

Predpokladaná životnosť meradla 

Dobu platnosti overenia určeného meradla definuje Zákon o metrológii so svojimi vy

konávacími vyhláškami . N a základe tejto legislatívnej normy je doba ciachu (platnosť 

overenia určeného meradla) s tanovená na 12 rokov. 

Predpokladaná životnosť centrály a Key Management Systému 

Tieto životnost i boli s tanovené na základe Best Practice špecialistov v spoločnosti 

ktorej model som skúmala . 
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Počet rokov rolloutu 

Počet rokov rolloutu predstavuje k torý spoločnosť osadí vše tky predurčené 

odberné miesta. V mojom pr ípade to bolo 7 rokov, definované legislatívou Vyhlášky 

číslo 358 Ministerstva hospodár s tva Slovenskej republiky 2.4. 

Údržba Key Management systému, centrály a meradiel 

Náklady na ú d r ž b u boli s tanovené percentom z investičných prostriedkov, k toré 

boli vynaložené v danej oblasti. Takto v y p o č í t a n á výška prevádzkových nákladov 

korešponduje s reá lnymi nák ladmi dis tr ibučnej spoločnosti . 

Cena elektromera 

Ceny elektromerov odzrkadľujú pr iemerné nák lady na n á k u p rôznych typoch zaria

dení vhodných pre min imálny a op t imálny model. P r i emerná cena elektromerov pre 

min imálny model je 60 Eur a p r i emerná cela elektromera pre op t imálny model s vyš

šími hardvérovými parametrami je 80 Eur . Cena elektromerov bola v y h o d n o t e n á po 

konzul táciách s d is t r ibučnými spoločnosťami. Hardvérové rozdiely elektromerov sú 

uvedené v tabuľke 3 .1. 

Náklady na inštaláciu elektromera 

Náklady na inštaláciu zahŕňa jú podiel hodinovej sadzby monté ra , k to rý vykoná mon

táž elektromera. Tieto nák lady sú zah rnu té v kapi tá lových výdavkoch. Odmena za 

mon táž elektromerov m á v oboch modeloch rovnakú cenu. 

Jednotková cena za SI M a dátové prenosy 

V tejto cene sú zah rnu té n á k u p samotnej S I M a ta dátové služby. 

5.2.2 Štruktúra kapitálových a prevádzkových nákladov IMS 

Š t r u k t ú r a kapi tá lových a prevádzkových nákladov je konzul tovaná s prevádzkova

teľmi dis t r ibučných sús tav Č R a S R a kopíruje procesné nastavenie od vzniku na

meraných dá t až po doručenie k zákazníkovi: zákazník —> elektromer —> G S M ko

munikačný kanál —> centrá lny merací sys tém —> fakturačný sys tém —> web por tá l . 

Základom je investícia do elektromerov, základnej jednotky celého sys tému a medzi 

kapitálové výdavky pa t r í aj s a m o t n á inštalácia elektromerov. Ďalš ím kľúčovým kapi

t á lovým výdavkom je cent rá la pre zber nameraných dá t a K e y Management System. 

Pre bezporuchový chod týchto zar iadení sú po t r ebné určiť prevádzkové oparenia, 

k toré tvoria prevádzkové nák lady celého systému. Výšku prevádzkových nákladov 
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Tab. 5.6: Tabuľka rozdelenia nákladov. 

Náklady Zabezpečenie 
Položky C A P E X O P E X Minimálna úroveň Optimálna úroveň 

Elektromery / / / / 
Inštalácia elektromerov / - / / 
Komunikácia - / / / 
Centrála / / / / 
Centrála + K M S / / - / 
Kvalifikovaný personál - / - / 

som po konzultácii s prevádzkovateľmi dis t r ibučných sús tav stanovila percentuá l 

nym pomerom z výšky investícií. Jednot l ivé nák lady v tabuľke 5.6 boli p r i radené 

do skupiny O P E X a C A P E X podľa definícií uvedených v podkapitole 5.2.1. 

5.2.3 Štruktúra a kvantifikácia prínosov IMS (prevádzkovateľ 

IMS, zákazník, obchodník s elektrinou) 

Európska komisia ( E K ) svojim odpo rúčan ím č. 2 0 1 2 / 1 4 8 / E Ú Commission Recom

mendation on preparations f or the roll-out oj smart metering Systems [11] okrem 

iného odporuči la š t r u k t ú r u a spôsoby kvantifikácie pr ínosov zavedenia I M S . Pr í 

nosy sú š t ruk túrované podľa reťazca prevádzkovateľ dis tr ibučnej sústavy, obchodník 

s elektrinou a zákazník. N a základe odporúčan í E K a záujmu inštalovať IMS aj na 

Slovensku, vznikla v roku 2013 pri Ministerstve Hospodárs tva Slovenskej republiky 

pracovná skupina, k to rá mala za úlohu stanoviť podmienky rolloutu IMS pre Slo

venskú republiku a vyhotoviť C B A (Cost benefit analýzu) analýzu pre zavedenie 

IMS v Slovenskej republike. Š t r u k t ú r a prínosov intel igentného meracieho sys tému či 

už z min imálnou alebo op t imá lnou úrovňou zabezpečenia je rozdelená z celospolo

čenského hľadiska na t r i h lavné subjekty: 

1. Prínosy pre zákazníka 

Pr ínosy zákazníka zahŕňa jú hlavne nasledujúce položky. 

• N a základe informácií z IMS môže zákazník presunúť časť svojej spotreby 

do časových pás i em/ ta r í f kedy je cena elektriny nižšia. 

• N a základe informácií z IMS môže zákazník presnejšie predikovať svoju spot

rebu a t ý m p á d o m sa vyhnúť n á k l a d o m za spôsobené odchýlky v spotrebe 

(hlavne priemyselní zákazníci) . 

• N a základe informácií z IMS môže zákazník optimalizovať/znižovať svoju spot

rebu. 

45 



• Znižovaním spotreby sa znižujú aj technické straty u zákazníka. 

2. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy 

Pr ínosy prevádzkovateľa dis tr ibučnej sús tavy zahŕňa jú hlavne nasledujúce položky. 

• Pr ínosy z nahradenia manuá lneho o d p o č t u elektromera a u t o m a t i c k ý m odpoč

tom. 

• Pr ínosy plynúce z lepších a adresnejších informácií pre dispečerské riadenie. 

• Meranie kvality elektriny a predchádzanie sťažnost iam zákazníkov. 

• Nižšie netechnické straty (lepšia identifikácia krádeží) . 

• Poskytovanie dá t na komerčnej báze. 

• Presnejšie znalosť podmienok a technických parametrov v distr ibučnej sústave 

(elektromery poskytu jú na okrem nameranej elektriny aj iné analógové veličiny 

napr U, I, cos0) a t ý m aj adresnejšia možnosť p lánovania obnovy a investícií 

do distr ibučnej sústavy. 

3. Obchodník s elektrinou 

Pr ínosy obchodníka s elektrinou zahŕňa jú hlavne nasledujúce položky. 

• Citlivejšie elektromery, menej obchodných s t rá t . 

• Pr ínosy súvisiace s presnejšími n a m e r a n ý m i úda jmi menej sťažností , reklamá

cií, zníženie pohľadávok. 

• Pr ínosy z rôznych tarifných š t r u k t ú r v predaji elektriny. 

Medzi pr ínosy som vo svojom modeli zahrnula aj pr ínosy z odvrá t en ia r izika podlá 

modelu popísaného v podkapitole 5.1.2 a to tak, že p r ípadnú výšku škôd som aloko

vala do prínosov v op t imá lnom modeli zabezpečenia , k to rý vyššou úrovňou kyber

netickej bezpečnost i tieto riziká odvrá t i . 

5.3 Zhodnotenie ekonomického modelu a vplyvu ky

bernetickej bezpečnosti na ekonomický model 

Zo vs tupných hodnô t z t abuľky 5.5 pre výpočet čistej súčasnej hodnoty investície 

(Net Present Value N P V ) sa v oboch modeloch do v ý p o č t u započí tavajú: 

• diskontované nák lady O P E X , 

• diskontované nák lady C A P E X , 

• diskontované pr ínosy *. 

Diskontované nák lady O P E X a C A P E X vychádzajú z rozdelenia nákladov v ta

buľke 5.6 diskontovaných diskontnou sadzbou W A C C z tabuľky 5.5. Modely pracujú 
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s časovým p á s m o m rovným životnost i elektromera. Pr ínosy modelu s m i n i m á l 

nou ú r o v ň o u z a b e z p e č e n i a p reds tavujú skupinu, k to rá pozostáva z prínosov pre 

d is t r ibučnú spoločnosť, pr ínosy dodávateľa elektriny a prínosov zákazníka , detailne 

popísanú v podkapitole 5.2.3. V druhom modeli s o p t i m á l n o u ú r o v ň o u zabez

p e č e n i a pr ínosy zodpovedajú predošlej skupine rozšírenú o pr ínosy z odvrá ten ia 

s t redného r izika pri opt imálnej bezpečnost i vychádzajúcej z modelu rizík zobrazenej 

v podkapitole 5.1.2. 

* Pr ínosy z odvrá t en ia r izika ma jú jednorázový charakter a nemajú finančný dopad, 

k torý by bolo možno rozdeliť do jednot l ivých rokov. Už po jednom vážnom kyber

netickom ú toku , nás lednom odpojení zákazníkov a p r ípadnou zmenou pr í s tupových 

údajov do elektromerov by sa stal celý sys tém nefunkčným a bola by po t r ebné inves

tície do obnovy alebo n á h r a d y celého systému. Preto boli tieto pr ínosy z odvrá ten ia 

r izika p r ipoč í t ané v plnom rozsahu bez diskontovania. 

V X M L prílohe sú simulované dva modely: 

• model s min imálnou úrovňou bezpečnost i N P V 1, 

• model s op t imá lnou úrovňou bezpečnos t i N P V 2. 

Modely a ich vs tupné parametre sú in te rak t ívne a umožňujú meniť hodnoty. Para

metre, k toré je možno meniť sú: 

1. d i skontná sadzba ( W A C C ) , 

2. poče t elektromerov, 

3. poče t rokov rolloutu, 

4. ú d r ž b a Key Management Systému, 

5. ú d r ž b a meradiel - min imálne zabezpečenie, 

6. ú d r ž b a meradiel min imálne zabezpečenie, 

7. nák lady na inštaláciu elektromera, 

8. cena elektromera - min imálne zabezpečenie, 

9. cena elektromera - op t imálne zabezpečenie, 

10. j ednotková cena za S I M a dá tový prenos - min imálne zabezpečenie, 

11. j ednotková cena za S I M a dá tový prenos - op t imálne zabezpečenie, 

12. jednot l ivé prínosy. 

P r i skúman í modelov majú niektoré parametre na ekonomický model projektu IMS 

väčší a niektoré menší vplyv. Najväčší vplyv m á samozrejme výška jednot l ivých ná

kladov (4-11), jednot l ivé pr ínosy (12), d iskontná sadzba (1) a najnižšiu kvan t i t a t ívny 

parameter projektu (3). 

Pre vizualizáciu vplyvu jednot l ivých vs tupných parametrov som vybrala parametre 

ktoré menej ovplyvňujú model (napr íklad cena S I M kariet a dátové služby) a pa-
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rametre, k toré viac ovplyvňujú model (cena elektromerov alebo výška prínosov). 

Keďže je ekonomický model tvorený m e t ó d o u Net Present Value, vizualizácia je 

založená na porovnan í N P V 1 a N P V 2 jednot l ivých modelov. 

Popis parametrov, ktoré majú menší vplyv na ekonomický model 

V nasledujúcom grafe 5.1 je znázornený vzťah čistých súčasných hodnô t na cene 

za prenos d á t po komunikačnom kanál i pomocou G S M siete cez karty S I M . Tieto 

karty fungujú ako š t a n d a r d n é S I M karty, s výn imkou blokovania urči tých služieb. 

Zvýšenie kybernetickej bezpečnost i n á m prinesie zvýšenie objemu prenášaných dá t 

kvôli použi t iu šifrovanej komunikácie , hashovaniu a šifrovanému ustanoveniu kľúčov. 

Porovnanie reá lneho toku dá t pri dvoch rôznych úrovniach zabezpečenia je popísané 

v podkapitole 5.4. V našom pr ípade ma ná ras t toku d á t min imálny vplyv na N P V a 

nepredstavuje kri t ický v s tupný parameter N P V modelu. Súčasné t rhové ceny za dá

tové služby nespôsobia záporné hodnoty N P V . 
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Obr. 5.1: Citlivosť N P V na výšku nák ladov pre d á t a a S I M karty. 

V nas ledujúcom grafe 5.2 je znázornený vzťah čistých súčasných hodnô t v závislosti 

na cene elektromera. Z pohľadu zvýšenia kybernetickej bezpečnost i sú po t r ebné 

elektromery so silnejšou hardvérovou výbavou, čo m á logický vplyv na čistú súčasnú 
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hodnotu. V pr ípade modelu s min imálnou úrovňou zabezpečenia ( N P V 1) vidíme, že 

sa kr ivka v u rč i tom bode pretne s nulou čo znamená , že pr i určitej cene elektromera 

v našom pr ípade ~ 71 Eur za kus sa pri plnom rolloute (110 000 elektromerov) s táva 

s t r a tovým. V našom pr ípade vplyv ceny elektromera na čistú súčasnú hodnotu opti

málneho modelu ( N P V 2) nepredstavuje kri t ický v s tupný parameter kvôli tomu, že 

prínosy z odvrá t en ia rizík sú mnohonásobne vyššie ako je rozdiel cien elektromerov. 
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Obr. 5.2: Vp lyv ceny elektromerov na ekonomický model. 

Popis parametrov, ktoré majú výrazný vplyv na ekonomický model 

V nas ledujúcom grafe je vizualizovaný vplyv prínosov z odvrá t en ia r izika a násled

ných s t rá t . Tieto straty sú alokované do prínosov op t imá lneho modelu ( N P V 2) a 

naopak pri m in imá lnom modeli zabezpečenia ( N P V 1) sú tieto riziká alokované do 

nákladov. Tento graf je dôkazom toho, že stanovenie výšky investícií do kyberne

tickej bezpečnost i , ich správne použi t ie a minimal izácia rizík z odvrá t en ia možných 

kybernet ických ú tokov je kr i t ickým v s t u p n ý m parametrom. Práve tento parameter 

poukazuje na zraniteľnosť nezabezpečeného sys tému, čo v konečnom dôsledku vedie 
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k finančným s t r a t á m v min imá lnom modeli ( N P V 1). Z tohto grafu jednoznačne vy

plýva, že op t imálny model zabezpečenia ( N P V 2), aj keď je investične a prevádzkovo 

náročnejší eliminuje p r ípadné straty spôsobené kyberne t ickými ú tokmi . 

t 
a. 

Milióny Eur 

Hodnota NPV 

Obr. 5.3: Vp lyv prínosov z odvrá t en ia rizík. 

Zhodnotenie ekonomického modelu a teoretického hodnotiaceho modelu rizík 

Z výsledkov predošlých kapitol je j ednoznačné , že stanovenie ekonomického r ámca 

kybernetickej bezpečnost i , k to rý môžeme použiť na stanovenie hraničných podmie

nok pre výdavky na kyberne t ickú bezpečnosť je obzvlášť dôležitý krok. Tento pred

poklad sa potvrdi l aj vo vy tváran í modelu Gordon-Loeb Model [12], kde sa profesori 

Gordon a Loeb snažili vyčísliť percen tuá lny pomer možných s t rá t , k toré ako aj v 

tejto práci , prevrát i l i a zobrazili do bezpečnos tných prínosov. Po vykonaní týchto 

výpoč tov stanovili hranicu investícií do zvýšenia bezpečnost i na max imá lne 37% 

z celkových potenciá lnych s t rá t vyplývajúcich z hrozieb. A k o však profesori skon

štatovali , ž iaden model nieje univerzá lnym a každá spoločnosť si svoje v las tné riziká 

musí sama uvedomovať: „However, this approach is best thought of as a framework, 

not a panacea, for making sound information-security investments. It is not a ma

gical formula that can be used to churn out exact answers. Rather, it should be used 
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as a complement to, and not as a substitute for, sound business judgment. " 

5.4 Meranie parametrov GSM komunikácie pri rôz

nych typoch zabezpečenia 

Počas zhotovovania tejto práce mi bola p o s k y t n u t á možnosť reálnych testov v labo

ra tór iu využ i t ím j edného z elektromerov implementovaných na východnom Sloven

sku. Toto meradlo je schopné pracovať v režime L L S (podkapitola 1.1.2) a v režime 

H L S (podkapitola 1.1.2) pri Security suite 0 ( tabuľka 1.1). N a odpoče t profilov sa 

podľa Vyhlášky č. 358 Ministerstva hospodá r s tva Slovenskej republiky 2.4 využíva 

základný merací interval 15 minú t . Odčí taval sa j ednodenný profil a profil z desia

tich dní. Využi t ím cent rá lneho sys tému boli porovnané a tes tované dos tupné formy 

zabezpečenia a ich: 

• čas o d p o č t u z elektromera do cent rá lneho systému. 

• veľkosť komunikačného logu, k to rý sa odčítaval- súčasťou tohto logu je celý 

profil elektromera, nie iba n a m e r a n é hodnoty. 

Tab. 5.7: Tabuľka parametrov z testovania elektromeru Sanxing. 

Elektromer Sanxing LLS HLS 

Odpočet profilu (15 min) Čas odpočtu Veľkosť kom. logu Čas odpočtu Veľkosť kom. logu 
1 deň 197 sekúnd 28 kB 242 sekúnd 34,7 kB 
10 dní 1548 sekúnd 225 kB 1813 sekúnd 285 kB 

Z tabuľky 5.7 vyplýva, že iba použi t ie H L S pri Security Suite 0 spôsobilo vzrast 

nie len veľkosti p renášaných d á t ale aj času odpoč tu . Zatiaľ čo v pr ípade L L S trval 

odpočet j ednodňového profilu 3 minú ty 20 sekúnd, odpoče t pri využi t í šifrovanej 

komunikácie trval cez 4 minúty. Tento rozdiel ale nie je rap ídny presne kvôli pou

žitiu úrovne bezpečnost i zodpovedajúcej iba zašifrovaniu p renášaných správ šifrou 

A E S - G C M - 1 2 8 . T á t o úroveň zabezpečenej komunikácie nepoužíva digi tálny podpis, 

hash ani šifrované ustanovenie kľúčov. N a obrázku 5.4 sa nachádza typ elektromera, 

k torý bol použi tý na test v labora tór iu . V ľavej čast i elektromera je otvorený kryt, 

pod k t o r ý m sa nachádza G S M modem, do k torého je vložená karta S I M . Dióda 

na tomto modeme svieti čo signalizuje ak t ívnu službu. 

Z výsledkov merania vyplýva, že so zvýšením objemu dá t vyššou formou zabezpeče

nia bude mať každé zvýšenie bezpečnostnej úrovne vplyv aj na celkovú cenu služieb 

a t ý m p á d o m aj na výslednú čistú súčasnú hodnotu ( N P V ) . Ako ale z kapitoly 5 

a grafu 5.1 vyplýva, t á t o položka výslednú hodnotu prudko nezmení , pre tože sa cena 

za prenos dá t pomocou siete G S M pohybuje v pr iaznivých a prijateľných cenách pre 
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prevádzkovateľov dis t r ibučných spoločností . Hlavnou nevýhodou S I M kariet nie je 

cena dátovej komunikácie ale životnosť S I M karty, k to rá sa nemusí rovnať život

nosti elektromera. Je teda možné, že k výmene S I M karty z dôvodu dožit ia dôjde 

ešte pred skončením životnost i elektromera. 

000019859 2017 820 
SX5A2-SELS-04 B S m 

R u = 1000 
__ ,• , . „ ImpikWh Trojfázový eleklromer r 

SX5A2-SE LS-04 - 0GP114 
3xZ3a/400V 0.25-5(10Q)A 50Hz IP51 3K6 

1 ^ « 
© Status = « ^ „ 1 

SGSD171 
f f ÍMÍ710120 

iiiiiiiiii 
0000191 i S llllllllllllllllllll 

R
 

159 2017 915 

m o 

t . Í 4 4 8 8 9 1 o " a ~ t . y 

11 I* 

Obr. 5.4: Elektromer typu Sanxing S X 5 A 2 použi tý na meranie komunikácie. 
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Záver 

Cieľom bakalárskej práce bolo v teoretickej časti preš tudovanie problematiky bez

pečnost i intel igentných elektromerov a analyzovanie využívaných algoritmov oblasti 

smart metering so zameran ím na protokol D L M S / C O S E M a uznávané autority. 

Tieto teoretické poznatky boli nás ledne využi té pri hodno ten í dopadov kybernetic

kej bezpečnost i na prevádzkové, ekonomické a užívateľské aspekty. V závere práce 

bolo úlohou porovnať scenáre s min imálnymi a op t imálnymi pož iadavkami pre úro

veň bezpečnost i . K tomuto účelu vznikol ekonomický model, k to rý využíva metodiku 

na porovnanie scenárov založenej na čistej súčasnej hodnote N P V . 

P r v ý m krokom pri tvorbe bolo získanie čo najväčšieho množs tva informácií a rie

šení od konkré tnych spoločností , k toré sa problematike venujú alebo plánujú veno

vať. J e d n á sa o prevádzkovateľov regionálnych dis t r ibučných spoločnost í v Českej 

a Slovenskej republike, a to konkré tne V S D (Východoslovenská dis t r ibučná, a.s.), 

PREdis t r ibuce (Pražská Energetika - Distr ibúcia) a ČEZ Distribuce. 

Obsahom prvej a druhej kapitoly je ana lýza bezpečnos tných mechanizmov pro

tokolu D L M S / C O S E M a súhrn požiadavok na smart metering ako prvku kritickej 

infrastruktury. Tretia a š tv r t á kapitola sa venuje popisom súčasného stavu inteli

gentného merania v Českej a Slovenskej republike. 

P ia ta kapitola sa venuje tvorbe teoret ického hodnotiaceho modelu rizík založe

ných na t r iáde C I A (Confidentiality, Integrity, Availability) a ekonomického modelu 

založeného na čistej súčasnej hodnote (Net Present Value - N P V ) . Mode l bol rozde

lený do dvoch scenárov s rôznou úrovňou zabezpečenia . Samotný rollout inteligent

ného merania v Českej a Slovenskej republike bol daný vyhláškami [6, 7] (legislatí

vou danej krajiny) a ich ekonomický zmysel bol založený na Cost benefit analýzach 

( C B A ) [15]. T á t o p ráca neanalyzovala potvrdenie odhadovaných prínosov a nákla

dov pre jednot l ivé rollouty intel igentného merania, ale skúmala nák lady a prínosy 

min imálneho a op t imálneho modelu zabezpečenia kybernetickej bezpečnost i . 

P r i prvotnom skúman í min imálneho a op t imálneho modelu by sme mohli zdan

livo tvrdiť, že z finančného hľadiska je výhodnejš ím modelom práve model min imálny 

pre jeho nižšiu finančnú náročnosť, no práve pri analýze rizík a možných dôsledkov 

nezabezpečeného sys tému sa na základe modelu rizík ukazuje jeho zraniteľnosť. Tá to 

zraniteľnosť v konečnom dôsledku povedie k finančným s t r a t á m , k toré j ednoznačne 

zvýhodnia op t imá lny model zabezpečenia , kde sú práve tieto riziká eliminované. 

Tak ako rôzne hodnotiace modely napr ík lad [12], aj výsledky tejto bakalárskej 

práce odporúča jú spoločnost iam, k toré prevádzkujú sys témy na prenos a spracova

nie citlivých dá t , na odvrá ten ie nepr imeraných škôd a poškodenie mena, správne 

vyhodnot iť možné riziká ich systémov a zvoliť efektívne m e t ó d y odvrá t en ia rizík. 
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Zoznam symbolov, veličín a skratiek 

OSI Open Systems Interconnection 

A A Applicat ion Association 

A E S - G C M Advanced Encrypt ion Standard-Galois Counter Mode 

G C M Galois Counter Mode 

A A D Addi t ional Authenticated Data 

E K Encrypt ion key 

I V Inizialization vector 

OID Object Identifier 

A C S E Association Control Service Element 

L L S Low Level Security 

H L S High Level Security 

N Ú K I B Národný ú r ad pre kybernet ickú bezpečnosť 

E N C S European Network for Cyber Security 

W A N Wide Area Network 

N C S C National Cyber Security Centre 

P D S Prevádzkovateľ Distr ibučnej Sús tavy 

O M O d b e r n é Miesto 

T P Technický Parameter 

I M S Intel igentný Merací Sys tém 

G S M Global System for Mobile Communications 

P L C Power-Line Communication 

H D S Head E n d System 

D T Dátová Trafostanica 

P D S Prevádzkovateľ Dist r ibučnej Sús tavy 

57 



E K Európska komisia 

W A C C Weighted Average Cost of Capi ta l 

O P E X Operating Expense 

C A P E X Capi ta l Expense 

N E T Net Present Value 

C I A Confidentiality, Integrity, Availabili ty 

Ú R S O Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

E R Ú Energet ický regulační ú ř ad 

S I M Subscriber Identification Module 

B P L Broadband Powerline 

C B A Cost Benefit Analysis 
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